
 
 
 
 

Anhang 1 
 
 

- Lagepläne - 
 
 
 

1. Oberflächengestaltung 
 

2. Lageplan Deponiepark Brandholz (neuer Eingangsbereich) 
 

3. Lageplan Entgasung Deponie Brandholz 
 

4. Fließschema Deponiegas und Kondensat 
 

5. Lageplan - Entwässerungssystem Sickerwasser und 
Gaskondensat - 

 
6. Ableitungskanal 

 
7. Lageplan Oberflächenentwässerung neuer Eingangsbereich 

 
8. Teilhektarplan Oberflächenentwässerung 

 
9. Lageplan Grundwassermessstellen 

 
10. Aufstellplan Sickerwasserreinigungsanlage  

 
11. R. + I.-Schema Sickerwasserreinigungsanlage  

 
12. Schnittzeichnung Mess- und Pumpenschacht  

 
 



Bauabschnitt Grundfläche wahre Fläche

BA [ha] [ha]

2 1,86 2,00

3 1,88 1,98

4 1,93 2,03

1 / 5 1,47 1,55

6 1,50 1,59

Summe gebaut 8,65 9,15

Rest 7,01 7,32
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1. Setzungsmessungen 
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- Vermessung –  
 

 
1. Setzungsmessungen 
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Setzungspegel 
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5. Folgemessung 18.12.2018 

6. Folgemessung 14.10.2019 
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Deponie Brandholz

Setzungspegel 

Anm.:    korrig. Messung = aktuelle Messung + K

              dK = Korrektur des Meßwertes seit der letzten Messung (z.B. Aufstockung)

              K   = Korrektur des Meßwertes seit der Nullmessung (z.B. Aufstockung gesamt)

              Koordinaten: Gauß-Krüger LST 120 / Höhe .NN

0-Messg. Messung korrig. Messung korrig.

Bezeichnung 04.03.13 04.03.2014 dK K Messung                   Änderung 06.11.2015 dK K Messung                   Änderung

Setzungspegel 04.03.2014 Epoche Gesamt 06.11.2015 Epoche Gesamt

m m m m m m m m m m m m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Y 3464794.34 3464794.35 0.00 0.00 3464794.35 0.01 0.01 3464794.36 0.00 0.00 3464794.36 0.01 0.02

S-A1 X 5576691.32 5576691.32 0.00 0.00 5576691.32 0.00 0.00 5576691.34 0.00 0.00 5576691.34 0.02 0.02

    Z 382.83 382.83 0.00 0.00 382.83 0.00 0.00 382.82 0.00 0.00 382.82 -0.01 -0.01 

    Y 3464808.38 3464808.38 0.00 0.00 3464808.38 0.01 0.01 3464808.40 0.00 0.00 3464808.40 0.02 0.02

S-A2 X 5576707.12 5576707.13 0.00 0.00 5576707.13 0.01 0.01 5576707.14 0.00 0.00 5576707.14 0.01 0.02

    Z 389.91 389.91 0.00 0.00 389.91 0.00 0.00 389.90 0.00 0.00 389.90 -0.01 -0.01 

    Y 3464837.26 3464837.27 0.00 0.00 3464837.27 0.02 0.02 3464837.29 0.00 0.00 3464837.29 0.02 0.03

S-A3 X 5576740.62 5576740.62 0.00 0.00 5576740.62 0.00 0.00 5576740.64 0.00 0.00 5576740.64 0.02 0.02

    Z 400.99 400.99 0.00 0.00 400.99 0.00 0.00 400.97 0.00 0.00 400.97 -0.02 -0.02 

    Y 3464950.30 3464950.32 0.00 0.00 3464950.32 0.02 0.02 3464950.32 0.00 0.00 3464950.32 -0.00 0.02

S-B2 X 5576692.84 5576692.85 0.00 0.00 5576692.85 0.01 0.01 5576692.86 0.00 0.00 5576692.86 0.01 0.02

    Z 399.13 399.13 0.00 0.00 399.13 0.00 0.00 399.06 0.00 0.00 399.06 -0.06 -0.06 

    Y 3464963.38 3464963.40 0.00 0.00 3464963.40 0.02 0.02 3464963.42 0.00 0.00 3464963.42 0.02 0.04

S-B1 X 5576663.82 5576663.83 0.00 0.00 5576663.83 0.01 0.01 5576663.81 0.00 0.00 5576663.81 -0.02 -0.01 

    Z 394.32 394.29 0.00 0.00 394.29 -0.03 -0.03 394.23 0.00 0.00 394.23 -0.06 -0.09 

    Y 3464991.60 3464991.62 0.00 0.00 3464991.62 0.02 0.02 3464991.62 0.00 0.00 3464991.62 -0.00 0.02

S-C3 X 5576826.57 5576826.56 0.00 0.00 5576826.56 -0.00 -0.00 5576826.57 0.00 0.00 5576826.57 0.01 0.00

    Z 400.57 400.55 0.00 0.00 400.55 -0.02 -0.02 400.50 0.00 0.00 400.50 -0.05 -0.07 

Y 3465051.78 3465051.78 0.00 0.00 3465051.78 -0.00 -0.00 3465051.80 0.00 0.00 3465051.80 0.02 0.02

S-C2 X 5576813.82 5576813.81 0.00 0.00 5576813.81 -0.01 -0.01 5576813.82 0.00 0.00 5576813.82 0.01 -0.00 

    Z 382.94 382.93 0.00 0.00 382.93 -0.01 -0.01 382.89 0.00 0.00 382.89 -0.04 -0.05 
    Y 3465122.17 3465122.16 0.00 0.00 3465122.16 -0.00 -0.00 3465121.98 0.00 0.00 3465121.98 -0.18 -0.19 

S-C1 X 5576811.07 5576811.06 0.00 0.00 5576811.06 -0.01 -0.01 5576811.16 0.00 0.00 5576811.16 0.10 0.09

    Z 359.22 359.21 0.00 0.00 359.21 -0.01 -0.01 359.18 0.00 0.00 359.18 -0.03 -0.04 

S-C1 beschädigt
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Deponie Brandholz

Setzungspegel 

Anm.:    korrig. Messung = aktuelle Messung + K

              dK = Korrektur des Meßwertes seit der letzten Messung (z.B. Aufstockung)

              K   = Korrektur des Meßwertes seit der Nullmessung (z.B. Aufstockung gesamt)

              Koordinaten: Gauß-Krüger LST 120 / Höhe .NN

Messung korrig. Messung korrig.

Bezeichnung 13.10.2016 dK K Messung                   Änderung 29.11.2017 dK K Messung                   Änderung

Setzungspegel 13.10.2016 Epoche Gesamt Epoche Gesamt

m m m m m m m m m m m m

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Y 3464794.36 0.00 0.00 3464794.36 0.00 0.02 3464794.34 0.00 0.00 3464794.34 -0.02 0.00

S-A1 X 5576691.33 0.00 0.00 5576691.33 -0.01 0.01 5576691.31 0.00 0.00 5576691.31 -0.02 -0.01 

    Z 382.81 0.00 0.00 382.81 -0.01 -0.02 382.81 0.00 0.00 382.81 0.00 -0.02 

    Y 3464808.40 0.00 0.00 3464808.40 0.00 0.02 3464808.38 0.00 0.00 3464808.38 -0.02 0.01

S-A2 X 5576707.14 0.00 0.00 5576707.14 0.00 0.02 5576707.12 0.00 0.00 5576707.12 -0.02 0.01

    Z 389.90 0.00 0.00 389.90 0.00 -0.01 389.89 0.00 0.00 389.89 -0.01 -0.02 

    Y 3464837.29 0.00 0.00 3464837.29 0.00 0.03 3464837.27 0.00 0.00 3464837.27 -0.02 0.01

S-A3 X 5576740.63 0.00 0.00 5576740.63 -0.01 0.01 5576740.61 0.00 0.00 5576740.61 -0.02 -0.00 

    Z 400.97 0.00 0.00 400.97 0.00 -0.02 400.96 0.00 0.00 400.96 -0.01 -0.04 

    Y 3464950.33 0.00 0.00 3464950.33 0.01 0.03 3464950.35 0.00 0.00 3464950.35 0.02 0.05

S-B2 X 5576692.84 0.00 0.00 5576692.84 -0.02 -0.00 5576692.82 0.00 0.00 5576692.82 -0.02 -0.02 

    Z 399.04 0.00 0.00 399.04 -0.02 -0.08 399.01 0.00 0.00 399.01 -0.03 -0.12 

    Y 3464963.40 0.00 0.00 3464963.40 -0.02 0.02 3464963.39 0.00 0.00 3464963.39 -0.01 0.01

S-B1 X 5576663.83 0.00 0.00 5576663.83 0.02 0.01 5576663.79 0.00 0.00 5576663.79 -0.04 -0.04 

    Z 394.20 0.00 0.00 394.20 -0.03 -0.12 394.17 0.00 0.00 394.17 -0.03 -0.16 

    Y 3464991.65 0.00 0.00 3464991.65 0.03 0.05 3464991.65 0.00 0.00 3464991.65 0.00 0.05

S-C3 X 5576826.56 0.00 0.00 5576826.56 -0.01 -0.01 5576826.55 0.00 0.00 5576826.55 -0.01 -0.01 

    Z 400.47 0.00 0.00 400.47 -0.03 -0.10 400.43 0.00 0.00 400.43 -0.04 -0.13 

Y 3465051.80 0.00 0.00 3465051.80 0.00 0.02 3465051.81 0.00 0.00 3465051.81 0.01 0.03

S-C2 X 5576813.82 0.00 0.00 5576813.82 0.00 -0.00 5576813.83 0.00 0.00 5576813.83 0.00 0.00

    Z 382.89 0.00 0.00 382.89 0.00 -0.05 382.87 0.00 0.00 382.87 -0.02 -0.07 
    Y 3465121.98 0.00 0.00 3465121.98 0.00 -0.19 3465122.23

S-C1 X 5576811.15 0.00 0.00 5576811.15 -0.01 0.08 5576811.09

    Z 359.17 0.00 0.00 359.17 -0.01 -0.05 359.24

Y 3464876.25

S-A4 X 5576783.88

    Z 415.21

    Y 3464938.60

S-C4 X 5576836.15

    Z 414.45

Y 3464914.30

S-B3 X 5576767.37

Z 415.62

Y 3464905.44

S-D1 X 5576968.09

Z 389.12

Y 3465077.07

S-G1 X 5576991.94

Z 383.84

Y 3465027.94

S-G2 X 5576946.38

Z 399.58
Nullmessung 11.12.2017

Nullmessung 11.12.2017

Nullmessung 11.12.2017

Nullmessung 11.12.2017

Nullmessung 11.12.2017

Nullmessung 11.12.2017

Nullmessung 11.12.2017
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Deponie Brandholz

Setzungspegel 

Anm.:    korrig. Messung = aktuelle Messung + K

              dK = Korrektur des Meßwertes seit der letzten Messung (z.B. Aufstockung)

              K   = Korrektur des Meßwertes seit der Nullmessung (z.B. Aufstockung gesamt)

              Koordinaten: Gauß-Krüger LST 120 / Höhe .NN

Messung korrig. Messung korrig.

Bezeichnung 18.12.2018 dK K Messung                   Änderung 14.10.2019 dK K Messung                   Änderung

Setzungspegel 18.12.2018 Epoche Gesamt Epoche Gesamt

m m m m m m m m m m m m

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Y 3464794.34 0.00 0.00 3464794.34 -0.01 0.00 3464794.31 0.00 0.00 3464794.31 -0.02 -0.02 

S-A1 X 5576691.31 0.00 0.00 5576691.31 -0.00 -0.01 5576691.28 0.00 0.00 5576691.28 -0.03 -0.04 

    Z 382.81 0.00 0.00 382.81 0.00 -0.02 382.78 0.00 0.00 382.78 -0.03 -0.05 

    Y 3464808.38 0.00 0.00 3464808.38 0.00 0.01 3464808.38 0.00 0.00 3464808.38 0.00 0.01

S-A2 X 5576707.14 0.00 0.00 5576707.14 0.02 0.02 5576707.10 0.00 0.00 5576707.10 -0.04 -0.02 

    Z 389.89 0.00 0.00 389.89 0.00 -0.02 389.88 0.00 0.00 389.88 -0.01 -0.03 

    Y 3464837.26 0.00 0.00 3464837.26 -0.01 0.00 3464837.26 0.00 0.00 3464837.26 0.00 0.00

S-A3 X 5576740.59 0.00 0.00 5576740.59 -0.02 -0.03 5576740.56 0.00 0.00 5576740.56 -0.03 -0.06 

    Z 400.95 0.00 0.00 400.95 -0.01 -0.05 400.91 0.00 0.00 400.91 -0.03 -0.08 

    Y 3464950.35 0.00 0.00 3464950.35 0.00 0.05 3464950.32 0.00 0.00 3464950.32 -0.02 0.03

S-B2 X 5576692.81 0.00 0.00 5576692.81 -0.01 -0.03 5576692.78 0.00 0.00 5576692.78 -0.03 -0.06 

    Z 398.98 0.00 0.00 398.98 -0.03 -0.14 398.96 0.00 0.00 398.96 -0.02 -0.17 

    Y 3464963.37 0.00 0.00 3464963.37 -0.02 -0.01 3464963.38 0.00 0.00 3464963.38 0.01 0.00

S-B1 X 5576663.74 0.00 0.00 5576663.74 -0.04 -0.08 5576663.69 0.00 0.00 5576663.69 -0.05 -0.13 

    Z 394.15 0.00 0.00 394.15 -0.02 -0.17 394.12 0.00 0.00 394.12 -0.03 -0.20 

    Y 3464991.65 0.00 0.00 3464991.65 0.01 0.06 3464991.64 0.00 0.00 3464991.64 -0.01 0.04

S-C3 X 5576826.53 0.00 0.00 5576826.53 -0.02 -0.03 5576826.48 0.00 0.00 5576826.48 -0.05 -0.08 

    Z 400.39 0.00 0.00 400.39 -0.04 -0.18 400.37 0.00 0.00 400.37 -0.02 -0.20 

Y 3465051.81 0.00 0.00 3465051.81 0.00 0.03 3465051.80 0.00 0.00 3465051.80 -0.02 0.02

S-C2 X 5576813.80 0.00 0.00 5576813.80 -0.03 -0.03 5576813.76 0.00 0.00 5576813.76 -0.04 -0.06 

    Z 382.83 0.00 0.00 382.83 -0.03 -0.11 382.83 0.00 0.00 382.83 -0.01 -0.11 
    Y 3465122.20 0.00 0.00 3465122.20 - -0.03 

S-C1 X 5576811.12 0.00 0.00 5576811.12 - 0.03

    Z 359.19 0.00 0.00 359.19 - -0.05 

Y 3464876.26 0.00 0.00 3464876.26 - 0.02 3464876.19 0.00 0.00 3464876.19 -0.07 -0.06 

S-A4 X 5576783.83 0.00 0.00 5576783.83 - -0.05 5576783.78 0.00 0.00 5576783.78 -0.05 -0.10 

    Z 415.16 0.00 0.00 415.16 - -0.05 415.11 0.00 0.00 415.11 -0.05 -0.09 

    Y 3464938.63 0.00 0.00 3464938.63 - 0.03 3464938.60 0.00 0.00 3464938.60 -0.04 -0.01 

S-C4 X 5576836.13 0.00 0.00 5576836.13 - -0.02 5576836.08 0.00 0.00 5576836.08 -0.05 -0.07 

    Z 414.39 0.00 0.00 414.39 - -0.05 414.38 0.00 0.00 414.38 -0.01 -0.07 

Y 3464914.31 0.00 0.00 3464914.31 - 0.01 3464914.27 0.00 0.00 3464914.27 -0.04 -0.03 

S-B3 X 5576767.33 0.00 0.00 5576767.33 - -0.04 5576767.38 0.00 0.00 5576767.38 0.05 0.01

Z 415.58 0.00 0.00 415.58 - -0.04 415.54 0.00 0.00 415.54 -0.04 -0.08 

Y 3464905.42 0.00 0.00 3464905.42 - -0.02 3464905.44 0.00 0.00 3464905.44 0.02 0.00

S-D1 X 5576968.08 0.00 0.00 5576968.08 - -0.01 5576968.03 0.00 0.00 5576968.03 -0.05 -0.06 

Z 389.09 0.00 0.00 389.09 - -0.03 389.07 0.00 0.00 389.07 -0.02 -0.05 

Y 3465077.07 0.00 0.00 3465077.07 - 0.00 3465077.09 0.00 0.00 3465077.09 0.02 0.02

S-G1 X 5576991.93 0.00 0.00 5576991.93 - -0.01 5576991.88 0.00 0.00 5576991.88 -0.05 -0.06 

Z 383.82 0.00 0.00 383.82 - -0.02 383.77 0.00 0.00 383.77 -0.04 -0.07 

Y 3465027.95 0.00 0.00 3465027.95 - 0.00 3465027.96 0.00 0.00 3465027.96 0.01 0.02

S-G2 X 5576946.37 0.00 0.00 5576946.37 - -0.01 5576946.33 0.00 0.00 5576946.33 -0.04 -0.05 

Z 399.55 0.00 0.00 399.55 - -0.03 399.52 0.00 0.00 399.52 -0.03 -0.06 

Punkt zerstört
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Deponie Brandholz

Setzungspegel 

Anm.:    korrig. Messung = aktuelle Messung + K

              dK = Korrektur des Meßwertes seit der letzten Messung (z.B. Aufstockung)

              K   = Korrektur des Meßwertes seit der Nullmessung (z.B. Aufstockung gesamt)

              Koordinaten: Gauß-Krüger LST 120 / Höhe .NN

Messung korrig. Messung korrig.

Bezeichnung 41 KW 2020 dK K Messung                   Änderung 39 KW 2021 dK K Messung                   Änderung

Setzungspegel 41 KW 2020 Epoche Gesamt Epoche Gesamt

m m m m m m m m m m m m

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Y 3464794.30 0.00 0.00 3464794.30 -0.01 -0.03 3464794.35 0.00 0.00 3464794.35 0.05 0.01

S-A1 X 5576691.26 0.00 0.00 5576691.26 -0.02 -0.06 5576691.34 0.00 0.00 5576691.34 0.08 0.03

    Z 382.82 0.00 0.00 382.82 0.04 -0.01 382.80 0.00 0.00 382.80 -0.02 -0.04 

    Y 3464808.37 0.00 0.00 3464808.37 -0.01 -0.01 3464808.40 0.00 0.00 3464808.40 0.03 0.02

S-A2 X 5576707.11 0.00 0.00 5576707.11 0.01 -0.01 5576707.14 0.00 0.00 5576707.14 0.03 0.02

    Z 389.90 0.00 0.00 389.90 0.02 -0.00 389.87 0.00 0.00 389.87 -0.03 -0.03 

    Y 3464837.26 0.00 0.00 3464837.26 0.00 0.01 3464837.28 0.00 0.00 3464837.28 0.02 0.03

S-A3 X 5576740.55 0.00 0.00 5576740.55 -0.01 -0.07 5576740.62 0.00 0.00 5576740.62 0.07 0.00

    Z 400.96 0.00 0.00 400.96 0.05 -0.03 400.94 0.00 0.00 400.94 -0.02 -0.05 

    Y 3464950.35 0.00 0.00 3464950.35 0.02 0.05 3464950.33 0.00 0.00 3464950.33 -0.02 0.03

S-B2 X 5576692.74 0.00 0.00 5576692.74 -0.04 -0.11 5576692.76 0.00 0.00 5576692.76 0.02 -0.09 

    Z 398.90 0.00 0.00 398.90 -0.06 -0.22 398.87 0.00 0.00 398.87 -0.03 -0.25 

    Y

S-B1 X

    Z

    Y 3464991.65 0.00 0.00 3464991.65 0.01 0.05 3464991.68 0.00 0.00 3464991.68 0.03 0.08

S-C3 X 5576826.48 0.00 0.00 5576826.48 0.00 -0.08 5576826.52 0.00 0.00 5576826.52 0.04 -0.04 

    Z 400.32 0.00 0.00 400.32 -0.05 -0.25 400.26 0.00 0.00 400.26 -0.06 -0.31 

Y 3465051.83 0.00 0.00 3465051.83 0.03 0.05 3465051.83 0.00 0.00 3465051.83 0.00 0.05

S-C2 X 5576813.75 0.00 0.00 5576813.75 -0.01 -0.08 5576813.81 0.00 0.00 5576813.81 0.06 -0.02 

    Z 382.82 0.00 0.00 382.82 -0.00 -0.12 382.81 0.00 0.00 382.81 -0.01 -0.13 
    Y

S-C1 X

    Z

Y

S-A4 X

    Z

    Y

S-C4 X

    Z

Y

S-B3 X

Z

Y 3464905.44 0.00 0.00 3464905.44 -0.00 -0.00 3464905.44 0.00 0.00 3464905.44 0.00 0.00

S-D1 X 5576968.05 0.00 0.00 5576968.05 0.02 -0.04 5576968.09 0.00 0.00 5576968.09 0.04 0.00

Z 389.05 0.00 0.00 389.05 -0.02 -0.07 389.04 0.00 0.00 389.04 -0.01 -0.08 

Y 3465077.11 0.00 0.00 3465077.11 0.02 0.04 3465077.11 0.00 0.00 3465077.11 -0.00 0.04

S-G1 X 5576991.89 0.00 0.00 5576991.89 0.01 -0.05 5576991.95 0.00 0.00 5576991.95 0.06 0.01

Z 383.78 0.00 0.00 383.78 0.00 -0.06 383.77 0.00 0.00 383.77 -0.01 -0.07 

Y 3465027.95 0.00 0.00 3465027.95 -0.01 0.01 3465027.97 0.00 0.00 3465027.97 0.02 0.03

S-G2 X 5576946.32 0.00 0.00 5576946.32 -0.01 -0.05 5576946.39 0.00 0.00 5576946.39 0.07 0.02

Z 399.52 0.00 0.00 399.52 0.00 -0.06 399.50 0.00 0.00 399.50 -0.02 -0.08 

Punkt zerstört

Punkt überdeckt

Punkt überdeckt

Punkt überdeckt

Punkt zerstört Punkt zerstört

Punkt zerstört

Punkt überdeckt

Punkt überdeckt

Punkt überdeckt
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Deponie Brandholz

Setzungspegel 

Anm.:    korrig. Messung = aktuelle Messung + K

              dK = Korrektur des Meßwertes seit der letzten Messung (z.B. Aufstockung)

              K   = Korrektur des Meßwertes seit der Nullmessung (z.B. Aufstockung gesamt)

              Koordinaten: Gauß-Krüger LST 120 / Höhe .NN

Messung korrig. Messung korrig.

Bezeichnung 15.11.2022 dK K Messung                   Änderung dK K Messung                   Änderung

Setzungspegel 15.11.2022 Epoche Gesamt Epoche Gesamt

m m m m m m m m m m m m

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Y 3464794.30 0.00 0.00 3464794.30 -0.05 -0.03 

S-A1 X 5576691.30 0.00 0.00 5576691.30 -0.05 -0.02 

    Z 382.81 0.00 0.00 382.81 0.02 -0.02 

    Y 3464808.37 0.00 0.00 3464808.37 -0.03 -0.01 

S-A2 X 5576707.16 0.00 0.00 5576707.16 0.03 0.05

    Z 389.87 0.00 0.00 389.87 0.00 -0.03 

    Y 3464837.25 0.00 0.00 3464837.25 -0.03 -0.00 

S-A3 X 5576740.59 0.00 0.00 5576740.59 -0.03 -0.03 

    Z 400.95 0.00 0.00 400.95 0.01 -0.04 

    Y 3464950.33 0.00 0.00 3464950.33 0.01 0.03

S-B2 X 5576692.75 0.00 0.00 5576692.75 -0.01 -0.09 

    Z 398.84 0.00 0.00 398.84 -0.03 -0.29 

    Y

S-B1 X

    Z

    Y 3464991.65 0.00 0.00 3464991.65 -0.03 0.05

S-C3 X 5576826.51 0.00 0.00 5576826.51 -0.01 -0.05 

    Z 400.23 0.00 0.00 400.23 -0.03 -0.33 

Y 3465051.82 0.00 0.00 3465051.82 -0.02 0.03

S-C2 X 5576813.80 0.00 0.00 5576813.80 -0.00 -0.02 

    Z 382.79 0.00 0.00 382.79 -0.02 -0.15 
    Y

S-C1 X

    Z

Y

S-A4 X

    Z

    Y

S-C4 X

    Z

Y

S-B3 X

Z

Y 3464905.43 0.00 0.00 3464905.43 -0.02 -0.02 

S-D1 X 5576968.10 0.00 0.00 5576968.10 0.00 0.00

Z 389.04 0.00 0.00 389.04 -0.00 -0.08 

Y 3465077.10 0.00 0.00 3465077.10 -0.00 0.04

S-G1 X 5576991.93 0.00 0.00 5576991.93 -0.01 -0.01 

Z 383.76 0.00 0.00 383.76 -0.01 -0.09 

Y 3465027.97 0.00 0.00 3465027.97 -0.00 0.03

S-G2 X 5576946.37 0.00 0.00 5576946.37 -0.03 -0.01 

Z 399.50 0.00 0.00 399.50 -0.00 -0.08 

Punkt überdeckt

Punkt überdeckt

Punkt zerstört

Punkt zerstört

Punkt überdeckt
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Anhang 3 
 

 

- Wetterdaten - 
 

 

1. Windmessungen 

 

2. Relative Feuchtemessungen 

 

3. Temperaturmessungen 

 

4. Verdunstungswerte nach Haude 

 

5. Niederschlagsmessungen 

 

6. Luftdruckmessungen 

 

 

 



Deponie  Brandholz

Resultate Tagesmittelwerte Windrichtung und Windstärke

Berichtsjahr:

Tag

°< WG °< WG °< WG °< WG °< WG °< WG °< WG °< WG °< WG °< WG °< WG °< WG

1 240,6 1,9 308,2 6,7 123,4 3,1 15,7 4,7 357,5 1,9 294,8 3,3 281,7 2,1 304,1 3,4 89,8 2,3 220,7 4,6 211,5 3,5 38,8 2,1

2 234,2 3,5 311,3 6,9 119,6 1,8 18,8 6,1 26,2 1,5 11,5 1,7 136,2 2,4 271,6 1,5 111,4 3,5 276,7 3,9 211,7 3,0 33,1 2,6

3 336,1 5,3 240,4 2,5 72,3 2,0 342,5 3,2 0,9 1,8 110,3 1,6 283,5 2,4 165,6 1,6 121,7 2,6 295,6 2,5 140,4 3,6 62,8 2,5

4 23,2 2,8 248,6 4,3 80,9 2,0 243,3 5,8 323,6 2,3 69,5 1,7 308,6 3,3 18,2 1,8 137,3 1,6 141,9 2,0 261,7 2,7 58,7 2,3

5 293,3 6,7 257,8 4,8 115,7 2,7 259,6 5,0 324,5 1,9 126,9 2,7 309,7 3,1 305,1 4,3 131,4 2,2 206,0 3,1 279,6 3,1 261,5 0,9

6 317,3 4,2 238,0 6,5 36,5 2,6 254,1 5,0 39,3 1,6 269,2 3,4 304,2 3,8 1,6 2,8 187,4 2,5 283,4 2,9 154,2 3,7 296,4 3,7

7 0,4 3,9 296,4 6,9 93,6 3,9 240,9 8,3 18,2 1,3 240,5 2,4 297,9 4,7 43,0 1,9 266,2 2,3 184,7 1,4 195,2 3,8 285,5 4,2

8 34,4 3,4 258,5 4,1 111,8 2,9 284,2 3,3 22,5 2,5 192,3 2,3 314,1 3,3 17,3 1,8 230,3 3,1 289,0 3,4 155,9 3,5 261,0 2,5

9 32,9 5,5 240,1 2,3 48,6 2,1 297,2 6,8 134,3 1,7 294,0 3,8 301,2 3,7 41,2 2,1 204,9 3,9 121,8 2,9 201,6 3,6 29,1 1,3

10 8,7 2,8 233,8 3,3 58,4 3,8 297,0 3,7 191,5 2,2 259,8 1,7 307,4 4,2 76,6 2,4 252,8 3,1 279,4 2,2 263,6 2,8 307,4 2,6

11 299,9 0,8 316,9 5,9 66,8 4,7 123,6 3,4 215,5 4,6 253,1 1,7 315,7 2,9 85,7 2,5 301,7 2,9 347,3 2,1 74,6 0,9 314,2 1,1

12 25,2 1,7 110,2 2,7 54,2 3,4 124,0 4,3 255,2 3,5 300,5 3,1 317,4 1,6 85,2 2,8 134,5 1,9 135,9 1,4 85,0 1,1 59,9 0,9

13 36,2 1,1 154,0 3,4 50,0 4,0 69,3 1,9 291,5 3,9 307,7 4,4 278,6 2,6 78,7 2,0 263,2 1,6 211,9 1,6 102,7 1,7 90,5 1,3

14 356,9 2,3 178,7 5,0 238,7 3,4 315,1 2,9 298,8 2,6 71,1 1,7 314,7 4,0 112,3 2,4 264,9 1,6 164,6 2,4 136,1 4,1 66,4 2,0

15 117,1 1,3 234,2 4,0 33,1 2,6 330,7 3,7 107,3 2,0 61,6 1,8 314,5 3,2 273,4 2,3 303,8 3,5 205,6 2,6 146,4 3,4 290,8 1,1

16 109,9 1,4 210,5 6,5 53,0 3,8 57,4 3,7 293,7 2,9 322,1 3,3 308,2 3,8 145,4 1,7 295,4 4,5 168,4 2,0 150,1 2,7 328,2 1,9

17 99,2 6,1 282,2 8,6 6,5 3,8 90,9 2,8 311,8 2,0 152,9 1,9 70,7 1,3 144,9 2,6 297,0 6,2 188,5 2,2 162,9 3,3 104,0 0,8

18 6,4 2,3 240,5 6,6 37,0 7,0 81,4 1,7 123,3 2,7 187,8 2,2 122,3 1,9 305,1 2,9 291,4 5,9 305,4 1,9 291,5 2,1 118,6 4,6

19 303,5 4,1 254,5 7,1 40,8 7,3 65,7 2,4 146,2 3,6 268,6 3,7 127,3 3,0 308,3 4,9 299,0 6,0 93,2 1,9 95,9 1,8 130,7 2,2

20 302,1 5,8 231,1 6,5 72,5 4,5 67,2 3,4 271,4 3,2 308,4 2,8 292,3 3,7 302,1 4,3 299,5 3,9 120,3 4,2 211,3 1,8 142,8 2,6

21 359,3 6,0 276,6 9,1 55,9 2,9 47,6 2,7 294,1 3,8 81,9 2,0 286,6 3,5 309,4 2,5 56,8 1,2 173,3 2,2 231,4 4,2 200,8 3,3

22 346,9 6,4 277,1 6,1 59,6 2,5 59,4 4,2 102,7 1,5 47,3 1,9 328,6 2,0 130,4 2,4 129,5 1,7 219,1 1,8 168,4 3,5 222,7 4,6

23 326,6 2,2 260,4 3,5 314,1 1,4 88,5 4,4 152,2 3,8 123,1 2,6 316,8 2,6 125,8 2,6 126,0 1,6 119,1 2,4 162,2 3,6 267,3 4,2

24 123,6 3,4 226,5 4,6 329,9 2,0 47,1 3,5 276,7 3,5 221,8 2,7 137,4 1,8 104,2 2,5 138,4 1,5 197,3 4,0 228,0 2,7 262,6 4,0

25 299,6 1,1 278,2 5,3 31,6 3,0 339,7 1,8 270,9 3,0 141,8 1,9 277,4 3,3 102,4 2,0 312,2 2,5 219,2 2,1 241,5 3,0 168,8 2,9

26 292,4 3,1 311,0 2,3 36,0 4,1 335,7 2,4 268,2 3,5 299,1 2,7 304,0 4,1 303,3 3,4 201,6 3,3 182,4 1,5 279,3 2,2 254,3 5,4

27 270,4 4,8 114,1 4,0 43,6 3,3 1,6 2,0 297,5 4,9 287,4 3,3 346,9 2,6 326,1 3,0 269,9 3,7 124,0 1,9 126,0 3,9 248,3 3,5

28 299,7 5,8 114,3 2,4 270,8 2,5 67,1 1,3 306,3 5,3 19,8 2,0 68,2 2,1 353,0 2,5 276,9 3,1 196,3 2,5 119,7 2,2 195,2 4,5

29 267,5 5,8 20,2 2,2 354,3 1,5 311,2 3,7 9,9 1,3 144,6 1,9 26,4 1,6 151,7 1,2 69,9 1,2 303,7 2,2 225,5 6,1

30 301,1 6,6 37,5 2,6 330,6 2,9 338,3 1,5 235,0 2,7 298,0 3,5 76,5 1,9 182,1 1,8 183,8 1,7 331,1 1,8 148,1 5,1

31 289,9 7,2 35,9 3,5 14,4 1,9 286,6 2,3 66,8 2,2 121,6 1,7 37,1 6,9

Mittel 3,9 5,1 3,3 3,6 2,8 2,5 2,9 2,5 2,9 2,4 2,9 3,0

  Angaben für Windrichtung in [
o
>] (0 

o
 = Nord); für Windgeschwindigkeit in [m/s] Die Messungen erfolgten mit einer stationären Wetterstation
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Dezember

Die Messungen erfolgten mit einer stationären Wetterstation

August September Oktober NovemberApril Mai Juni JuliJanuar Februar März



Deponie  Brandholz

Resultate:  Relative Feuchte [%]

Berichtsjahr:

Tag      

Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez

1 90,3 93,9 54,2 61,8 75,8 58,7 79,7 67,6 56,9 87,3 72,8 98,0

2 85,3 88,0 50,1 81,0 64,5 58,2 53,8 54,9 47,4 93,1 73,2 99,0

3 88,5 91,8 49,9 86,1 64,8 62,5 48,5 38,2 64,0 86,4 88,7 99,0

4 97,8 90,5 66,4 90,6 64,0 76,4 54,6 37,6 74,1 77,5 90,0 99,0

5 89,8 82,0 69,7 94,2 66,1 86,6 49,7 75,9 55,7 79,8 91,1 99,0

6 92,9 91,1 55,8 71,1 50,2 71,6 62,6 53,4 53,6 69,2 86,4 99,0

7 92,9 88,2 59,2 71,4 52,5 68,3 74,4 42,7 68,9 69,7 88,4 97,5

8 96,2 88,5 68,2 92,1 72,1 84,5 64,2 38,4 78,1 77,0 78,6 94,3

9 94,5 85,4 50,8 77,8 57,8 84,1 71,8 43,0 77,2 71,9 86,7 96,5

10 92,0 85,2 53,3 65,5 53,8 66,0 79,3 39,8 92,3 78,8 85,7 96,2

11 89,4 83,0 54,0 56,3 46,6 57,4 75,6 36,6 86,3 77,1 85,9 98,7

12 88,5 78,1 44,3 49,2 54,7 59,5 61,2 35,0 73,8 80,9 96,5 97,7

13 98,4 71,4 40,4 49,1 57,7 58,5 44,0 38,6 70,1 90,1 67,9 97,8

14 86,5 69,0 44,2 75,5 53,0 48,8 54,8 50,6 97,6 97,3 92,0 92,3

15 99,0 80,7 40,4 68,6 55,1 44,8 53,4 54,7 85,3 94,9 89,3 98,8

16 99,0 93,3 34,9 60,4 72,2 46,2 50,7 59,5 83,9 91,1 94,3 94,9

17 96,6 72,6 75,1 46,2 71,5 44,4 39,0 54,8 89,6 75,0 93,8 95,9

18 90,4 77,9 99,0 42,1 60,4 35,2 29,7 69,6 95,0 94,9 97,4 96,5

19 90,8 63,1 94,3 43,3 66,5 47,4 26,6 61,7 88,4 92,8 99,0 95,3

20 91,0 86,2 93,1 51,6 89,3 85,2 43,0 67,0 84,4 97,2 98,6 87,8

21 95,4 84,5 67,0 68,4 71,4 61,1 80,4 52,3 74,4 95,9 90,8 93,2

22 98,3 85,6 57,2 72,5 60,3 45,8 67,7 45,8 66,8 87,4 93,7 96,8

23 90,2 75,1 55,2 72,5 76,0 59,7 63,1 42,7 66,6 91,7 89,6 95,5

24 91,4 75,3 45,4 65,9 77,4 82,6 47,6 43,2 72,1 74,0 88,7 85,6

25 98,5 89,2 40,4 85,1 61,2 73,2 48,2 51,0 96,2 83,6 91,3 93,3

26 97,2 82,7 44,9 97,5 62,6 71,4 62,6 60,6 84,9 86,0 96,4 89,6

27 95,7 73,0 45,9 69,7 74,8 86,0 59,9 78,5 93,2 83,8 92,4 87,3

28 82,4 61,3 45,2 59,9 60,9 63,1 49,8 60,5 88,9 69,2 94,9 87,7

29 93,2 47,7 61,1 67,5 60,6 68,8 51,7 83,2 77,1 98,9 83,2

30 76,6 71,9 93,1 72,6 66,1 62,3 49,8 76,5 63,9 99,0 89,5

31 92,9 65,1 63,0 53,1 62,1 74,0 81,0

Mittel: 92,3 81,7 57,5 69,3 64,4 63,8 57,4 52,2 77,5 82,9 89,7 94,1

Tage: 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Angaben in [%] rel. Feuchte

Monatsmittel²: 73,6 %

Tagesmittel: 73,5 %

Anzahl  der  Messungen: 365

Legende:  kein Eintrag = nicht gemessen

²) Das Monatsmittel ergibt sich aus den jeweils vollendeten Monaten

Die Messungen erfolgten mit einer stationären Wetterstation

2022



Deponie  Brandholz

Resultate: Temperaturmessungen 

Berichtsjahr:

Tag

max min max min max min max min max min max min max min max min max min max min max min max min

1 12,2 9,6 2,5 -0,1 7,2 -2,1 6,0 1,1 9,8 5,3 19,3 6,6 28,8 13,1 27,6 16,8 23,2 14,2 15,7 4,7 17,8 11,4 6,0 4,6

2 10,7 7,0 6,0 -0,2 5,2 -2,6 1,7 -2,1 15,1 6,3 19,6 7,2 19,9 11,4 25,1 17,2 23,7 11,9 15,4 7,2 15,8 9,0 4,6 1,2

3 12,1 6,1 5,8 2,7 7,7 -0,8 1,9 -2,5 18,7 6,4 20,1 6,8 24,5 10,9 28,5 15,6 23,1 13,0 13,1 9,6 13,5 6,8 1,2 -1,8

4 8,6 6,1 6,5 3,5 8,9 -2,3 6,1 -3,9 18,9 9,8 23,8 10,2 28,0 15,4 32,4 18,8 20,9 12,1 13,8 7,4 10,0 6,7 -1,3 -2,2

5 7,1 3,8 5,6 1,1 5,6 -3,1 6,4 2,3 18,9 8,3 24,3 14,2 23,9 13,1 35,0 21,5 24,9 12,0 17,0 6,0 10,9 6,2 -0,1 -2,1

6 4,6 -0,7 4,4 0,2 5,5 -4,3 9,2 3,4 16,8 10,0 19,1 13,6 24,6 14,6 23,6 14,3 27,5 15,3 17,4 9,1 10,6 5,2 1,8 -0,3

7 2,4 -0,8 4,7 0,1 5,0 -2,8 11,3 6,6 19,3 8,7 21,2 12,7 19,3 11,0 21,5 10,8 29,5 16,8 16,3 8,5 9,4 3,0 1,8 -0,2

8 0,8 -1,1 4,0 -0,2 2,8 -4,9 11,3 6,3 21,5 8,9 21,6 12,7 18,3 11,8 24,9 11,3 25,3 14,3 18,6 6,6 11,8 6,5 3,1 0,9

9 1,0 -1,5 6,8 1,5 7,7 -3,4 6,3 -0,1 19,1 9,4 20,8 11,1 22,3 9,9 27,4 13,7 20,6 13,8 13,9 7,2 15,0 7,0 2,2 0,0

10 2,4 0,0 9,7 4,9 10,6 -2,0 7,5 0,6 23,0 8,4 18,4 10,8 23,0 12,9 28,4 14,3 20,4 12,6 13,9 7,6 13,2 8,6 1,2 -2,8

11 2,8 -1,8 6,5 2,8 13,1 0,8 8,7 -0,5 23,9 13,1 23,0 10,4 17,5 9,2 28,2 16,0 18,4 12,2 18,3 5,5 13,0 7,0 -1,1 -5,0

12 3,9 -1,7 4,2 -0,5 10,5 0,0 12,4 0,7 26,2 17,3 26,3 15,0 21,9 13,1 28,6 16,7 20,4 12,1 13,7 5,7 11,4 0,7 -3,0 -5,0

13 2,6 -1,7 3,9 -3,3 12,5 0,7 19,5 6,0 21,5 12,9 25,0 15,0 28,3 12,4 28,3 17,2 21,9 10,8 15,1 4,7 9,3 0,5 -1,3 -6,9

14 3,1 -3,0 8,4 -2,1 13,3 1,2 22,1 11,0 17,5 10,2 19,8 11,1 31,6 19,4 28,9 16,8 23,5 13,8 14,6 8,0 15,8 5,8 -3,9 -8,1

15 5,9 -3,3 10,5 4,9 11,4 3,8 17,6 10,5 22,4 10,4 23,0 9,6 24,8 15,2 29,7 16,7 19,6 14,6 13,2 10,5 11,2 2,6 -3,4 -6,7

16 -0,4 -2,3 7,1 3,4 5,3 2,3 17,0 6,7 23,3 10,1 28,5 12,9 21,3 12,4 24,5 17,6 17,1 11,3 17,1 11,8 12,9 8,6 -4,7 -7,4

17 1,3 -1,6 11,9 3,7 10,2 -1,1 11,9 3,8 24,2 12,4 25,5 15,5 22,4 11,6 28,0 15,0 15,2 7,7 19,7 11,9 10,1 6,8 -3,2 -6,1

18 4,4 1,3 12,2 3,2 8,4 4,4 14,2 2,3 23,5 12,2 27,8 12,9 27,6 11,3 26,7 18,1 13,6 7,0 21,6 14,7 11,7 6,4 -2,4 -9,4

19 5,3 2,5 10,2 4,0 11,5 3,2 15,8 3,8 26,2 14,4 32,6 19,8 31,5 15,8 25,6 17,2 10,9 5,3 17,8 11,8 7,9 3,3 -5,0 -8,9

20 3,8 0,2 6,1 2,2 9,8 2,4 15,9 5,8 27,3 14,3 31,9 17,7 33,8 20,5 26,6 16,9 14,4 5,6 13,8 7,5 3,3 -2,3 8,8 -5,0

21 2,2 -1,4 8,1 3,9 13,0 1,8 14,2 3,4 24,0 11,5 17,7 11,2 34,5 17,9 25,5 16,6 13,6 6,2 11,0 6,3 4,4 -2,2 8,8 5,3

22 2,0 -1,9 7,8 0,5 15,7 3,8 14,4 4,8 17,8 8,8 23,9 9,1 25,4 15,2 26,6 14,4 22,7 6,2 16,4 10,9 7,0 2,6 10,9 6,7

23 3,7 1,3 7,0 1,9 16,0 2,0 15,9 4,8 21,3 10,2 28,6 14,5 27,9 14,0 27,8 15,0 16,2 5,4 18,0 11,7 5,4 2,6 9,4 7,2

24 4,0 1,9 9,9 2,8 17,7 1,3 13,3 5,4 22,0 11,4 29,1 14,9 26,8 14,7 29,1 15,4 17,8 6,3 16,7 9,6 7,8 4,0 11,0 7,5

25 2,3 1,0 9,0 -0,3 18,5 2,6 13,0 6,9 16,9 9,3 24,9 14,6 29,8 16,0 30,5 16,9 17,1 8,7 18,3 12,5 8,5 4,7 10,6 7,3

26 1,0 -1,1 4,3 -0,7 16,3 3,0 12,6 5,6 19,0 8,8 25,2 13,8 32,1 18,2 28,6 17,2 10,7 8,0 16,0 9,7 8,3 4,8 11,7 6,6

27 -0,6 -1,3 6,3 -1,5 16,0 2,6 7,1 5,2 19,7 11,3 25,6 15,3 23,6 14,9 28,3 18,3 14,0 6,5 19,2 9,8 8,0 3,3 10,3 1,2

28 3,5 -1,8 6,1 -1,7 17,5 6,2 16,9 5,1 17,4 8,2 22,2 12,0 23,2 13,3 22,8 15,7 9,8 6,0 19,6 10,1 5,5 2,0 5,8 1,2

29 4,3 1,6 19,5 4,5 18,5 5,6 16,4 6,3 23,7 10,9 24,8 10,9 24,4 14,7 11,0 5,7 23,0 14,0 5,8 1,5 9,0 2,5

30 7,8 2,1 13,4 7,1 17,5 6,3 15,1 4,6 26,6 15,5 27,3 14,0 24,6 11,3 12,6 4,0 20,3 13,1 6,6 4,5 9,6 5,8

31 5,7 0,7 13,2 3,9 16,1 5,1 24,9 13,8 28,0 13,2 22,0 12,8 10,7 3,8

Mittel: 4,2 0,6 7,0 1,3 11,3 0,9 12,2 3,8 20,1 9,8 24,0 12,6 25,6 13,8 27,3 15,8 18,6 10,0 16,8 9,2 10,1 4,6 3,5 -0,5

Tage:

MW:

max. Tagesmittel: Angaben in [°C]

min. Tagesmittel:

mittl. Jahrestemperatur:

Anzahl  d.  Messungen: 365

Legende:  kein Eintrag = nicht gemessen

13,0 7,3 1,5

3130 30

2,4 4,1 6,1 8,0 14,3
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Die Messungen erfolgten mit einer stationären Wetterstation

Januar Februar März Oktober
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3131 3030



Deponie  Brandholz

Resultate Verdunstung n. Haude [mm]

Berichtsjahr:

Tag      

Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez

1 0,3 0,1 0,9 1,0 0,8 2,4 1,9 2,8 2,7 0,5 1,1 0,0

2 0,4 0,2 0,9 0,4 1,6 2,4 2,6 3,3 3,3 0,2 0,9 0,0

3 0,3 0,1 1,0 0,3 2,0 2,3 3,8 5,5 2,2 0,4 0,3 0,0

4 0,0 0,2 0,8 0,2 2,1 1,8 4,2 7,0 1,4 0,7 0,2 0,0

5 0,2 0,3 0,5 0,1 2,0 1,0 3,6 3,1 3,0 0,8 0,2 0,0

6 0,1 0,1 0,8 0,9 2,5 1,6 2,8 3,1 3,7 1,3 0,3 0,0

7 0,1 0,2 0,7 1,0 2,9 2,0 1,4 3,4 2,8 1,1 0,3 0,0

8 0,0 0,2 0,5 0,3 1,9 1,0 1,8 4,5 1,5 1,0 0,6 0,1

9 0,1 0,3 1,0 0,6 2,5 1,0 1,8 4,8 1,2 0,9 0,4 0,0

10 0,1 0,3 1,2 1,0 3,5 1,8 1,4 5,4 0,4 0,7 0,4 0,0

11 0,2 0,3 1,4 1,3 4,2 3,0 1,2 5,6 0,6 1,0 0,4 0,0

12 0,2 0,3 1,4 2,0 4,1 3,5 2,5 5,9 1,4 0,6 0,1 0,0

13 0,0 0,4 1,7 3,1 2,9 3,3 5,2 5,4 1,7 0,3 0,7 0,0

14 0,2 0,7 1,7 1,7 2,5 3,0 5,1 4,5 0,2 0,1 0,3 0,0

15 0,0 0,5 1,6 1,7 3,3 4,0 3,5 4,3 0,7 0,2 0,3 0,0

16 0,0 0,1 1,1 2,1 2,1 5,3 3,0 2,9 0,7 0,4 0,2 0,0

17 0,0 0,7 0,6 2,0 2,3 4,6 4,0 3,9 0,4 1,2 0,1 0,0

18 0,2 0,6 0,0 2,5 3,1 6,2 6,3 2,5 0,2 0,3 0,1 0,0

19 0,2 0,9 0,2 2,7 3,1 6,6 8,2 2,9 0,3 0,3 0,0 0,0

20 0,1 0,2 0,2 2,3 1,0 1,8 7,3 2,7 0,6 0,1 0,0 0,3

21 0,1 0,3 1,0 1,4 2,3 2,0 2,6 3,6 0,9 0,1 0,1 0,1

22 0,0 0,3 1,5 1,2 2,2 4,1 2,5 4,3 2,0 0,5 0,1 0,1

23 0,1 0,5 1,6 1,3 1,6 4,0 3,4 4,9 1,3 0,4 0,2 0,1

24 0,1 0,6 2,2 1,4 1,6 1,8 4,5 5,3 1,2 1,0 0,2 0,4

25 0,0 0,2 2,5 0,6 2,0 2,2 5,3 4,9 0,2 0,7 0,2 0,2

26 0,0 0,3 2,0 0,1 2,2 2,3 4,3 3,5 0,4 0,5 0,1 0,3

27 0,0 0,5 1,9 0,8 1,6 1,2 2,8 1,9 0,2 0,7 0,2 0,3

28 0,3 0,7 2,2 2,1 2,1 2,5 3,5 2,5 0,3 1,4 0,1 0,2

29 0,1 2,3 2,2 1,6 2,9 2,4 3,4 0,5 1,3 0,0 0,4

30 0,5 0,9 0,4 1,3 3,0 3,3 3,6 0,7 1,8 0,0 0,2

31 0,1 1,1 1,8 3,6 3,3 1,4 0,5

Mittel: 4,1 10,3 37,4 38,6 70,7 84,9 110,0 124,6 36,7 21,9 8,2 3,4

Tage: 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Jahresgesamtmenge: 551 Angaben in [mm]

Monatsmittel²: 45,9

Tagesmittel: 1,5

Anzahl  der  Messungen: 365

Legende:

  kein Eintrag = nicht gemessen

  ²) Das Monatsmittel ergibt sich aus den jeweils vollendeten Monaten

Die Messungen erfolgten mit einer stationären Wetterstation

2022



Deponie  Brandholz

Resultate:  Niederschlag [mm]

Berichtsjahr:

Tag      

Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez

1 0,0 1,4 0,0 0,7 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 28,1 2,1 0,3

2 1,6 3,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0

3 15,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0

4 16,9 1,5 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0

5 1,2 0,3 0,0 5,7 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 4,1

6 1,7 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0

7 1,5 0,8 0,0 6,0 0,0 1,4 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2

8 2,0 0,0 0,0 11,4 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 16,5 0,0 0,0 1,8 0,0 1,3 0,3 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0

10 0,0 2,1 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0

11 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,2 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,3 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,3 3,0 0,2 0,0

15 0,3 3,4 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 1,1 0,3 0,0

16 0,3 19,6 0,3 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 2,4 1,3 2,6 0,0

17 0,3 4,9 0,3 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0 7,6 0,0

18 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 49,4 7,2 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 1,5 2,6

20 1,9 7,9 0,0 0,0 8,2 2,2 0,9 0,0 1,9 1,8 8,3 6,0

21 1,0 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 5,8 5,9 1,3 3,2

22 0,3 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,6 9,3

23 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 1,8 12,4

24 0,0 0,6 0,0 0,0 1,8 37,6 0,0 0,0 2,2 0,6 0,4 1,0

25 0,0 4,5 0,0 10,0 0,0 0,4 0,0 0,0 5,6 0,0 2,6 0,0

26 0,0 0,8 0,0 21,1 0,0 0,5 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 8,8

27 1,7 0,0 0,0 0,0 1,8 9,6 0,0 0,0 4,2 0,0 0,2 0,2

28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 2,2 0,6

29 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,6 1,5

30 0,0 7,7 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,5

31 8,7 1,3 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Summe: 75,5 96,5 24,1 63,6 29,4 58,0 6,1 0,0 126,4 100,4 53,2 51,8

Tage: 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Jahresgesamtmenge: 685 Angaben in [mm]

Monatsmittel²: 62,3

Tagesmittel: 1,9

Anzahl  der  Messungen: 365

Legende:

 kein Eintrag = nicht gemessen

 *   = Messung mittels Hellmannschen Regenmesser

 ²)     Das Monatsmittel ergibt sich aus den jeweils vollendeten Monaten

2022

Die Messungen erfolgten mit einer stationären Wetterstation



Deponie  Brandholz

Resultate: Luftdruckmessungen  [mbar]

Berichtsjahr:

Tag

min max min max min max min max min max min max min max min max min max min max min max min max

1 975 978 962 970 978 981 964 975 972 974 966 970 968 975 969 972 971 974 959 967 966 973 975 976

2 965 974 963 974 972 978 975 978 968 972 971 974 971 976 970 972 967 971 969 975 972 975 970 974

3 959 967 965 974 969 972 964 977 968 970 968 972 970 971 968 970 966 968 976 979 955 972 968 971

4 949 958 960 966 971 973 963 966 968 970 969 972 971 974 965 968 968 973 973 977 956 964 965 967

5 949 962 967 973 972 973 955 960 971 975 966 971 973 975 967 975 971 974 970 973 965 972 966 970

6 963 971 953 969 973 976 952 959 975 977 968 969 975 977 976 979 967 971 974 983 963 972 968 970

7 963 970 955 979 975 977 939 951 974 976 966 968 972 979 974 978 965 968 972 981 964 968 964 968

8 950 965 979 980 974 976 949 953 975 978 961 966 980 983 975 977 962 964 970 978 963 967 959 963

9 943 959 975 980 977 983 951 967 975 979 962 973 976 981 977 979 964 965 971 978 963 969 956 959

10 961 980 971 974 972 978 968 972 969 975 974 976 976 977 975 979 965 967 968 973 970 982 958 962

11 980 986 971 984 973 977 967 972 963 969 974 976 975 977 972 976 967 972 974 978 982 984 960 962

12 986 991 974 985 970 974 964 967 965 972 972 975 976 978 970 973 966 971 974 977 981 984 961 964

13 988 991 961 973 973 986 966 970 971 973 972 975 971 977 967 971 963 966 970 974 970 980 958 963

14 984 988 956 960 977 985 970 974 972 974 971 976 970 973 960 968 957 961 962 970 964 969 952 957

15 976 983 960 965 978 983 975 979 969 973 969 971 973 975 958 961 958 963 960 965 957 965 956 960

16 973 979 950 962 978 992 980 983 968 972 969 976 974 978 962 964 962 964 966 972 952 956 959 970

17 980 986 948 964 991 998 974 983 973 975 975 978 977 980 964 965 963 967 972 978 945 951 971 979

18 986 989 950 965 987 998 968 974 974 976 966 975 974 978 965 967 965 967 977 980 950 958 976 980

19 972 984 958 968 983 987 964 967 971 974 961 965 970 974 965 968 966 973 975 980 959 964 972 976

20 972 979 954 965 986 989 965 968 966 975 963 969 969 972 968 971 973 977 966 974 956 964 965 972

21 980 982 949 961 985 989 961 966 972 975 965 969 971 973 968 971 977 979 962 966 948 957 962 964

22 980 984 963 972 983 988 956 961 964 972 964 966 969 974 967 969 973 977 964 970 947 952 955 961

23 984 986 971 979 981 985 954 958 953 963 962 967 969 973 968 971 967 972 962 969 952 956 955 960

24 984 985 960 972 982 985 952 958 956 965 961 964 969 974 971 973 964 967 963 966 958 967 959 969

25 982 984 968 979 983 987 959 965 966 971 964 967 962 968 968 972 964 965 967 971 966 975 964 969

26 981 982 980 986 982 986 964 971 971 975 966 969 967 970 966 968 951 964 968 976 976 982 965 972

27 974 980 982 984 971 984 972 977 971 973 966 973 970 972 967 970 948 952 975 977 968 981 974 978

28 976 984 981 983 961 971 978 980 969 973 970 975 968 972 970 973 948 953 973 975 964 967 962 974

29 973 983 956 961 976 980 964 969 965 970 968 970 972 974 953 959 973 975 965 972 958 963

30 974 978 952 956 975 976 964 967 962 966 970 972 971 973 960 964 971 973 972 975 958 966

31 958 972 954 964 964 967 968 972 972 974 968 974 961 966

Mittel: 971,6 978,7 963,8 973,1 974,8 980,4 964,0 969,6 968,4 972,5 966,9 971,1 971,4 974,8 968,6 971,6 963,7 967,6 969,2 974,3 962,3 969,1 963,0 967,9

Tage:

MW:

max. Tagesmittel: Angaben in [mbar]

min. Tagesmittel:

Jahresmittel:

Anzahl  d.  Messungen:

Legende:  kein Eintrag = nicht gemessen

965,4

30 31

DezemberNovember

965,7

2022

April Mai Juni JuliJanuar Februar März

Die Messungen erfolgten mit einer stationären Wetterstation

365

30

August September

31 30

969,0

31 3131 28 31 30

975,2 968,4

Oktober

31

998

939

970

977,6 966,8 970,5 973,1 970,1 965,7 971,7
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Sa 1. Jan. 7,8 109 109 106 104 82,5 80,5  
So 2. Jan. 7,8 107 107 106 105 82,5 80,5  
Mo 3. Jan. X 7,8 105 105 105 105 82,5 80,5  Bartels
Di 4. Jan. X X A+B 7,8 57 54 54 54 211,6 279,6 4,6 37,9 Überlauf Bartels
Mi 5. Jan. X X 7,8 77 66 66 57 304,0 363,0  Bartels
Do 6. Jan. X 7,8 109 107 97 73 183,0 203,0  Koppel
Fr 7. Jan. X 7,9 114 100 77 55 122,0 125,0  Koppel
Sa 8. Jan. 177,7 200,7  
So 9. Jan. 177,7 200,7  
Mo 10. Jan. X 8,0 75 72 68 57 177,7 200,7  Koppel
Di 11. Jan. X 8,0 85 76 70 58 176,0 187,0  Koppel
Mi 12. Jan. X 2 8,0 109 95 92 63 151,0 153,0  Koppel
Do 13. Jan. X 8,0 105 96 83 47 0,20 0,08 19 8,5 130,0 131,0  G.Wietschorke
Fr 14. Jan. X 8,0 93 92 92 66 89,0 94,0  G.Wietschorke
Sa 15. Jan. 106,0 106,7  
So 16. Jan. 106,0 106,7  
Mo 17. Jan. X X 7,8 166 166 116 76 106,0 106,7  G.Wietschorke
Di 18. Jan. X 7,9 125 119 99 71 111,0 109,0  G.Wietschorke
Mi 19. Jan. X 7,9 159 116 104 68 101,0 107,0  G.Wietschorke
Do 20. Jan. X 7,9 142 133 118 77 101,0 100,0  R.Wietschorke
Fr 21. Jan. X 1300 7,9 144 140 139 83 94,0 94,0  R.Wietschorke
Sa 22. Jan. 85,3 84,7  
So 23. Jan. 85,3 84,7  
Mo 24. Jan. X 7,9 164 148 130 90 85,3 84,7  R.Wietschorke
Di 25. Jan. X 7,9 163 154 134 90 79,0 78,0  R.Wietschorke
Mi 26. Jan. X 7,8 163 152 127 96 73,0 71,0  R.Wietschorke
Do 27. Jan. X 7,9 170 160 140 95 72,0 71,0  Koppel
Fr 28. Jan. X 7,8 196 184 179 92 70,0 71,0  Koppel
Sa 29. Jan. 71,7 69,7  
So 30. Jan. 71,7 69,7  
Mo 31. Jan. X 7,8 185 162 142 103 71,7 69,7  Koppel
Di 1. Feb. X 7,9 138 122 113 95 105,0 114,0  Koppel
Mi 2. Feb. X 7,9 127 123 118 94 117,0 121,0  Koppel
Do 3. Feb. X 7,9 139 113 88 69 109,0 115,0  Koppel
Fr 4. Feb. X 7,9 124 108 94 85 96,0 101,0  Koppel
Sa 5. Feb. 159,7 189,0  
So 6. Feb. 159,7 189,0  
Mo 7. Feb. X 1 7,9 98 95 84 53 159,7 189,0  Koppel
Di 8. Feb. X 7,9 115 105 90 63 211,0 231,0  Koppel
Mi 9. Feb. X 7,8 122 122 99 74 141,0 143,0  Koppel
Do 10. Feb. X 7,9 115 100 96 65 120,0 121,0  Koppel
Fr 11. Feb. X 7,8 135 135 96 77 121,0 132,0  Koppel
Sa 12. Feb. 112,3 113,7  
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So 13. Feb. 112,3 113,7  
Mo 14. Feb. X 7,9 143 143 111 82 112,3 113,7  Koppel
Di 15. Feb. X 7,8 144 144 125 89 111,0 117,0  Koppel
Mi 16. Feb. X 7,9 130 125 67 65 182,0 216,0  Koppel
Do 17. Feb. X 7,9 62 62 60 54 222,0 264,0  Koppel
Fr 18. Feb. X 7,9 97 90 75 51 214,0 235,0  Koppel
Sa 19. Feb. 176,3 189,7  
So 20. Feb. 176,3 189,7  
Mo 21. Feb. X 7,9 139 138 95 55 176,3 189,7  Koppel
Di 22. Feb. X 8,0 167 167 120 69 0,09 0,06 21 13 227,0 254,0  Koppel
Mi 23. Feb. X 1 8,0 111 108 101 69 183,0 193,0  Koppel
Do 24. Feb. X 7,9 99 93 85 60 165,0 173,0  Koppel
Fr 25. Feb. X 7,9 182 178 160 160 182,0 193,0  Koppel
Sa 26. Feb. 152,0 157,7  
So 27. Feb. 152,0 157,7  
Mo 28. Feb. X 1250 7,9 133 133 111 95 152,0 157,7  Koppel
Di 1. Mrz. X 7,9 121 116 102 102 172,0 185,0  Koppel
Mi 2. Mrz. X 7,9 156 156 151 124 118,0 127,0  Koppel
Do 3. Mrz. X 1 7,9 145 124 104 85 110,0 118,0  Koppel
Fr 4. Mrz. X 7,9 151 151 129 118 129,0 135,0  Koppel
Sa 5. Mrz. 107,0 118,7  
So 6. Mrz. 107,0 118,7  
Mo 7. Mrz. X 7,8 182 182 181 137 107,0 118,7  Koppel
Di 8. Mrz. X 7,8 151 151 151 125 99,0 111,0  Koppel
Mi 9. Mrz. X 7,9 174 174 149 132 100,0 114,0  Koppel
Do 10. Mrz. X 8,0 176 167 158 132 113,0 123,0  Koppel
Fr 11. Mrz. X 7,9 165 145 130 125 81,0 89,0  Koppel
Sa 12. Mrz. 86,7 92,7  
So 13. Mrz. 86,7 92,7  
Mo 14. Mrz. X 8,0 202 197 170 148 86,7 92,7  Koppel
Di 15. Mrz. X 14,06 7,9 194 163 145 145 93,0 110,0  Koppel
Mi 16. Mrz. X A 7,9 151 144 131 128 96,0 113,0  Koppel
Do 17. Mrz. X B 7,8 192 135 130 114 97,0 117,0  Koppel
Fr 18. Mrz. X 7,9 168 153 141 133 89,0 97,0  Koppel
Sa 19. Mrz. 82,0 94,7  
So 20. Mrz. 82,0 94,7  
Mo 21. Mrz. X 7,9 189 189 160 157 0,24 0,20 55 52 82,0 94,7  Kanalspülung Bö. Koppel
Di 22. Mrz. X 7,8 192 179 162 153 92,0 80,0  Kanalspülung Bö. Koppel
Mi 23. Mrz. X 7,9 205 182 167 157 88,0 74,0  Kanalspülung Bö. G.Wietschorke
Do 24. Mrz. X 7,8 218 198 171 138 87,0 69,0  Kanalspülung Bö. G.Wietschorke
Fr 25. Mrz. X 7,8 225 225 206 172 73,0 59,0  Kanalspülung Bö. G.Wietschorke
Sa 26. Mrz. 78,7 85,3  
So 27. Mrz. 78,7 85,3  
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Mo 28. Mrz. X 7,9 229 205 205 189 78,7 85,3  G.Wietschorke
Di 29. Mrz. X 8,0 234 218 212 193 73,0 90,0  G.Wietschorke
Mi 30. Mrz. X 7,8 247 224 209 191 59,0 64,0  Koppel
Do 31. Mrz. X 8,0 269 228 200 152 75,0 84,0  Koppel
Fr 1. Apr. X 8,0 284 284 250 204 77,0 92,0  Koppel
Sa 2. Apr. 71,3 86,0  
So 3. Apr. 71,3 86,0  
Mo 4. Apr. X 8,0 222 201 197 197 71,3 86,0  Koppel
Di 5. Apr. X 1 8,0 197 189 186 186 83,0 104,0  Koppel
Mi 6. Apr. X 8,0 194 182 178 178 71,0 91,0  Koppel
Do 7. Apr. X 8,0 172 161 160 131 84,0 101,0  Koppel
Fr 8. Apr. X 7,9 181 162 150 150 89,0 110,0  Koppel
Sa 9. Apr. 132,7 171,7  
So 10. Apr. 132,7 171,7  
Mo 11. Apr. X 7,9 159 155 153 151 132,7 171,7  Koppel
Di 12. Apr. X 8,0 170 170 170 147 99,0 113,0  Koppel
Mi 13. Apr. X 8,0 179 179 175 175 87,0 111,0  Koppel
Do 14. Apr. X 7,9 188 169 156 131 83,0 102,0  Koppel
Fr 15. Apr. 76,2 85,8  
Sa 16. Apr. 7,9 204 191 187 176 76,2 85,8  
So 17. Apr. 76,2 85,8  
Mo 18. Apr. 76,2 85,8  
Di 19. Apr. X 8,0 228 228 228 204 76,2 85,8  Koppel
Mi 20. Apr. X 8,1 209 192 174 174 64,0 93,0  Koppel
Do 21. Apr. X 8,0 220 204 188 152 101,0 95,0  Koppel
Fr 22. Apr. X 7,9 223 200 200 194 71,0 85,0  Transfer Filter B Koppel
Sa 23. Apr. 71,0 85,7  
So 24. Apr. 71,0 85,7  
Mo 25. Apr. X 7,7 245 208 208 208 71,0 85,7  Koppel
Di 26. Apr. X 7,7 248 222 222 202 62,0 76,0  Koppel
Mi 27. Apr. X 7,8 8,0 116 102 102 102 178,0 270,0  Koppel
Do 28. Apr. X 8,0 145 133 130 112 0,17 0,07 36 32 140,0 135,0  Koppel
Fr 29. Apr. X 8,0 180 164 164 140 97,0 100,0  G.Wietschorke
Sa 30. Apr. 97,0 117,3  
So 1. Mai. 97,0 117,3  
Mo 2. Mai. X X 7,9 216 141 141 141 97,0 117,3  G.Wietschorke
Di 3. Mai. X 7,9 192 158 158 137 91,0 97,0  G.Wietschorke
Mi 4. Mai. X 7,8 218 142 142 142 86,0 96,0  G.Wietschorke
Do 5. Mai. X 8,1 187 156 156 156 82,0 66,0  G.Wietschorke
Fr 6. Mai. X 8,3 237 224 162 13 68,0 64,0  G.Wietschorke
Sa 7. Mai. 63,0 61,7  
So 8. Mai. 63,0 61,7  
Mo 9. Mai. X 8,2 235 235 208 6 63,0 61,7  G.Wietschorke
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Di 10. Mai. X 8,1 257 232 191 5 66,0 67,0  Ausbau P3 G.Wietschorke
Mi 11. Mai. X 8,1 259 243 180 17 66,0 62,0  G.Wietschorke
Do 12. Mai. X 8,1 286 257 209 12 78,0 67,0  R.Wietschorke
Fr 13. Mai. X 8,0 297 277 221 13 50,0 38,0  R.Wietschorke
Sa 14. Mai. 59,3 58,3  
So 15. Mai. 59,3 58,3  
Mo 16. Mai. X 8,1 294 294 225 11 59,3 58,3  R.Wietschorke
Di 17. Mai. X 8,1 295 273 228 7 60,0 59,0  R.Wietschorke
Mi 18. Mai. X 8,1 306 306 304 8 58,0 57,0  R.Wietschorke
Do 19. Mai. X 8,2 303 275 210 13 55,0 53,0  Koppel
Fr 20. Mai. X 8,3 316 256 217 20 63,0 65,0  Koppel
Sa 21. Mai. 52,3 52,0  
So 22. Mai. 52,3 52,0  
Mo 23. Mai. X 8,0 315 293 223 12 52,3 52,0  Koppel
Di 24. Mai. X 8,0 332 301 242 13 64,0 66,0  P2 ausgebaut / P3 eingebaut Koppel
Mi 25. Mai. X 7,9 339 298 242 13 65,0 61,0  PH Sonde Eingang eingebaut Koppel
Do 26. Mai. 46,0 46,0  
Fr 27. Mai. X 7,9 330 273 243 26 46,0 46,0  Koppel
Sa 28. Mai. 52,7 49,7  
So 29. Mai. 52,7 49,7  
Mo 30. Mai. X 2 7,9 317 299 231 23 0,34 0,06 85 85 52,7 49,7  Koppel
Di 31. Mai. X 7,9 294 272 204 12 53,0 53,0  Koppel
Mi 1. Jun. X 8,0 320 287 242 24 70,0 66,0  Koppel
Do 2. Jun. X 7,9 348 278 235 29 38,0 36,0  Koppel
Fr 3. Jun. X 1250 8,0 336 302 235 20 47,0 46,0  Koppel
Sa 4. Jun. 50,0 47,0  
So 5. Jun. 50,0 47,0  
Mo 6. Jun. 8,0 305 278 205 19 50,0 47,0  
Di 7. Jun. X 8,0 295 270 195 19 50,0 47,0  Koppel
Mi 8. Jun. X 8,0 341 300 261 27 50,0 48,0  Koppel
Do 9. Jun. X 8,0 368 277 227 34 53,0 52,0  Koppel
Fr 10. Jun. X 8,0 0,41 0,11 110 93 44,0 43,0  Koppel
Sa 11. Jun. 48,7 45,0  
So 12. Jun. 48,7 45,0  
Mo 13. Jun. X A 8,1 370 329 250 34 48,7 45,0  Koppel
Di 14. Jun. X 8,0 356 332 245 35 57,0 45,0  Koppel
Mi 15. Jun. X 50 8,0 357 338 262 58 41,0 43,0  Koppel
Do 16. Jun. 44,0 41,5  
Fr 17. Jun. X B 8,0 333 307 179 57 44,0 41,5  Koppel
Sa 18. Jun. 46,3 46,0  
So 19. Jun. 46,3 46,0  
Mo 20. Jun. X 8,0 381 339 273 47 46,3 46,0  Koppel
Di 21. Jun. X 8,0 402 376 313 53 52,0 50,0  Koppel
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Mi 22. Jun. X 8,0 363 326 265 51 47,0 42,0  Koppel
Do 23. Jun. X 8,0 415 380 278 69 43,0 40,0  P2 eingebaut / P1 ausgebaut R.Wietschorke
Fr 24. Jun. X 8,0 350 322 260 49 39,0 37,0  R.Wietschorke
Sa 25. Jun. 51,7 48,7  
So 26. Jun. 51,7 48,7  
Mo 27. Jun. X X 8,1 348 348 281 73 51,7 48,7  R.Wietschorke
Di 28. Jun. X 8,0 378 342 269 71 47,0 46,0  R.Wietschorke
Mi 29. Jun. X 8,0 403 375 262 93 45,0 43,0  R.Wietschorke
Do 30. Jun. X 8,0 376 323 271 75 43,0 40,0  G.Wietschorke
Fr 1. Jul. X 8,0 399 355 288 83 46,0 44,0  G.Wietschorke
Sa 2. Jul. 41,0 40,0  
So 3. Jul. 41,0 40,0  
Mo 4. Jul. X 8,0 374 336 281 85 41,0 40,0  Koppel
Di 5. Jul. X 8,0 364 332 274 93 53,0 46,0  Koppel
Mi 6. Jul. X 8,0 356 328 267 100 42,0 30,0  Koppel
Do 7. Jul. X 8,0 464 429 280 117 40,0 37,0  Koppel
Fr 8. Jul. X 8,0 349 349 232 98 46,0 50,0  Koppel
Sa 9. Jul. 39,3 39,0  
So 10. Jul. 39,3 39,0  
Mo 11. Jul. X 8,0 388 387 298 109 39,3 39,0  Koppel
Di 12. Jul. X 2 8,1 352 352 288 112 49,0 39,0  Koppel
Mi 13. Jul. X 8,0 384 379 309 121 34,0 30,0  Koppel
Do 14. Jul. X 1300 8,1 470 457 382 140 43,0 40,0  Koppel
Fr 15. Jul. X 8,1 369 369 305 121 42,0 33,0  Koppel
Sa 16. Jul. 39,0 35,3  
So 17. Jul. 39,0 35,3  
Mo 18. Jul. X 8,1 364 358 302 132 39,0 35,3  Koppel
Di 19. Jul. X 8,1 395 382 313 138 41,0 41,0  Koppel
Mi 20. Jul. X 8,1 377 364 298 137 46,0 45,0  P1 eingebaut Koppel
Do 21. Jul. X 8,1 502 478 386 169 0,49 0,13 140 120 32,0 29,0  Koppel
Fr 22. Jul. X 8,1 402 402 302 145 45,0 41,0  Koppel
Sa 23. Jul. 37,7 32,3  
So 24. Jul. 37,7 32,3  
Mo 25. Jul. X 8,1 398 398 330 156 37,7 32,3  Koppel
Di 26. Jul. X 8,1 400 400 322 154 38,0 33,0  Koppel
Mi 27. Jul. X 8,1 495 393 284 153 41,0 34,0  Koppel
Do 28. Jul. X 8,1 621 569 552 164 38,0 35,0  Koppel
Fr 29. Jul. X 8,1 410 407 328 169 53,0 44,0  Koppel
Sa 30. Jul. 34,7 32,3  
So 31. Jul. 34,7 32,3  
Mo 1. Aug. X 8,1 408 408 329 169 34,7 32,3  Koppel
Di 2. Aug. X 8,1 415 415 332 169 46,0 45,0  Koppel
Mi 3. Aug. X 8,1 410 410 323 165 28,0 25,0  Koppel
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Do 4. Aug. X 8,1 547 531 438 199 47,0 46,0  Koppel
Fr 5. Aug. X 8,1 425 425 332 174 32,0 29,0  Koppel
Sa 6. Aug. 35,0 31,3  
So 7. Aug. 35,0 31,3  
Mo 8. Aug. X 8,1 424 415 346 185 35,0 31,3  Koppel
Di 9. Aug. X 8,1 441 431 342 182 0,41 0,22 140 120 45,0 46,0  G.Wietschorke
Mi 10. Aug. X 8,1 463 463 358 183 28,0 26,0  G.Wietschorke
Do 11. Aug. X 8,1 515 515 331 210 41,0 40,0  Koppel
Fr 12. Aug. X 8,1 404 404 340 188 34,0 26,0  Koppel
Sa 13. Aug. 36,0 32,7  
So 14. Aug. 36,0 32,7  
Mo 15. Aug. X 2 8,1 423 423 308 186 36,0 32,7  Koppel
Di 16. Aug. X 8,1 458 458 347 189 36,0 36,0  Koppel
Mi 17. Aug. X 8,1 450 450 328 189 41,0 40,0  Koppel
Do 18. Aug. X 8,1 425 425 327 188 40,0 37,0  Koppel
Fr 19. Aug. X 8,1 441 441 340 190 27,0 24,0  Koppel
Sa 20. Aug. 35,7 33,3  
So 21. Aug. 35,7 33,3  
Mo 22. Aug. X 8,1 434 434 352 217 35,7 33,3  Koppel
Di 23. Aug. X A 8,1 434 434 330 211 30,0 26,0  Koppel
Mi 24. Aug. X 8,1 428 426 326 205 43,0 38,0  Koppel
Do 25. Aug. X 8,2 395 395 327 201 31,0 25,0  Koppel
Fr 26. Aug. X B 8,0 560 498 340 224 33,0 27,0  Koppel
Sa 27. Aug. 33,0 32,0  
So 28. Aug. 33,0 32,0  
Mo 29. Aug. X 8,1 449 437 370 241 33,0 32,0  Koppel
Di 30. Aug. X 7,7 452 452 382 247 34,0 33,0  Koppel
Mi 31. Aug. X 44,0 29,5  Koppel
Do 1. Sep. X 7,7 540 507 408 234 44,0 29,5  Koppel
Fr 2. Sep. X 7,6 444 444 346 240 39,0 26,0  Koppel
Sa 3. Sep. 34,3 28,7  
So 4. Sep. 34,3 28,7  
Mo 5. Sep. X X 7,6 440 440 344 234 34,3 28,7  Koppel
Di 6. Sep. X 7,8 7,9 442 442 442 235 77,0 19,0  Koppel
Mi 7. Sep. X 7,9 417 417 417 221 57,0 27,0  Koppel
Do 8. Sep. X 7,9 336 300 325 206 36,0 20,0  Koppel
Fr 9. Sep. X 7,8 416 336 336 211 44,0 35,0  Koppel
Sa 10. Sep. 39,0 31,7  
So 11. Sep. 39,0 31,7  
Mo 12. Sep. X 8,5 398 387 172 47 0,21 0,08 130 99 39,0 31,7  G.Wietschorke
Di 13. Sep. X 9,7 414 408 191 35 32,0 26,0  G.Wietschorke
Mi 14. Sep. X 9,6 470 435 228 29 62,5 61,5 26,5 151 Überlauf G.Wietschorke
Do 15. Sep. X 9,0 201 201 175 13 31,0 26,0  G.Wietschorke
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Fr 16. Sep. X 8,9 278 264 120 10 60,0 52,0  G.Wietschorke
Sa 17. Sep. 49,3 46,3  
So 18. Sep. 49,3 46,3  
Mo 19. Sep. X 8,3 242 225 153 6 49,3 46,3  G.Wietschorke
Di 20. Sep. X 8,2 291 259 137 3 53,0 51,0  G.Wietschorke
Mi 21. Sep. X 8,2 281 265 143 4 49,0 41,0  G.Wietschorke
Do 22. Sep. X 8,1 302 292 139 3 55,0 50,0  Koppel
Fr 23. Sep. X 8,1 337 337 146 5 37,0 31,0  PH-Sonde eingebaut Koppel
Sa 24. Sep. 45,3 39,3  
So 25. Sep. 45,3 39,3  
Mo 26. Sep. X 7,8 326 311 172 6 45,3 39,3  C3 Behälter gereinigt Koppel
Di 27. Sep. X 7,7 293 276 183 7 54,0 48,0  Koppel
Mi 28. Sep. X 7,7 232 215 164 11 67,0 61,0  RB 1 - RB 3 gereinigt Koppel
Do 29. Sep. X 7,7 294 250 145 6 75,0 71,0  Koppel
Fr 30. Sep. X 1250 7,7 322 293 164 7 45,0 39,0  Schrägklärer gereinigt Koppel
Sa 1. Okt. 100,5 101,8  
So 2. Okt. 100,5 101,8  
Mo 3. Okt. X 7,8 249 232 141 6 100,5 101,8  Koppel
Di 4. Okt. X 7,8 224 212 133 6 100,5 101,8  Koppel
Mi 5. Okt. X 7,8 242 230 152 9 57,0 52,0  G.Wietschorke
Do 6. Okt. X 7,8 243 235 136 7 56,0 52,0  G.Wietschorke
Fr 7. Okt. X 7,8 246 222 137 16 56,0 54,0  Koppel
Sa 8. Okt. 47,7 45,0  
So 9. Okt. 47,7 45,0  
Mo 10. Okt. X 7,8 291 291 142 7 0,26 0,11 66 53 47,7 45,0  G.Wietschorke
Di 11. Okt. X 7,7 287 287 148 9 56,0 59,0  G.Wietschorke
Mi 12. Okt. X 7,7 326 283 159 20 43,0 33,0  G.Wietschorke
Do 13. Okt. X 7,7 293 293 155 12 44,0 43,0  G.Wietschorke
Fr 14. Okt. X 7,7 298 279 157 11 50,0 47,0  G.Wietschorke
Sa 15. Okt. 43,7 40,7  
So 16. Okt. 43,7 40,7  
Mo 17. Okt. X X 7,7 320 244 104 20 43,7 40,7  G.Wietschorke
Di 18. Okt. X A+B 7,7 224,9 154,9 49,9 43,4 Überlauf G.Wietschorke
Mi 19. Okt. X 7,7 135 120 90 22 28,0 16,0  Überlauf G.Wietschorke
Do 20. Okt. X 7,7 140 118 88 8 26,0 118,0  G.Wietschorke
Fr 21. Okt. X 7,7 176 165 113 10 92,0 89,0  G.Wietschorke
Sa 22. Okt. 122,0 114,7  
So 23. Okt. 122,0 114,7  
Mo 24. Okt. X 7,8 168 152 106 14 122,0 114,7  G.Wietschorke
Di 25. Okt. X 7,8 179 158 106 14 102,0 97,0  G.Wietschorke
Mi 26. Okt. X 7,8 181 168 97 21 88,0 78,0  Koppel
Do 27. Okt. X 7,8 182 165 117 24 91,0 87,0  Koppel
Fr 28. Okt. X 7,7 215 198 137 18 83,0 79,0  Koppel
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Sa 29. Okt. 72,7 70,3  
So 30. Okt. 72,7 70,3  
Mo 31. Okt. X 7,7 218 188 132 20 72,7 70,3  Koppel
Di 1. Nov. X 2 7,7 223 208 140 24 86,0 58,0  Koppel
Mi 2. Nov. X 7,8 231 221 145 23 0,22 0,08 49 33 71,0 63,0  Koppel
Do 3. Nov. X 7,8 109 101 60 8 88,0 77,0  Koppel
Fr 4. Nov. X 7,8 250 238 172 27 67,0 57,0  Koppel
Sa 5. Nov. 74,0 63,0  
So 6. Nov. 74,0 63,0  
Mo 7. Nov. X 7,7 198 198 118 24 74,0 63,0  Koppel
Di 8. Nov. X 7,7 239 239 158 30 93,0 89,0  Koppel
Mi 9. Nov. X 16,49 7,7 204 204 115 21 58,0 48,0  Koppel
Do 10. Nov. X 7,7 236 236 149 31 72,0 58,0  Koppel
Fr 11. Nov. X 7,7 236 236 149 34 62,0 50,0  Koppel
Sa 12. Nov. 64,0 54,0  
So 13. Nov. 64,0 54,0  
Mo 14. Nov. X 7,7 260 260 177 38 64,0 54,0  Koppel
Di 15. Nov. X 7,7 259 249 171 37 68,0 57,0  Koppel
Mi 16. Nov. X 7,7 251 229 168 52 66,0 56,0  Koppel
Do 17. Nov. X 7,7 263 239 181 41 49,0 47,0  Koppel
Fr 18. Nov. X 7,7 190 171 153 54 92,0 90,0  G.Wietschorke
Sa 19. Nov. 129,7 132,3  
So 20. Nov. 129,7 132,3  
Mo 21. Nov. X 1 7,9 110 95 85 26 129,7 132,3  Koppel
Di 22. Nov. X 7,8 125 111 77 22 142,0 151,0  Koppel
Mi 23. Nov. X 7,7 139 110 92 26 116,0 122,0  Koppel
Do 24. Nov. X 1250 7,7 131 129 90 31 114,0 116,0  Koppel
Fr 25. Nov. X 7,7 190 176 140 35 103,0 106,0  Koppel
Sa 26. Nov. 85,0 87,7  
So 27. Nov. 85,0 87,7  
Mo 28. Nov. X 7,7 172 156 119 36 85,0 87,7  Koppel
Di 29. Nov. X 7,8 177 162 130 39 67,0 249,0  Koppel
Mi 30. Nov. X 7,8 179 172 131 37 79,0 3,0  Koppel
Do 1. Dez. X 7,9 150 123 102 44 88,0 90,0  Koppel
Fr 2. Dez. X 7,9 169 169 109 35 107,0 7,0  Koppel
Sa 3. Dez. 84,7 81,0  
So 4. Dez. 84,7 81,0  
Mo 5. Dez. X 7,7 185 185 109 37 84,7 81,0  Koppel
Di 6. Dez. X 7,7 169 157 117 41 103,0 89,0  Koppel
Mi 7. Dez. X 7,7 180 174 113 37 83,0 82,0  Koppel
Do 8. Dez. X 7,8 187 147 112 40 124,0 100,0  Koppel
Fr 9. Dez. X 7,8 175 165 105 44 76,0 78,0  Koppel
Sa 10. Dez. 73,8 72,7  
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So 11. Dez. 73,8 72,7  
Mo 12. Dez. X 7,7 196 196 116 46 73,8 72,7  Koppel
Di 13. Dez. X 7,7 192 192 114 42 74,5 76,0  Koppel
Mi 14. Dez. X 7,7 213 213 137 48 67,0 66,0  Koppel
Do 15. Dez. X 7,7 207 202 130 50 70,0 69,0  Koppel
Fr 16. Dez. X 7,8 242 198 144 58 65,0 63,0  Koppel
Sa 17. Dez. 57,7 55,7  
So 18. Dez. 57,7 55,7  
Mo 19. Dez. X 7,7 181 181 109 41 0,60 0,12 60 49 57,7 55,7  Koppel
Di 20. Dez. X 7,8 151 151 111 48 68,0 70,0  Koppel
Mi 21. Dez. X 7,8 104 104 99 46 91,0 88,0  Koppel
Do 22. Dez. X 7,9 130 130 88 38 152,0 167,0  Koppel
Fr 23. Dez. X 7,9 91 87 64 30 181,0 198,0  Koppel
Sa 24. Dez. 88,0 137,8  
So 25. Dez. 88,0 137,8  
Mo 26. Dez. 7,7 89 88 65 29 88,0 137,8  
Di 27. Dez. X 7,7 88 88 66 29 88,0 137,8  Koppel
Mi 28. Dez. X A 7,7 116 114 114 39 137,0 79,5  Koppel
Do 29. Dez. X B 7,8 103 99 75 37 161,0 79,5  Koppel
Fr 30. Dez. X 7,8 124 124 87 40 124,0 130,0  Koppel
Sa 31. Dez. 7,8 125 125 88 40 120,0 124,7  
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Resultate Sickerwasseranalysen Rohsickerwasser  

 

Ergebnistabellen Sickerwasseranalysen Quelle, BAI/II und BA III 

und Grafiken N-Parameter 
 



Eigenkontrolle Rhein-Main Deponie GmbH

Deponie Brandholz
(Roh-)Sickerwassermessungen

Probenahme RMD

Analytik SGS Herten

Betriebsjahr der Deponie 50

Berichtsjahr 2022

Messstelle SW-Quelle Zulauf

Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C

Wsp. vor Abpumpen m NN

Wsp. nach Abpumen m NN

Abpumpzeit min

Fördermenge l/min

Abflußmenge l   0,6  0,6 

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  8,6  12,8  11,5 10,9667 

pH-Wert  7,8  8,5  8 8,1 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  6,81  4,68  5,79 5,76 

Leitfähigkeit mS/m  341  427  451 406,333 

Redoxpotential mV  440  410  300 380 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 

Glührückstand 550 °C mg/l

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  2400  2300  2600 2433,33 

KW (H53) mg/l

AOX mg/l 0,01  0,22  0,26  0,48 0,32 

Phenole ges(H16 2) mg/l 0,01 < 0,01  0,05  0,06 0,04 

TOC mg/l 0,5  120  110  120 116,667 

DOC mg/l

CSB mg/l 15  274  283  333 296,667 

BSB5 mg/l 2  19  12  16 15,6667 

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005   < 0,005 0,005 

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03  170  230  250 216,667 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  0,2 < 0,1  0,4 0,23333 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 < 0,006 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l 0,5  170  230  250 216,667 

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l

Borate (B) mg/l

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  562  501  532 531,667 

Phosphor gesamt mg/l 0,08 < 0,08  0,25 < 0,08 0,13667 

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  10  3  5 6 

Sulfid (S
2-

) mg/l

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH 0,1  55,6  54,2  70,4 60,0667 

Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l 1  380  350  440 390 

Kalium (K) mg/l 1  170  180  200 183,333 

Calcium (Ca) mg/l 1  200  190  240 210 

Magnesium (Mg) mg/l 0,1  120  120  160 133,333 

Zink (Zn) mg/l 0,005 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 

Eisen (Fe) mg/l 0,02  3,8  7,5  2,8 4,7 

Mangan mg/l 0,01  6,2  5,5  6,7 6,13333 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Nickel (Ni) mg/l 0,01  0,03  0,03  0,03 0,03 

Kupfer (Cu) mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Cadmium (Cd) mg/l 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 0,002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,0002 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Arsen (As) mg/l 0,01 < 0,01  0,01 < 0,01 0,01 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l

nach Deponiegas, schwach

25.11.2022

ohne

braun

nach Deponiegas, schwach

ohne

braun, schwach

opal

nach Deponiegas, schwach

gelb, schwach

Trockenwetter

2022.1138-01

RMD

Schirrmann

2022.1305-01

RMD

Trockenwetter Trockenwetter

2022.1619-01

RMD

Mittelwert

SGS Herten

Schneider

SGS Herten

17.03.2022 10.06.2022

SGS Herten

Schneider



Eigenkontrolle Rhein-Main Deponie GmbH

Deponie Brandholz
(Roh-)Sickerwassermessungen

Probenahme RMD

Analytik SGS Herten

Betriebsjahr der Deponie 50

Berichtsjahr 2022

Messstelle Sickerwasser aus BAI/II

Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C

Wsp. vor Abpumpen m NN

Wsp. nach Abpumen m NN

Abpumpzeit min

Fördermenge l/min

Abflußmenge l

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  13,6  14,3  16,6  12 14,125 

pH-Wert  7,6  8  7,4  7,1 7,525 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  4,98  2,71  2,17  1,41 2,8175 

Leitfähigkeit mS/m  251  380  387  248 316,5 

Redoxpotential mV  410  370  270  290 340 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 

Glührückstand 550 °C mg/l

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  2200  2200  2500  1600 2125 

KW (H53) mg/l

AOX mg/l 0,01  0,23  0,16  0,16  0,13 0,17 

Phenole ges(H16 2) mg/l 0,01  0,02  0,06  0,06  0,02 0,04 

TOC mg/l 0,5  70  76  82  55 70,75 

DOC mg/l

CSB mg/l 15  181  217  228  144 192,5 

BSB5 mg/l 2  13  8  10  9 10 

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005     

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03  140  170  170  100 145 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  26  26  17  7,8 19,2 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 < 0,006  0,33  0,21 0,138 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l 0,5  166  196  187  108 164,25 

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l

Borate (B) mg/l

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  271  290  324  178 265,75 

Phosphor gesamt mg/l 0,08  0,18  0,38  0,35  0,27 0,295 

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  32  12  13  58 28,75 

Sulfid (S
2-

) mg/l

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH 0,1  61,2  59,8  62,1  47,3 57,6 

Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l 1  240  230  300  190 240 

Kalium (K) mg/l 1  160  160  190  110 155 

Calcium (Ca) mg/l 1  240  230  230  190 222,5 

Magnesium (Mg) mg/l 0,1  120  120  130  90 115 

Zink (Zn) mg/l 0,005 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 

Eisen (Fe) mg/l 0,02  8,8  16  11  10 11,45 

Mangan mg/l 0,01  1,1  1,1  0,94  0,8 0,985 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Nickel (Ni) mg/l 0,01  0,02  0,02  0,03  0,01 0,02 

Kupfer (Cu) mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Cadmium (Cd) mg/l 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 0,002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,0002 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005  0,00029 0,00011 

Blei (Pb) mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Arsen (As) mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l

24.11.2022

Regenwetter

schwach

braun, schwach

nach Deponiegas, schwach

SchirrmannSchneider

Trockenwetter

2022.1138-02

SGS Herten

Schneider

12.09.2022

SGS Herten

2022.1471-02

RMD

21.03.2022

RMD

Mittelwert

nach Deponiegas, schwach

2022.1305-02

RMD

SGS Herten

10.06.2022

2022.1619-02

RMD

SGS Herten

Schneider

schwach

gelb braun

aromatisch, schwachnach Deponiegas, schwach

Trockenwetter

opalisierend (schwach milchig)

braun, schwach

Trockenwetter

opalisierend (schwach milchig)

braun, schwach



Eigenkontrolle Rhein-Main Deponie GmbH

Deponie Brandholz
(Roh-)Sickerwassermessungen

Probenahme RMD

Analytik SGS Herten

Betriebsjahr der Deponie 50

Berichtsjahr 2022

Messstelle Sickerwasser aus BAIII

Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C

Wsp. vor Abpumpen m NN

Wsp. nach Abpumen m NN

Abpumpzeit min

Fördermenge l/min

Abflußmenge l

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  9,4  12,2  14,6  11,4 11,9 

pH-Wert  7,6  8,5  7,8  7,4 7,825 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  5,28  3,76  2,91  5,47 4,355 

Leitfähigkeit mS/m  248  493  532  254 381,75 

Redoxpotential mV  450  400  290  300 360 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 

Glührückstand 550 °C mg/l

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  2600  3800  4500  2300 3300 

KW (H53) mg/l

AOX mg/l 0,01  0,17  0,56  0,52  0,19 0,36 

Phenole ges(H16 2) mg/l 0,01 < 0,01  0,05  0,05  0,01 0,03 

TOC mg/l 0,5  72  160  190  57 119,75 

DOC mg/l

CSB mg/l 15  185  451  509  156 325,25 

BSB5 mg/l 2  7  7  11  3 7 

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005   < 0,005 < 0,005 0,005 

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03  42  85  120  26 68,25 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  30  65  77  28 50 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05  1,2  0,91  4,3  1,5 1,9775 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l 0,5  73,2  151  201  55,5 120,175 

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l

Borate (B) mg/l

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  537  860  964  360 680,25 

Phosphor gesamt mg/l 0,08  0,21  0,7  1  0,19 0,525 

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  613  353  247  443 414 

Sulfid (S
2-

) mg/l

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH 0,1  57,5  65,4  61,2  61,7 61,45 

Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l 1  370  630  710  310 505 

Kalium (K) mg/l 1  140  280  310  100 207,5 

Calcium (Ca) mg/l 1  280  270  240  320 277,5 

Magnesium (Mg) mg/l 0,1  80  120  120  74 98,5 

Zink (Zn) mg/l 0,005  0,02  0,03  0,03 < 0,02 0,025 

Eisen (Fe) mg/l 0,02  1,1  0,76  1,3  0,41 0,8925 

Mangan mg/l 0,01  0,81  0,59  0,67  0,44 0,6275 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,01  0,01  0,03  0,03 < 0,01 0,02 

Nickel (Ni) mg/l 0,01  0,05  0,09  0,1  0,03 0,0675 

Kupfer (Cu) mg/l 0,01  0,01  0,02  0,03  0,02 0,02 

Cadmium (Cd) mg/l 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 0,002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,0002 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Arsen (As) mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l

ohne

SGS Herten

10.06.2022

Schneider

17.03.2022

braun, schwach

ohne

nach Deponiegas

braun

Trockenwetter

aromatisch, schwach

braun, schwach

modrig, schwach

braun

ohne

SGS Herten

Schirrmann

2022.1619-03

RMD

SGS Herten

Schneider

25.11.2022

Mittelwert

Regenwetter Trockenwetter Regenwetter

ohneohne

2022.1471-03

RMD

SGS Herten

Schneider

12.09.2022

2022.1138-03

RMD

2022.1305-03

RMD
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Ammonium-N (NH4-N) Nitrit-N  (NO2-N) Nitrat-N (NO3-N)

Sickerwasser aus BAI.II
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Resultate Sickerwasseranalysen Rohsickerwasser  
- Mischprobe - 

 
 



Eigenkontrolle Rhein-Main Deponie GmbH

Deponie  Brandholz
Sickerwassermessungen

Probenahme RMD

Analytik SGS Herten

Betriebsjahr der Deponie 50

Berichtsjahr 2022

Messstelle Zulauf zur SWR-Anlage

Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C

Wsp. vor Abpumpen m NN

Wsp. nach Abpumen m NN

Abpumpzeit min

Fördermenge l/min

Abflußmenge l

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  9,8  9,2  10,9  10,6  11,7  12,4 

pH-Wert  8,3  8,1  7,9  9,9  7,07  8,3 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  8,19  7,7  5,2  3,57  7,31  4,37 

Leitfähigkeit mS/m  188,6  159,4  235  229  529  439 

Redoxpotential mV  390  680  400  540  360  410 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l 0,1 < 0,1 < 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Glührückstand 550 °C mg/l 10  2100  2600 

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  2500  3300 

KW (H53) mg/l 1 < 0,1 

AOX mg/l 0,01  0,2  0,09  0,24  0,17  0,34  0,41 

Phenole ges(H16 2) mg/l 0,01 < 0,01 

TOC mg/l 0,5  43  34  66  45  120  120 

DOC mg/l

CSB mg/l 15  114  91  206  122  308  352 

BSB5 mg/l 2  4  3  17 < 2  8  11 

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l

PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l

LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03  19  21  55  36  85  110 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  32  43 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05  0,46  0,4 

org. geb. Stickstoff mg/l 1  5 

Kjeldahl-N (TKN) mg/l 3  60 

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l 0,5  87,5  153 

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l 1  92,5 

Borate (B) mg/l 0,1  1,3 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  333  248  481  408  635  629 

Phosphor gesamt mg/l 0,08  0,55  0,45 

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  443  289 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,03 < 0,03 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l 0,01 < 0,01 

Chromat (Cr
6+

) mg/l 0,01 < 0,01 

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  23,3  30,7 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH 0,1  61,5  65,4 

Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l 1  360 

Kalium (K) mg/l 1  130 

Calcium (Ca) mg/l 1  290  270 

Magnesium (Mg) mg/l 0,1  91  120 

Zink (Zn) mg/l 0,005 < 0,02 < 0,02  0,14 < 0,02  0,03  0,0178 

Eisen (Fe) mg/l 0,02  0,71  0,51  12  2,4  3,1  3,5 

Mangan mg/l 0,01  0,37  0,51  1,8  0,85  1,7  1,4 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01  0,01 < 0,01  0,02  0,02 

Nickel (Ni) mg/l 0,01  0,02  0,02  0,04  0,03  0,06  0,07 

Kupfer (Cu) mg/l 0,01 < 0,01  0,01  0,03 < 0,01  0,04  0,01 

Cadmium (Cd) mg/l 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,0002 < 0,00005 < 0,00005  0,00009 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01  0,0007 

Arsen (As) mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l

2022.1092-01

RMD

SGS Herten

2022.1137-01

RMD

SGS Herten

Schneider

21.03.2022

2022.1077-01

RMD

Schirrmann

22.02.2022

SGS Herten

Schneider

13.01.2022

braun

modrig

Trockenwetter

schwach

braun, schwach

ohne

2022.1210-01

RMD

SGS Herten

Schneider

28.04.2022

Trockenwetter

schwach

gelb, schwach

ohne

Trockenwetter

ohne

braun

ohne

Trockenwetter

trüb

Trockenwetter

opalisierend (schwach 

braun, schwach

nach Deponiegas, sch

2022.1271-01

RMD

SGS Herten

Tittel

30.05.2022

Trockenwetter

ohne

braun, schwach

nach Deponiegas, sch

2022.1304-01

RMD

SGS Herten

Schirrmann

10.06.2022



Eigenkontrolle Rhein-Main Deponie GmbH

Deponie  Brandholz
Sickerwassermessungen

Probenahme RMD

Analytik SGS Herten

Betriebsjahr der Deponie 50

Berichtsjahr 2022

Messstelle Zulauf zur SWR-Anlage

Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C

Wsp. vor Abpumpen m NN

Wsp. nach Abpumen m NN

Abpumpzeit min

Fördermenge l/min

Abflußmenge l

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C

pH-Wert

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1 

Leitfähigkeit mS/m

Redoxpotential mV

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l 0,1 

Glührückstand 550 °C mg/l 10 

Abdampfrückst.105°C mg/l 10 

KW (H53) mg/l 1 

AOX mg/l 0,01 

Phenole ges(H16 2) mg/l 0,01 

TOC mg/l 0,5 

DOC mg/l

CSB mg/l 15 

BSB5 mg/l 2 

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l

PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l

LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 

org. geb. Stickstoff mg/l 1 

Kjeldahl-N (TKN) mg/l 3 

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l 0,5 

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l 1 

Borate (B) mg/l 0,1 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5 

Phosphor gesamt mg/l 0,08 

Sulfat (SO4) mg/l 0,1 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,03 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l 0,01 

Chromat (Cr
6+

) mg/l 0,01 

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH 0,1 

Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l 1 

Kalium (K) mg/l 1 

Calcium (Ca) mg/l 1 

Magnesium (Mg) mg/l 0,1 

Zink (Zn) mg/l 0,005 

Eisen (Fe) mg/l 0,02 

Mangan mg/l 0,01 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,01 

Nickel (Ni) mg/l 0,01 

Kupfer (Cu) mg/l 0,01 

Cadmium (Cd) mg/l 0,002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,0002 

Blei (Pb) mg/l 0,01 

Arsen (As) mg/l 0,01 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l

 16,2  15,3  14,3  13,1  13,1  11,2 12,3167 

 7,5  7,6  7,4  7,3  7,8  7,95 7,92667 

 3,51  4,68  1,7  5,03  6,06  5,21091 

 485  464  460  355  334  452 360,833 

 290  290  280  300  290  0 350 

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,10833 

 2900  2400 2500 

 3700  2900 3100 

0,1 

 0,49  0,41  0,21  0,26  0,22  0,6 0,30333 

 0,01 0,01 

 150  150  150  110  77  75 95 

 417  432  401  266  219  209 261,417 

 31  20  14  13  8  36 13,9167 

 140  140  130  66  49  60 75,9167 

 52  37 41 

 3,3  3 1,79 

 10 7,5 

 140 100 

 185  100 131,375 

 195 143,75 

 2,5 1,9 

 666  825  750  609  524  491 549,917 

 0,67  0,2 0,4675 

 236  463 357,75 

< 0,03 0,03 

 0,02 0,015 

< 0,01 0,01 

 3,37  20,2 19,3925 

 66,3  65 64,55 

360 

130 

 260  310 282,5 

 130  94 108,75 

 0,04  0,05  0,05  0,05  0,06  0,02 0,04315 

 4,1  3  2,3  1,9  1,4  1 2,99333 

 1,2  1,1  1,3  0,98  0,64  1,4 1,10417 

 0,02  0,02  0,02  0,01  0,01 < 0,01 0,01417 

 0,07  0,08  0,08  0,06  0,06  0,04 0,0525 

 0,02  0,02  0,03  0,02  0,02  0,01 0,01917 

< 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 0,002 

< 0,00005 < 0,00005  0,00006 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 5,4E-05 

< 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00923 

< 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Regenwetter

ohne

braun

nach Deponiegas, sch

2022.1618-01

RMD

SGS Herten

Tittel

19.12.2022

Trockenwetter

ohne

ohne

ohne

2022.1552-01

RMD

SGS Herten

Schneider

10.10.2022

Trockenwetter

schwach

braun

nach Deponiegas, sch

2022.1470-01

RMD

SGS Herten

Schneider

12.09.2022

Trockenwetter

ohne

braun

nach Deponiegas, sch

2022.1442-01

RMD

SGS Herten

Schirrmann

09.08.2022

Mittelwert

Trockenwetter

schwach

braun

nach Deponiegas, sch

2022.1400-01

RMD

SGS Herten

Schirrmann

21.07.2022

Trockenwetter

ohne

braun, schwach

ohne

2022.1581-01

RMD

SGS Herten

Schneider

02.11.2022
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Stickstoffparameter im Sickerwasserzulauf  1993 - 2022

Ammonium-N (NH4-N) Nitrit-N  (NO2-N) Nitrat-N (NO3-N) Gesamt-N

Zulauf zur SWR-Anlage
VBO: Sickerwasser



 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Anhang 7 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resultate Sickerwasseranalysen  
(Sickerwasser nach der Behandlung) 

- im Auslauf der Sickerwasserreinigungsanlage - 
 

 



Eigenkontrolle Rhein-Main Deponie GmbH

Deponie  Brandholz
Sickerwassermessungen

Probenahme RMD

Analytik SGS Herten

Betriebsjahr der Deponie 50

Berichtsjahr 2022

Messstelle Ablauf der SWR-Anlage

Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C

Wsp. vor Abpumpen m NN

Wsp. nach Abpumen m NN

Abpumpzeit min

Fördermenge l/min

Abflußmenge l

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  10,4  9,8  10,9  12,9  12,5  14,3 

pH-Wert  8  7,8  7,9  7,9  7,34  8,4 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  6,35  4,52  4,29  3,01  7,32  2,88 

Leitfähigkeit mS/m  183,6  157,2  246  219,7  524  447 

Redoxpotential mV  380  680  390  610  360  410 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l 10  2  7 < 10  100  2 < 2 

Abs. Stoffe ml/l 0,1 < 0,1 < 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Glührückstand 550 °C mg/l 10  2200  2500 

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  2600  2900 

KW (H53) mg/l 1 < 0,1 

AOX mg/l 0,01  0,08  0,06  0,2  0,66  0,06  0,11 

Phenole ges(H16 2) mg/l 0,01 < 0,01 

TOC mg/l 0,5  24  21  54  32  12  17 

DOC mg/l

CSB mg/l 15  62  57  140  99  40  50 

BSB5 mg/l 2  2 < 2  12  8 < 2 < 2 

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l

PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l

LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03  8,5  13  52  32  85  93 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  34  31 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05  0,24  0,058 

org. geb. Stickstoff mg/l 1  3 

Kjeldahl-N (TKN) mg/l 3  55 

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l 0,5  86,2  124 

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l 1  89,2 

Borate (B) mg/l 0,1  1,3 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  384  293  540  516  654  689 

Phosphor gesamt mg/l 0,08 < 0,08  0,14 

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  451  289 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,03 < 0,03 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l 0,01 < 0,01 

Chromat (Cr
6+

) mg/l 0,01 < 0,01 

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  22,6  27,7 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH 0,1  63,6  57 

Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l 1  410 

Kalium (K) mg/l 1  140 

Calcium (Ca) mg/l 1  300  210 

Magnesium (Mg) mg/l 0,1  94  120 

Zink (Zn) mg/l 0,005 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

Eisen (Fe) mg/l 0,02  0,07  4,5  0,14  0,15  0,03  0,07 

Mangan mg/l 0,01  0,48  0,6  1,2  0,05  0,65  0,61 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Nickel (Ni) mg/l 0,01  0,02  0,02  0,04  0,02  0,04  0,04 

Kupfer (Cu) mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01  0,01  0,01 < 0,01 

Cadmium (Cd) mg/l 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,0002 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Arsen (As) mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l

2022.1092-02

RMD

SGS Herten

2022.1137-02

RMD

SGS Herten

Schneider

21.03.2022

2022.1077-02

RMD

Schirrmann

22.02.2022

SGS Herten

Schneider

13.01.2022

gelb, schwach

ohne

Trockenwetter

ohne

ohne

ohne

2022.1210-02

RMD

SGS Herten

Schneider

28.04.2022

Trockenwetter

schwach

gelb, schwach

ohne

Trockenwetter

ohne

braun, schwach

ohne

Trockenwetter

ohne

Trockenwetter

ohne

ohne

ohne

2022.1271-02

RMD

SGS Herten

Tittel

30.05.2022

Trockenwetter

ohne

ohne

ohne

2022.1304-02

RMD

SGS Herten

Schirrmann

10.06.2022



Eigenkontrolle Rhein-Main Deponie GmbH

Deponie  Brandholz
Sickerwassermessungen

Probenahme RMD

Analytik SGS Herten

Betriebsjahr der Deponie 50

Berichtsjahr 2022

Messstelle Ablauf der SWR-Anlage

Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C

Wsp. vor Abpumpen m NN

Wsp. nach Abpumen m NN

Abpumpzeit min

Fördermenge l/min

Abflußmenge l

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C

pH-Wert

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1 

Leitfähigkeit mS/m

Redoxpotential mV

Abfiltrierbare Stoffe mg/l 10 

Abs. Stoffe ml/l 0,1 

Glührückstand 550 °C mg/l 10 

Abdampfrückst.105°C mg/l 10 

KW (H53) mg/l 1 

AOX mg/l 0,01 

Phenole ges(H16 2) mg/l 0,01 

TOC mg/l 0,5 

DOC mg/l

CSB mg/l 15 

BSB5 mg/l 2 

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l

PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l

LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 

org. geb. Stickstoff mg/l 1 

Kjeldahl-N (TKN) mg/l 3 

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l 0,5 

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l 1 

Borate (B) mg/l 0,1 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5 

Phosphor gesamt mg/l 0,08 

Sulfat (SO4) mg/l 0,1 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,03 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l 0,01 

Chromat (Cr
6+

) mg/l 0,01 

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH 0,1 

Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l 1 

Kalium (K) mg/l 1 

Calcium (Ca) mg/l 1 

Magnesium (Mg) mg/l 0,1 

Zink (Zn) mg/l 0,005 

Eisen (Fe) mg/l 0,02 

Mangan mg/l 0,01 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,01 

Nickel (Ni) mg/l 0,01 

Kupfer (Cu) mg/l 0,01 

Cadmium (Cd) mg/l 0,002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,0002 

Blei (Pb) mg/l 0,01 

Arsen (As) mg/l 0,01 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l

 17,1  17,5  17,8  14,1  13,6  11,5 13,5333 

 7,4  7,5  10,1  7,6  7,4  7,6 7,91167 

 3,17  3,74  1,39  4,72  4,08  4,13364 

 467  471  395  330  330  427 349,792 

 290  280  260  300  280  0 350 

 4  5 < 2 < 2 < 10 < 10 13 

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,10833 

 2300  2300 2325 

 2600  2800 2725 

0,1 

 0,13  0,22  0,08  0,11  0,08  0,12 0,15917 

< 0,01 0,01 

 64  72  18  7,7  13  30 30,3917 

 159  194  78  19  40  66 83,6667 

 13  5  4  3 < 2  6 5,08333 

 120  120  99  53  33  49 63,125 

 29  28 30,5 

 0,37 < 0,006 0,1685 

< 1 2 

 94 74,5 

 128  77 103,8 

 123 106,1 

 11,7 6,5 

 672  861  848  595  556  511 593,25 

 0,27  0,08 0,1425 

 276  476 373 

 0,06 0,045 

 0,01 0,01 

< 0,01 0,01 

 8,37  18,8 19,3675 

 6,2  59,4 46,55 

410 

140 

 10  270 197,5 

 21  94 82,25 

< 0,02  0,02 < 0,02 < 0,02  0,03 < 0,02 0,02083 

 0,16  0,18  0,03  0,04  0,05  0,12 0,46167 

 0,57  0,46  0,02  0,19  0,27  0,53 0,46917 

< 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

 0,06  0,07  0,03  0,03  0,04  0,04 0,0375 

 0,01  0,01  0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

< 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 0,002 

< 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 0,00005 

 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01083 

< 0,01 < 0,01  0,03 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01167 

Regenwetter

ohne

ohne

ohne

2022.1618-02

RMD

SGS Herten

Tittel

19.12.2022

Trockenwetter

ohne

ohne

ohne

2022.1552-02

RMD

SGS Herten

Schneider

10.10.2022

Trockenwetter

ohne

ohne

ohne

2022.1470-02

RMD

SGS Herten

Schneider

12.09.2022

Trockenwetter

ohne

gelb, schwach

ohne

2022.1442-02

RMD

SGS Herten

Schirrmann

09.08.2022

Mittelwert

Trockenwetter

ohne

gelb, schwach

ohne

2022.1400-02

RMD

SGS Herten

Schirrmann

21.07.2022

Trockenwetter

ohne

ohne

ohne

2022.1581-02

RMD

SGS Herten

Schneider

02.11.2022
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Anhang 9 
 
 
 
 
 

Resultate TV-Befahrung des Sickerwasserleitungsnetzes 

 
 
 

 



RMD / Deponie-Eigenkontrolle Deponie Brandholz

TV-Kontrolle Sw-Leitungen

Seite 1 von 3

Deponie Brandholz -  Resultate TV-Kontrolle 2022

Ausführung: 01.09. - 12.09.2022 Legende

Leitungsart: D = Druckleitung, Dra = Drainage, K = (Freispiegel-)Kanal

Haltung Leitungsart von Schacht nach Schacht Mängel Bewertung Bemerkung

0 - 4 Dra C II
werden nicht mehr befahren 

(Haltungen außer Betrieb)

5 Dra E W Rissbildungen (1 mm) Drainage funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

6 Dra E F Wasserrückstau, Rissbild. (1-2 mm) (2022) Drainage funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

7 Dra F II Verfest. Ablager. i. d. Sohle (2 %) (2022) Drainage funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

8 Dra G II
Verfet. Ablager. i. d. Sohlen (1 %), 

Rissbildung (0,5 mm)
Drainage funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

9 Dra H G Rissbildungen (0,5-1,5 mm) Drainage funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

10a neu K II 115M Wasserrückstau Kanal funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

10b neu K 115M 1 keine Mängel

11a+b neu K 1 1a Verfest. Ablager. i. d. Sohle (2 %) Kanal funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

12 K 102 103 Verfest. Ablager. i. d. Sohle (0,5 %) Kanal funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

13+14 neu K 103 105 Verfest. Ablager. i. d. Sohle (1 %) Kanal funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

15 neu K 105 106 Verfest. Ablager. i. d. Sohle (1 %) Kanal funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

16 neu K 106 107 Verfest. Ablager. i. d. Sohle (1 %) Kanal funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

17+18 neu K 107 109 Verfest. Ablager. i. d. Sohle (1 %) Kanal funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

19 K 109 110 Verfest. Ablager. i. d. Sohle (1 %) Kanal funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

20 K 110 111 Verfest. Ablager. i. d. Sohle (1 %) Kanal funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

21+22+23 neu K 111 114 Verfest. Ablager. i. d. Sohle (1 %) Kanal funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

24 neu K 114 115M Verfest. Ablager. i. d. Sohle (1 %) Kanal funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

25 K Haltung 25 ist entfallen (2018)

26 K 1a 2 Verfest. Ablager. i. d. Sohle (1 %) Kanal funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

27+28 neu K 2 3 Wasserrückstau (2022) Kanal funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

29 K 3 4.1 keine Mängel

30 K 4.1 MP Verfest. Ablagerungen Kanal funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

Fließrichtung

Ausw. TV Brandholz.xls 2022



RMD / Deponie-Eigenkontrolle Deponie Brandholz

TV-Kontrolle Sw-Leitungen

Seite 2 von 3

Haltung Leitungsart von Schacht nach Schacht Mängel Bewertung Bemerkung

Fließrichtung

31 K Quellfsg. QF2 Verfest. Ablager., Wasserrückstau (2022) Kanal funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

32 K QF2 QF Verfest. Ablager. i. d. Sohle (3 %) (2022) Kanal funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

33 K QF 4.2 Verfest. Ablager. i. d. Sohle (ca. 7 %) (2022) Kanal funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

34 K 4.2 MP Verfest. Ablager. i. d. Sohle (ca. 7 %) (2022) Kanal funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

35 K AS1 AS2 keine Mängel

36 K AS2 MP keine Mängel

37 Dra Haltung rückgebaut / außer Betr.

38 Dra Haltung rückgebaut / außer Betr.

39 Dra 101 102 Scherbenbild. (Kämpfer) Drainage funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

40 Dra 100 101 Scherbenbildung Drainage funktionstüchtig wird weiter beobachtet

41 Dra 100 H2 Verfest. Ablager. i. d. Sohle (0,5 %) Drainage funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

42 Dra H2 H1
Rissbild. (0,5 mm), verfest. Ablager. i. d. 

Sohle (1,5 %)
Drainage funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

43 Dra H1 J1
Partl. teilw. gelöst, verfest. Ablager. i. d. 

Sohle (1,5 %)
Drainage funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

44 Neu Dra J1 K1 Verfest. Ablager. i. d. Sohle (1 %) Drainage funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

44 bis 50 (alt) -- Nicht mehr vorhanden -- Ersetzt dch. 44 Neu u. 50 Neu

50 Neu Dra K1 N
Rissbildung (2 mm), verfest. Ablager. i. d. 

Sohle (1%)
Drainage funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

51 Dra N O Partl. teilw. gelöst, Rissbild. i. Längsrichtung Drainage funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

52 Dra O P
Partl. teilw. gelöst, verfest. Ablager. i. d. 

Sohle (1 %)
Drainage funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

53 Dra P Q Partl. teilw. gelöst, Rissbild. i. Längsrichtung Drainage funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

54 Dra R Q
Partl. teilw. gelöst, verfest. Ablager. i. d. 

Sohle (1,5 %)
Drainage funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

55 K Q R keine Mängel

56 Dra S R Rissbild. i. Längsrichtung Drainage funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

57 K R S Verfest. Ablager. i. d. Sohle (1 %) Kanal funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

58 Dra S T Rissbild. i. Längsrichtung Drainage funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

59 K S T keine Mängel

60 Dra T U Rissbild. i. Längsrichtung Drainage funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

61 K T U keine Mängel

62 Dra U V Rissbild. i. Längsrichtung Drainage funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

63 K U V keine Mängel

64 Dra V W Partl. teilw. gelöst, verfest. Ablager. (2%) Drainage funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

65 K V W Verfest. Ablager. i. d. Sohle (1 %) Kanal funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

66+67 neu K W Y keine Mängel

Ausw. TV Brandholz.xls 2022



RMD / Deponie-Eigenkontrolle Deponie Brandholz

TV-Kontrolle Sw-Leitungen

Seite 3 von 3

Haltung Leitungsart von Schacht nach Schacht Mängel Bewertung Bemerkung

Fließrichtung

68 K Y 4 keine Mängel

69 K 4 MP Dichtring hängend (li. Kämpfer) Kanal funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

70 K MP 5 neu keine Mängel

71 K 5 6 keine Mängel

72 K 6 7 keine Mängel

73 K 7 8 keine Mängel

74 K 8 9 Verfest. Ablager. i. d. Sohle (2 %) Kanal funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

75 K 9 10 Verfest. Ablager. i. d. Sohle (2 %) Kanal funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

76 K 10 11 keine Mängel

77 K 11 12 keine Mängel

78 K 12 13 keine Mängel

79 K 13 14 keine Mängel

80 K 14 15 keine Mängel

81 K 15 16 keine Mängel

82 K 16 17 keine Mängel

83 K 17 18 keine Mängel

84 K 18 19 keine Mängel

85 K 19 20 keine Mängel

86 K 20 21 keine Mängel

87 K 21 23 a keine Mängel

96 K SWRA AS1 Verfest. Ablager. i. d. Sohle (1 %) Kanal funktionstüchtig derzeit kein Handlungsbedarf

Ausw. TV Brandholz.xls 2022
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Grundwassergleichenplan 
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Anhang 11 
 

 

 

 

 

Resultate Grundwasserlotungen 

 

1. Ergebnistabellen 

2. Ganglinien der Wasserstände 

 

 
 

 



RMD Rhein-Main Deponie GmbH

Deponienachsorge/-eigenkontrolle

13.01.2022 22.02.2022 17.03.2022 28.04.2022 30.05.2022 13.06.2022 21.07.2022 08.08.2022 12.09.2022 10.10.2022 30.11.2022 29.12.2022

Messst.
WS 

(m ü. NN)

WS 

(m ü. NN)

WS 

(m ü. NN)

WS 

(m ü. NN)

WS 

(m ü. NN)

WS 

(m ü. NN)

WS 

(m ü. NN)

WS 

(m ü. NN)

WS 

(m ü. NN)

WS 

(m ü. NN)

WS 

(m ü. NN)

WS 

(m ü. NN)

KB 1 354,85 360,83 360,51 n. b. 358,36 357,84 355,89 355,15 356,32 353,79 355,10 357,74

KB 2 348,84 350,57 350,96 350,98 350,58 350,14 349,26 348,86 348,41 348,34 349,17 350,13

KB 3 349,05 349,80 349,83 349,79 349,54 349,43 348,25 348,01 347,82 348,54 349,44 350,02

KB 4 356,16 359,12 354,39 356,42 352,48 351,83 350,89 350,53 350,09 350,20 353,10 357,70

KB 6 366,87 367,96 368,33 368,93 369,11 368,90 367,90 367,40 366,86 366,96 367,36 367,02

KB 7 340,00 340,35 340,30 n. b. 340,08 340,02 339,65 339,53 339,35 339,55 339,72 n. b.

KB 8 340,33 340,83 340,45 340,24 339,19 338,57 336,00 336,59 331,35 337,09 340,10 340,24

KB 9 340,51 340,78 340,61 340,77 340,37 340,28 339,94 339,82 339,68 340,10 340,50 340,73

KB 10 349,01 349,85 349,98 349,85 349,68 349,50 348,72 348,41 348,13 348,70 349,63 350,21

KB 11 351,15 352,28 350,96 351,76 350,58 350,50 350,01 349,79 349,53 349,88 350,76 352,18

KB 12 358,96 362,52 n. b. 362,41 360,44 360,38 358,98 358,45 357,95 357,45 358,90 363,22

KB 17 351,87 358,97 353,49 355,61 352,55 351,99 351,06 350,71 350,28 350,11 350,80 355,02

KB 18 352,30 356,21 350,31 355,98 350,76 349,45 350,28 350,02 349,75 350,00 349,73 355,98

KB 19 362,39 362,77 362,73 362,78 362,63 362,44 362,19 362,07 361,93 362,29 362,58 362,56

KB 20 355,73 356,85 356,50 356,94 356,42 356,26 355,65 355,33 355,00 355,44 355,81 355,84

KB 21 339,83 340,43 340,87 340,13 341,20 341,08 340,52 340,27 339,98 339,74 339,87 340,11

KB 22 346,98 347,52 347,20 347,22 346,72 346,53 346,63 346,54 346,42 346,98 347,30 347,18

KB 23 340,01 340,55 340,35 340,77 338,93 339,10 336,62 337,23 334,85 336,84 339,84 339,96

KB 24 346,51 347,25 347,10 347,41 346,95 346,86 346,06 345,70 345,34 345,15 346,12 347,13
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- Resultate Grundwasseranalysen -  

 
 

1. Ergebnistabellen 

 

2. Grafiken: Leitfähigkeit, Sulfat, AOX, Bor und CSB 
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Eigenkontrolle Rhein-Main Deponie GmbH

Deponie Brandholz
Grundwassermessungen

Probenahme RMD

Analytik SGS Herten

Betriebsjahr der Deponie 50

Berichtsjahr 2022

Messstelle KB 1

Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C  6  18  17  4 11,25 

Wsp. vor Abpumpen m NN  358,51  357,84  356,32  355,1 356,943 

Wsp. nach Abpumen m NN  357,65  355,43  353,52  353,97 355,143 

Abpumpzeit min  60  60  60  60 60 

Fördermenge l/min  6  10  10  5 7,75 

Abflußmenge l  350  600  600  300 462,5 

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  10,7  11,5  13,4  11,2 11,7 

pH-Wert  6,7  7,1  6,5  6,5 6,7 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  5,2  1,39  1,31  4,88 3,195 

Leitfähigkeit mS/m  18,9  16,1  54,5  79,5 42,25 

Redoxpotential mV  480  350  280  310 360 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l 10  430  270  270  600 392,5 

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  570  400  450  720 535 

KW (H53) mg/l 0,1 < 0,1 0,1 

AOX mg/l 0,01  0,05  0,02 < 0,01  0,03 0,0275 

Phenole ges(H16 2) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

TOC mg/l 0,5  6,2  2,8  2,8  8,8 5,15 

DOC mg/l

CSB mg/l 15 < 15 < 15 < 15  18 15,75 

BSB5 mg/l 2  2  4 < 2 < 2 2,5 

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005 < 0,005   < 0,005 0,005 

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03 < 0,03  0,03  0,06  0,1 0,055 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  1,9  1,6  1  2,1 1,65 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l 0,5  1,9  1,6  1,1  2,2 1,7 

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l

Borate (B) mg/l 0,01  0,06  0,03  0,02  0,1 0,0525 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  57,7  69,8  79,3  27,7 58,625 

Phosphor gesamt mg/l 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  228  98  90  320 184 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,01 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  2,8  2,36 2,58 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH 0,1  19,3  14,3 16,8 

Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l 5  34,9  26  21,4  35,6 29,475 

Kalium (K) mg/l 0,5  3  2,5  1,7  4 2,8 

Calcium (Ca) mg/l 0,5  105  83,8  76,6  166 107,85 

Magnesium (Mg) mg/l 0,05  20,1  16,4  15,5  28,1 20,025 

Zink (Zn) mg/l 0,005  0,008  0,01 0,009 

Eisen (Fe) mg/l 0,005  0,006  0,087 0,0465 

Mangan mg/l 0,001  0,003  0,032 0,0175 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,001  0,0009 < 0,0005 0,0007 

Nickel (Ni) mg/l 0,001  0,003  0,003 0,003 

Kupfer (Cu) mg/l 0,001  0,002  0,001 0,0015 

Cadmium (Cd) mg/l 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,0002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 

Arsen (As) mg/l 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l

trüb

grau

ohne

2022.1620-01

RMD

SGS Herten

Schneider

21.11.2022

370,53

2022.1472-01

RMD

SGS Herten

Schirrmann

05.09.2022

370,53

2022.1306-01

RMD

ohne

ohne

09.06.2022

370,53

ohne

ohne

2022.1139-01

RMD

SGS Herten

Schneider

15.03.2022

ohne

SGS Herten
Schirrmann / 

Tittel

Mittelwert

Regenwetter Trockenwetter

ohne

370,53

Trockenwetter

ohne

ohne

ohne

Trockenwetter



Eigenkontrolle Rhein-Main Deponie GmbH

Deponie Brandholz
Grundwassermessungen

Probenahme RMD

Analytik SGS Herten

Betriebsjahr der Deponie 50

Berichtsjahr 2022

Messstelle KB 2

Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C  6  18  21  4 12,25 

Wsp. vor Abpumpen m NN  350,96  350,14  348,41  349,17 349,67 

Wsp. nach Abpumen m NN  348,59  349,25  345,45  346,28 347,393 

Abpumpzeit min  60  60  60  60 60 

Fördermenge l/min  20  20  20  20 20 

Abflußmenge l  1200  1200  1200  1200 1200 

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  10  12,1  10,9  10,1 10,775 

pH-Wert  6,8  6,5  6,7  6,7 6,675 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  2,66  1,38  0,69  4,66 2,3475 

Leitfähigkeit mS/m  13,8  26,3  30,5  91,4 40,5 

Redoxpotential mV  460  330  260  310 340 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l 10  330  160  140  390 255 

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  440  280  230  500 362,5 

KW (H53) mg/l 0,1 < 0,1 0,1 

AOX mg/l 0,01  0,04  0,02 < 0,01  0,02 0,0225 

Phenole ges(H16 2) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

TOC mg/l 0,5  4  2  1,4  4,8 3,05 

DOC mg/l

CSB mg/l 15 < 15 < 15 < 15 < 15 15 

BSB5 mg/l 2 < 2 < 2 < 2 < 2 2 

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005 < 0,005    0,005 

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03 < 0,03 < 0,03  0,04 < 0,03 0,0325 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  1,4  1,5  1,5  1,4 1,45 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l 0,5  1,4  1,5  1,5  1,4 1,45 

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l

Borate (B) mg/l 0,01  0,05  0,04  0,03  0,05 0,0425 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  20,2  21,4  22,5  18,4 20,625 

Phosphor gesamt mg/l 0,05  0,05  0,08 0,065 

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  130  41  42  139 88 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,01 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  4,18  1,94 3,06 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH 0,1  18,7  8,2 13,45 

Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l 5  16,4  12,4  10,5  17,8 14,275 

Kalium (K) mg/l 0,5  3,1  2,1  1,2  3,9 2,575 

Calcium (Ca) mg/l 0,5  103  51,1  43,6  130 81,925 

Magnesium (Mg) mg/l 0,05  18,6  9,94  8,99  21,3 14,7075 

Zink (Zn) mg/l 0,005  0,021  0,029 0,025 

Eisen (Fe) mg/l 0,005  0,008  0,024 0,016 

Mangan mg/l 0,001  0,002  0,012 0,007 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,001 < 0,0005 < 0,0005 0,0005 

Nickel (Ni) mg/l 0,001  0,001  0,001 0,001 

Kupfer (Cu) mg/l 0,001  0,001  0,001 0,001 

Cadmium (Cd) mg/l 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,0002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 

Arsen (As) mg/l 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l

stark

grau

ohne

2022.1620-02

RMD

SGS Herten

Schneider

21.11.2022

365,57

2022.1472-02

RMD

SGS Herten

Schirrmann

05.09.2022

365,57

2022.1306-02

RMD

trüb

ocker

13.06.2022

365,57

undurchsichtig

braun

2022.1139-02

RMD

SGS Herten

Schneider

15.03.2022

ohne

SGS Herten
Schirrmann / 

Tittel

Mittelwert

Regenwetter Trockenwetter

aromatisch, schwach

365,57

Trockenwetter

undurchsichtig

grau

ohne

Trockenwetter



Eigenkontrolle Rhein-Main Deponie GmbH

Deponie Brandholz
Grundwassermessungen

Probenahme RMD

Analytik SGS Herten

Betriebsjahr der Deponie 50

Berichtsjahr 2022

Messstelle KB 3

Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C  6  16  23  5 12,5 

Wsp. vor Abpumpen m NN  349,83  349,43  347,82  349,44 349,13 

Wsp. nach Abpumen m NN  342,86  343,47  342,17  344,26 343,19 

Abpumpzeit min  30  30  30  30 30 

Fördermenge l/min  40  40  40  40 40 

Abflußmenge l  1200  1200  1200  1200 1200 

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  9,7  9,8  9,9  9,8 9,8 

pH-Wert  6,7  7,3  7  6,5 6,875 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  0,58  0,35  0,39  0,72 0,51 

Leitfähigkeit mS/m  9,4  6,5  15,7  34,5 16,525 

Redoxpotential mV  440  290  260  280 320 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l 10  220  210  170  210 202,5 

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  290  260  260  310 280 

KW (H53) mg/l 0,1 < 0,1 0,1 

AOX mg/l 0,01  0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,0125 

Phenole ges(H16 2) mg/l 0,01 < 0,008 0,008 

TOC mg/l 0,5  1  0,8  4,3  1 1,775 

DOC mg/l

CSB mg/l 15 < 15 < 15 < 15 < 15 15 

BSB5 mg/l 2  3 < 2 < 2 < 2 2,25 

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005     

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03 < 0,03  0,03  0,04 < 0,03 0,0325 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1  0,5 0,2 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5  0,5 0,5 

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l

Borate (B) mg/l 0,01  0,02  0,01 < 0,01  0,01 0,0125 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  29,9  28,8  20,2  25,3 26,05 

Phosphor gesamt mg/l 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  36  30  29  32 31,75 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,01 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  3,76  4,02 3,89 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH 0,1  13  13,3 13,15 

Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l 5  13,2  11,4  9,3  11,2 11,275 

Kalium (K) mg/l 0,5 < 0,5  0,5 < 0,5  0,7 0,55 

Calcium (Ca) mg/l 0,5  66,4  69,6  70,1  74,1 70,05 

Magnesium (Mg) mg/l 0,05  16,1  16,2  15,2  17,7 16,3 

Zink (Zn) mg/l 0,005  0,021  0,011 0,016 

Eisen (Fe) mg/l 0,005 < 0,005  0,007 0,006 

Mangan mg/l 0,001  0,65  0,7 0,675 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,001 < 0,0005 < 0,0005 0,0005 

Nickel (Ni) mg/l 0,001 < 0,001  0,001 0,001 

Kupfer (Cu) mg/l 0,001 < 0,001  0,001 0,001 

Cadmium (Cd) mg/l 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,0002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 

Arsen (As) mg/l 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l

grau

ohne

grau

356,21

Trockenwetter

stark

ohneohne

30.11.2022

356,21

Schirrmann

06.09.2022

Regenwetter

stark

Mittelwert

356,21

2022.1307-01

RMD

SGS Herten

356,21

2022.1621-01

RMD

SGS Herten

Schneider

grau

ohne

grau, sehr schwach

opalisierend (schwach milchig)

Schneider
Schirrmann / 

Tittel

stark

07.06.202214.03.2022

2022.1473-01

RMD

SGS Herten

Trockenwetter Trockenwetter

SGS Herten

2022.1140-01

RMD



Eigenkontrolle Rhein-Main Deponie GmbH

Deponie Brandholz
Grundwassermessungen

Probenahme RMD

Analytik SGS Herten

Betriebsjahr der Deponie 50

Berichtsjahr 2022

Messstelle KB 4

Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C  10  16  21  4 12,75 

Wsp. vor Abpumpen m NN  354,39  351,83  350,09  353,1 352,353 

Wsp. nach Abpumen m NN  345,68  350,48  346,34  345,39 346,973 

Abpumpzeit min  60  60  60  60 60 

Fördermenge l/min  8  15  8  8 9,75 

Abflußmenge l  450  900  450  450 562,5 

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  12  19,3  16,5  11,6 14,85 

pH-Wert  6,9  7,2  6,9  6,8 6,95 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  6,29  4,72  3,24  5,81 5,015 

Leitfähigkeit mS/m  15,9  52,1  59,5  44,4 42,975 

Redoxpotential mV  450  350  330  330 370 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l 10  450  340  350  320 365 

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  570  460  460  380 467,5 

KW (H53) mg/l 0,1 < 0,1 0,1 

AOX mg/l 0,01  0,05  0,04  0,02  0,01 0,03 

Phenole ges(H16 2) mg/l 0,01 < 0,008 0,008 

TOC mg/l 0,5  3,1  4,2  4,2  4,6 4,025 

DOC mg/l

CSB mg/l 15 < 15 < 15 < 15 < 15 15 

BSB5 mg/l 2 < 2 < 2  5 < 2 2,75 

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005 < 0,005 < 0,005   0,005 

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 0,03 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  0,8  1  0,9  1,2 0,975 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l 0,5  0,8  1  0,9  1,2 0,975 

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l

Borate (B) mg/l 0,01  0,03  0,03  0,03  0,04 0,0325 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  12,1  12,4  14,1  9 11,9 

Phosphor gesamt mg/l 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  187  177  226  122 178 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,01 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  3,16  3,13 3,145 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH 0,1  16,8  17,3 17,05 

Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l 5  32,8  32,5  33,8  33,4 33,125 

Kalium (K) mg/l 0,5  2,2  2,3  2,5  2,6 2,4 

Calcium (Ca) mg/l 0,5  83,3  83  86,3  82,7 83,825 

Magnesium (Mg) mg/l 0,05  22,5  22,4  22,9  20,8 22,15 

Zink (Zn) mg/l 0,005  0,015  0,032 0,0235 

Eisen (Fe) mg/l 0,005  0,006  0,021 0,0135 

Mangan mg/l 0,001  0,01  0,006 0,008 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,001  0,0011  0,001 0,00105 

Nickel (Ni) mg/l 0,001  0,004  0,004 0,004 

Kupfer (Cu) mg/l 0,001  0,002  0,003 0,0025 

Cadmium (Cd) mg/l 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,0002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 

Arsen (As) mg/l 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l

29.11.2022

362,4

Trockenwetter

stark

grau

ohne

schwach

ohne

362,4362,4

ohne

13.06.2022

2022.1473-02

RMD

SGS Herten

Mittelwert

362,4

Trockenwetter

2022.1621-02

RMD

SGS Herten

SchneiderSchirrmann

07.09.2022

Trockenwetter

ohne

ohne

ohne

trüb

grau

ohne

2022.1140-02

Trockenwetter

SGS Herten

Schneider

16.03.2022

Schirrmann / 

Tittel

2022.1307-02

RMD

SGS Herten

RMD



Eigenkontrolle Rhein-Main Deponie GmbH

Deponie Brandholz
Grundwassermessungen

Probenahme RMD

Analytik SGS Herten

Betriebsjahr der Deponie 50

Berichtsjahr 2022

Messstelle KB 6

Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C  5  19  17  5 11,5 

Wsp. vor Abpumpen m NN  368,33  368,9  366,86  367,36 367,863 

Wsp. nach Abpumen m NN  356,72  358,12  361,24  356,39 358,118 

Abpumpzeit min  60  60  60  60 60 

Fördermenge l/min  20  20  20  17 19,25 

Abflußmenge l  1200  1200  1200  1000 1150 

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  10,9  13,1  13,1  11,5 12,15 

pH-Wert  6,9  7  6,2  6,5 6,65 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  4,97  4,07  3,01  5,66 4,4275 

Leitfähigkeit mS/m  19,7  15,4  54,1  56,2 36,35 

Redoxpotential mV  460  360  290  330 360 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l 10  440  320  470  410 410 

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  610  670  910  530 680 

KW (H53) mg/l 0,1 < 0,1 0,1 

AOX mg/l 0,01  0,02 < 0,01  0,02  0,03 0,02 

Phenole ges(H16 2) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

TOC mg/l 0,5  3,6  1,4  2,2  4 2,8 

DOC mg/l

CSB mg/l 15 < 15 < 15 < 15 < 15 15 

BSB5 mg/l 2 < 2  3 < 2  2 2,25 

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005    < 0,005 0,005 

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03  0,03  0,03  0,05 < 0,03 0,035 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  1,2  1,7  0,2  1,2 1,075 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l 0,5  1,2  1,7 < 0,5  1,2 1,15 

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l

Borate (B) mg/l 0,01  0,06  0,04  0,02  0,06 0,045 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  68,3  156  180  60 116,075 

Phosphor gesamt mg/l 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  219  96  65  200 145 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,01 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  2,21  5,63 3,92 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH 0,1  19,5  26,8 23,15 

Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l 5  24,8  23,3  36,8  22 26,725 

Kalium (K) mg/l 0,5  4,1  3  2,6  4,7 3,6 

Calcium (Ca) mg/l 0,5  99,1  91,7  135  117 110,7 

Magnesium (Mg) mg/l 0,05  24,6  24,3  34,5  25,7 27,275 

Zink (Zn) mg/l 0,005  0,021 < 0,005 0,013 

Eisen (Fe) mg/l 0,005  0,008  0,011 0,0095 

Mangan mg/l 0,001  0,002  0,013 0,0075 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,001  0,0005 < 0,0005 0,0005 

Nickel (Ni) mg/l 0,001  0,006  0,002 0,004 

Kupfer (Cu) mg/l 0,001  0,002 < 0,001 0,0015 

Cadmium (Cd) mg/l 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,0002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 

Arsen (As) mg/l 0,001 < 0,001 < 0,001  0,001 < 0,001 0,001 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l

Trockenwetter

ohne

ohne

ohne

2022.1620-03

RMD

SGS Herten

Schneider

29.11.2022

375,95

schwach

ohne

ohne

2022.1472-03

RMD

SGS Herten

Schirrmann

01.09.2022

375,95

Trockenwetter

schwach

weiß, schwach

ohne

Mittelwert

stark

grau

ohne

Regenwetter Trockenwetter

2022.1306-03

RMD

SGS Herten
Schirrmann / 

Tittel
07.06.2022

2022.1139-03

375,95

RMD

SGS Herten

Schneider

15.03.2022

375,95



Eigenkontrolle Rhein-Main Deponie GmbH

Deponie Brandholz
Grundwassermessungen

Probenahme RMD

Analytik SGS Herten

Betriebsjahr der Deponie 50

Berichtsjahr 2022

Messstelle KB 7

Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C  8  18  24  6 14 

Wsp. vor Abpumpen m NN  340,3  340,02  339,35  339,72 339,848 

Wsp. nach Abpumen m NN  336,53  334,78  334,29  334,5 335,025 

Abpumpzeit min  60  60  60  60 60 

Fördermenge l/min  40  40  40  40 40 

Abflußmenge l  2400  2400  2400  2400 2400 

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  11,9  12,1  13  11,6 12,15 

pH-Wert  6,6  6,9  6,4  6,1 6,5 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  0,44  0,26  0,48  0,55 0,4325 

Leitfähigkeit mS/m  18,2  210,4  99,2  83,1 102,725 

Redoxpotential mV  360  310  260  270 300 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l 10  460  510  470  490 482,5 

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  730  710  910  640 747,5 

KW (H53) mg/l 0,1 < 0,1 0,1 

AOX mg/l 0,01  0,01  0,05  0,02  0,03 0,0275 

Phenole ges(H16 2) mg/l 0,01 < 0,008 0,008 

TOC mg/l 0,5  2,5  2,1  2,2  1,7 2,125 

DOC mg/l

CSB mg/l 15 < 15 < 15 < 15 < 15 15 

BSB5 mg/l 2 < 2  2 < 2 < 2 2 

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005  < 0,005  < 0,005 0,005 

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03 < 0,03 < 0,03  0,05  0,06 0,0425 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1 < 0,1 < 0,1  0,2 < 0,1 0,125 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,5 

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l

Borate (B) mg/l 0,01  0,01  0,01  0,02  0,01 0,0125 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  174  200  180  145 174,75 

Phosphor gesamt mg/l 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  61  56  65  46 57 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,01 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  5,62  5,63 5,625 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH 0,1  26,9  26,8 26,85 

Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l 5  38,1  37  36,8  37,4 37,325 

Kalium (K) mg/l 0,5  3,3  3,2  2,6  3,1 3,05 

Calcium (Ca) mg/l 0,5  134  139  135  133 135,25 

Magnesium (Mg) mg/l 0,05  35,7  36,9  34,5  36,8 35,975 

Zink (Zn) mg/l 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 

Eisen (Fe) mg/l 0,005  13  12 12,5 

Mangan mg/l 0,001  3  2,6 2,8 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,001 < 0,0005 < 0,0005 0,0005 

Nickel (Ni) mg/l 0,001  0,002  0,002 0,002 

Kupfer (Cu) mg/l 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 

Cadmium (Cd) mg/l 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,0002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 

Arsen (As) mg/l 0,001  0,001  0,001  0,001  0,002 0,00125 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l

ohne

ohne

ohne

344,53

Trockenwetter

ohne

faulig, schwachohne

24.11.2022

344,53

Schirrmann

05.09.2022

Regenwetter

ohne

Mittelwert

344,53

2022.1307-03

RMD

SGS Herten

344,53

2022.1621-03

RMD

SGS Herten

Schneider

ohne

ohne

ohne

ohne

Schneider Schneider

ohne

02.06.202216.03.2022

2022.1473-03

RMD

SGS Herten

Trockenwetter Trockenwetter

SGS Herten

2022.1140-03

RMD



Eigenkontrolle Rhein-Main Deponie GmbH

Deponie Brandholz
Grundwassermessungen

Probenahme RMD

Analytik SGS Herten

Betriebsjahr der Deponie 50

Berichtsjahr 2022

Messstelle KB 8

Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C  6  18  22  8 13,5 

Wsp. vor Abpumpen m NN  340,15  338,27  331,05  339,8 337,318 

Wsp. nach Abpumen m NN  340,13  338,26  331,05  339,76 337,3 

Abpumpzeit min  5  20  5  5 8,75 

Fördermenge l/min  40  50  60  50 50 

Abflußmenge l  200  1000  300  250 437,5 

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  9,8  11,4  12,4  10,8 11,1 

pH-Wert  6,9  7,4  6,9  6,7 6,975 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  3,16  3,51  3,55  2,93 3,2875 

Leitfähigkeit mS/m  54,3  17,6  64,4  56,3 48,15 

Redoxpotential mV  370  360  300  320 340 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l 10  310  290  310  230 285 

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  420  500  580  440 485 

KW (H53) mg/l 0,1 < 0,1 0,1 

AOX mg/l 0,01  0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,0125 

Phenole ges(H16 2) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

TOC mg/l 0,5  1,7  1,5  0,8  1,7 1,425 

DOC mg/l

CSB mg/l 15 < 15 < 15 < 15 < 15 15 

BSB5 mg/l 2  2 < 2 < 2 < 2 2 

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005     

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03  0,03 < 0,03  0,05  0,05 0,04 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,5 

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l

Borate (B) mg/l 0,01 < 0,01  0,01  0,01 < 0,01 0,01 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  106  101  86,8  76,9 92,675 

Phosphor gesamt mg/l 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  24  24  34  20 25,5 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,01 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  5,15  4,62 4,885 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH 0,1  21,7  18,9 20,3 

Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l 5  24,3  21,5  21  22,5 22,325 

Kalium (K) mg/l 0,5  1,2  1  1  1 1,05 

Calcium (Ca) mg/l 0,5  109  98,8  94,9  103 101,425 

Magnesium (Mg) mg/l 0,05  28,2  25,3  24,7  27,6 26,45 

Zink (Zn) mg/l 0,005  0,006  0,006 0,006 

Eisen (Fe) mg/l 0,005  2,2  0,57 1,385 

Mangan mg/l 0,001  1,6  1,4 1,5 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,001 < 0,0005 < 0,0005 0,0005 

Nickel (Ni) mg/l 0,001  0,001  0,001 0,001 

Kupfer (Cu) mg/l 0,001 < 0,001  0,002 0,0015 

Cadmium (Cd) mg/l 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,0002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 

Arsen (As) mg/l 0,001  0,002  0,002 < 0,001  0,002 0,00175 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l

Trockenwetter

ohne

ohne

ohne

2022.1621-04

RMD

SGS Herten

Schneider

24.11.2022

344,45

ohne

ohne

ohne

2022.1473-04

RMD

SGS Herten

Schirrmann

02.09.2022

344,45

Trockenwetter

ohne

ohne

ohne

Mittelwert

ohne

ohne

ohne

Trockenwetter Trockenwetter

2022.1307-04

RMD

SGS Herten

Schneider

01.06.2022

2022.1140-04

344,45

RMD

SGS Herten

Schirrmann

10.03.2022

344,45



Eigenkontrolle Rhein-Main Deponie GmbH

Deponie Brandholz
Grundwassermessungen

Probenahme RMD

Analytik SGS Herten

Betriebsjahr der Deponie 50

Berichtsjahr 2022

Messstelle KB 9

Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C  5  15  22  5 11,75 

Wsp. vor Abpumpen m NN  340,61  340,28  339,68  340,5 340,268 

Wsp. nach Abpumen m NN  338,76  338,14  337,62  338,36 338,22 

Abpumpzeit min  60  60  60  60 60 

Fördermenge l/min  40  40  40  40 40 

Abflußmenge l  2400  2400  2400  2400 2400 

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  10,2  9,3  10,6  10,1 10,05 

pH-Wert  6,8  7,3  6,9  6,3 6,825 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  0,62  0,24  0,37  0,63 0,465 

Leitfähigkeit mS/m  10,1  4,73  10,8  15,5 10,2825 

Redoxpotential mV  340  280  240  270 280 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l 10  79  120  79  100 94,5 

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  140  140  120  120 130 

KW (H53) mg/l 0,1 < 0,1 0,1 

AOX mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Phenole ges(H16 2) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

TOC mg/l 0,5  0,5  0,7 < 0,5  1 0,675 

DOC mg/l

CSB mg/l 15 < 15 < 15 < 15 < 15 15 

BSB5 mg/l 2 < 2 < 2 < 2 < 2 2 

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005     

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 0,03 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1  0,3 0,15 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,5 

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l

Borate (B) mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  5,8  7,2  6,2  5,4 6,15 

Phosphor gesamt mg/l 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  15  14  14  17 15 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,01 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  1,96  0,25 1,105 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH 0,1  5,7  5,4 5,55 

Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l 5  10,6  9,5  9,1  9,7 9,725 

Kalium (K) mg/l 0,5  0,6 < 0,5  0,6  0,7 0,6 

Calcium (Ca) mg/l 0,5  26,8  25,8  25,6  25,4 25,9 

Magnesium (Mg) mg/l 0,05  8,31  7,97  8,11  7,93 8,08 

Zink (Zn) mg/l 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 

Eisen (Fe) mg/l 0,005  0,57  0,58 0,575 

Mangan mg/l 0,001  0,8  0,87 0,835 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,001 < 0,0005 < 0,0005 0,0005 

Nickel (Ni) mg/l 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 

Kupfer (Cu) mg/l 0,001  0,001 < 0,001 0,001 

Cadmium (Cd) mg/l 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,0002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 

Arsen (As) mg/l 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l

Trockenwetter

ohne

ohne

ohne

2022.1621-05

RMD

SGS Herten

Schneider

21.11.2022

341,38

ohne

ohne

ohne

2022.1473-05

RMD

SGS Herten

Schirrmann

01.09.2022

341,38

Trockenwetter

ohne

ohne

ohne

Mittelwert

ohne

ohne

ohne

Trockenwetter Trockenwetter

2022.1307-05

RMD

SGS Herten
Schirrmann / 

Tittel
07.06.2022

2022.1140-05

341,38

RMD

SGS Herten

Schirrmann

10.03.2022

341,38



Eigenkontrolle Rhein-Main Deponie GmbH

Deponie Brandholz
Grundwassermessungen

Probenahme RMD

Analytik SGS Herten

Betriebsjahr der Deponie 50

Berichtsjahr 2022

Messstelle KB 10

Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C  5  17  22  5 12,25 

Wsp. vor Abpumpen m NN  349,98  349,5  348,13  349,63 349,31 

Wsp. nach Abpumen m NN  348,8  348,33  347,16  348,51 348,2 

Abpumpzeit min  60  60  60  60 60 

Fördermenge l/min  40  40  40  40 40 

Abflußmenge l  2400  2400  2400  2400 2400 

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  9,7  10,2  10,1  9,7 9,925 

pH-Wert  6,6  7,3  6,9  6,4 6,8 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  0,92  0,53  0,41  1,81 0,9175 

Leitfähigkeit mS/m  32,7  7,61  14,5  47,9 25,6775 

Redoxpotential mV  470  310  260  290 330 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l 10  220  200  150  360 232,5 

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  300  260  250  440 312,5 

KW (H53) mg/l 0,1 < 0,1 0,1 

AOX mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Phenole ges(H16 2) mg/l 0,01 < 0,008 0,008 

TOC mg/l 0,5  1,6  1,1  3,4  3,6 2,425 

DOC mg/l

CSB mg/l 15 < 15 < 15 < 15 < 15 15 

BSB5 mg/l 2 < 2 < 2 < 2 < 2 2 

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005     

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03 < 0,03 < 0,03  0,05 < 0,03 0,035 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l 0,5  1,3 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,7 

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l

Borate (B) mg/l 0,01  0,02  0,02 < 0,01  0,03 0,02 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  37,3  27,1  16,5  36,3 29,3 

Phosphor gesamt mg/l 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  97  54  44  136 82,75 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,01 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  2,91  2,97 2,94 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH 0,1  12,7  10,5 11,6 

Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l 5  21,8  17,8  13,7  29,5 20,7 

Kalium (K) mg/l 0,5  1  0,9 < 0,5  2,4 1,2 

Calcium (Ca) mg/l 0,5  67,4  61,1  57,1  95,4 70,25 

Magnesium (Mg) mg/l 0,05  14,2  12,3  10,9  16,9 13,575 

Zink (Zn) mg/l 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 

Eisen (Fe) mg/l 0,005  0,077  0,1 0,0885 

Mangan mg/l 0,001  0,66  0,82 0,74 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,001 < 0,0005 < 0,0005 0,0005 

Nickel (Ni) mg/l 0,001  0,003  0,003 0,003 

Kupfer (Cu) mg/l 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 

Cadmium (Cd) mg/l 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,0002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 

Arsen (As) mg/l 0,001  0,006  0,006  0,006  0,005 0,00575 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l

ohne

ohne

ohne

358,53

Trockenwetter

ohne

ohneohne

29.11.2022

358,53

Schirrmann

06.09.2022

Trockenwetter

ohne

Mittelwert

358,53

2022.1307-06

RMD

SGS Herten

358,53

2022.1621-06

RMD

SGS Herten

Schneider

ohne

ohne

ohne

ohne

Schneider
Schirrmann / 

Tittel

ohne

07.06.202214.03.2022

2022.1473-06

RMD

SGS Herten

Regenwetter Trockenwetter

SGS Herten

2022.1140-06

RMD



Eigenkontrolle Rhein-Main Deponie GmbH

Deponie Brandholz
Grundwassermessungen

Probenahme RMD

Analytik SGS Herten

Betriebsjahr der Deponie 50

Berichtsjahr 2022

Messstelle KB 11

Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C  6  15  18  5 11 

Wsp. vor Abpumpen m NN  350,96  350,5  349,53  349,96 350,238 

Wsp. nach Abpumen m NN  339,95  337,89  339,07  340,56 339,368 

Abpumpzeit min  60  60  60  60 60 

Fördermenge l/min  40  40  40  40 40 

Abflußmenge l  2400  2400  2400  2400 2400 

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  9,7  9,7  9,9  9,7 9,75 

pH-Wert  6,8  7,2  6,7  6,6 6,825 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  0,9  0,26  0,39  0,41 0,49 

Leitfähigkeit mS/m  30,6  60  16,7  34,7 35,5 

Redoxpotential mV  430  350  290  280 340 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l 10  240  250  230  260 245 

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  300  310  310  310 307,5 

KW (H53) mg/l 0,1 < 0,1 0,1 

AOX mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01  0,01 < 0,01 0,01 

Phenole ges(H16 2) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

TOC mg/l 0,5  2,5  1,6  2,2  2,1 2,1 

DOC mg/l

CSB mg/l 15 < 15 < 15 < 15 < 15 15 

BSB5 mg/l 2 < 2 < 2 < 2 < 2 2 

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005     

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03 < 0,03 < 0,03  0,03  0,05 0,035 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1 < 0,1 < 0,1  0,1 < 0,1 0,1 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,5 

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l

Borate (B) mg/l 0,01  0,01 < 0,01  0,01  0,01 0,01 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  10,2  8,5  8,8  8,2 8,925 

Phosphor gesamt mg/l 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  91  77  104  81 88,25 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,01 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  2,93  3,26 3,095 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH 0,1  12,2  13,4 12,8 

Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l 5  13,3  11,3  11,4  11,2 11,8 

Kalium (K) mg/l 0,5  0,8  0,8  1  1 0,9 

Calcium (Ca) mg/l 0,5  60,5  66  67,9  74,7 67,275 

Magnesium (Mg) mg/l 0,05  16,2  16,9  17  18,8 17,225 

Zink (Zn) mg/l 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 

Eisen (Fe) mg/l 0,005  1,6  1,7 1,65 

Mangan mg/l 0,001  2  2,8 2,4 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,001 < 0,0005 < 0,0005 0,0005 

Nickel (Ni) mg/l 0,001  0,004  0,006 0,005 

Kupfer (Cu) mg/l 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 

Cadmium (Cd) mg/l 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,0002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 

Arsen (As) mg/l 0,001  0,001  0,002  0,001  0,002 0,0015 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l

ohne

ohne

ohne

357,89

Trockenwetter

ohne

ohneohne

30.11.2022

357,89

Schirrmann

07.09.2022

Regenwetter

ohne

Mittelwert

357,89

2022.1307-07

RMD

SGS Herten

357,89

2022.1621-07

RMD

SGS Herten

Schneider

ohne

ohne

ohne

ohne

Schneider Schneider

ohne

02.06.202217.03.2022

2022.1473-07

RMD

SGS Herten

Trockenwetter Trockenwetter

SGS Herten

2022.1140-07

RMD



Eigenkontrolle Rhein-Main Deponie GmbH

Deponie Brandholz
Grundwassermessungen

Probenahme RMD

Analytik SGS Herten

Betriebsjahr der Deponie 50

Berichtsjahr 2022

Messstelle KB 12

Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C  16  15  5 12 

Wsp. vor Abpumpen m NN  360,38  357,95  358,9 359,077 

Wsp. nach Abpumen m NN  338,65  345,01  343,78 342,48 

Abpumpzeit min  60  60  60 60 

Fördermenge l/min  40  40  40 40 

Abflußmenge l  2400  2400  2400 2400 

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  9,7  9,9  10,1 9,9 

pH-Wert  7,5  6,5  6,6 6,86667 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  1,63  1,62  4,87 2,70667 

Leitfähigkeit mS/m  5,7  6,9  8,2 6,93333 

Redoxpotential mV  370  270  330 320 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l 10  95  39  270 134,667 

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  120  70  360 183,333 

KW (H53) mg/l

AOX mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01  0,02 0,01333 

Phenole ges(H16 2) mg/l

TOC mg/l 0,5  2,1  0,7  5,3 2,7 

DOC mg/l

CSB mg/l 15 < 15 < 15 < 15 15 

BSB5 mg/l 2 < 2 < 2 < 2 2 

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005    

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03  0,05 < 0,03 < 0,03 0,03667 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  0,3  0,2  1 0,5 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 < 0,006 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l 0,5 < 0,5 < 0,5  1 0,66667 

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l

Borate (B) mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01  0,03 0,01667 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  70,7  10,8  18,9 33,4667 

Phosphor gesamt mg/l 0,05 < 0,05 0,05 

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  22  13  21 18,6667 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,01 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  0,72 0,72 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH 0,1  2,5 2,5 

Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l 5  11,7  9,7  15,4 12,2667 

Kalium (K) mg/l 0,5 < 0,5  0,5  1 0,66667 

Calcium (Ca) mg/l 0,5  11,3  11,3  9,2 10,6 

Magnesium (Mg) mg/l 0,05  3,52  3,86  3,32 3,56667 

Zink (Zn) mg/l 0,005  0,009 0,009 

Eisen (Fe) mg/l 0,005  0,021 0,021 

Mangan mg/l 0,001  0,015 0,015 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,001 < 0,0005 0,0005 

Nickel (Ni) mg/l 0,001  0,004 0,004 

Kupfer (Cu) mg/l 0,001  0,003 0,003 

Cadmium (Cd) mg/l 0,0002 < 0,0002 0,0002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,00005 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Arsen (As) mg/l 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l

ohne

371,73

2022.1620-04

RMD

SGS Herten

Schneider

28.11.2022

2022.1472-04

RMD

SGS Herten

2022.1306-04

TrockenwetterTrockenwetter

371,73

ohne

01.06.2022

RMD

SGS Herten

Mittelwert

ohne

ohne

ohne

371,73

Schneider

01.09.2022

ohne

Trockenwetter

ohne

ohne

ohne

Schirrmann



Eigenkontrolle Rhein-Main Deponie GmbH

Deponie Brandholz
Grundwassermessungen

Probenahme RMD

Analytik SGS Herten

Betriebsjahr der Deponie 50

Berichtsjahr 2022

Messstelle KB 19

Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C  7  17  20  4 12 

Wsp. vor Abpumpen m NN  362,73  362,44  361,93  362,58 362,42 

Wsp. nach Abpumen m NN  353,83  352,95  353,11  354,68 353,643 

Abpumpzeit min  60  60  60  60 60 

Fördermenge l/min  40  40  40  40 40 

Abflußmenge l  2400  2400  2400  2400 2400 

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  10  10  10,5  10,4 10,225 

pH-Wert  6,7  7  6,8  6,4 6,725 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  0,32  0,33  0,4  0,47 0,38 

Leitfähigkeit mS/m  9,6  32,7  43,2  36,4 30,475 

Redoxpotential mV  380  270  260  270 300 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l 10  230  220  250  230 232,5 

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  260  340  330  300 307,5 

KW (H53) mg/l 0,1 < 0,1 0,1 

AOX mg/l 0,01  0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Phenole ges(H16 2) mg/l 0,01 < 0,008 0,008 

TOC mg/l 0,5  2  0,6 < 0,5  2,1 1,3 

DOC mg/l

CSB mg/l 15 < 15 < 15 < 15 < 15 15 

BSB5 mg/l 2 < 2 < 2 < 2 < 2 2 

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005     

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03 < 0,03 < 0,03  0,05 < 0,03 0,035 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1 < 0,1 < 0,1  2,5 < 0,1 0,7 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l 0,5 < 0,5 < 0,5  2,6 < 0,5 1,025 

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l

Borate (B) mg/l 0,01  0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  10,3  9,8  16,4  16,7 13,3 

Phosphor gesamt mg/l 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  39  37  42  37 38,75 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,01 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  3,71  4,3 4,005 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH 0,1  11,9  14,3 13,1 

Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l 5  11,6  11  9,8  15 11,85 

Kalium (K) mg/l 0,5  0,5  0,7  0,6  0,9 0,675 

Calcium (Ca) mg/l 0,5  58,3  70,7  70,5  64,8 66,075 

Magnesium (Mg) mg/l 0,05  16,2  19,1  19,1  17,3 17,925 

Zink (Zn) mg/l 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 

Eisen (Fe) mg/l 0,005  1,4  1,7 1,55 

Mangan mg/l 0,001  0,85  1 0,925 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,001 < 0,0005 < 0,0005 0,0005 

Nickel (Ni) mg/l 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 

Kupfer (Cu) mg/l 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 

Cadmium (Cd) mg/l 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,0002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 

Arsen (As) mg/l 0,001  0,001  0,001  0,001  0,001 0,001 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l

22.11.2022

366,26

Trockenwetter

ohne

ohne

ohne

ohne

ohne

366,26366,26

ohne

13.06.2022

2022.1472-05

RMD

SGS Herten

Mittelwert

366,26

Trockenwetter

2022.1620-05

RMD

SGS Herten

SchneiderSchirrmann

02.09.2022

Trockenwetter

ohne

ohne

ohne

ohne

ohne

ohne

2022.1139-05

Trockenwetter

SGS Herten

Schneider

14.03.2022

Schirrmann / 

Tittel

2022.1306-05

RMD

SGS Herten

RMD



Eigenkontrolle Rhein-Main Deponie GmbH

Deponie Brandholz
Grundwassermessungen

Probenahme RMD

Analytik SGS Herten

Betriebsjahr der Deponie 50

Berichtsjahr 2022

Messstelle KB 20

Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C  4  13  18  5 10 

Wsp. vor Abpumpen m NN  356,5  356,26  355  355,81 355,893 

Wsp. nach Abpumen m NN  337,7  340,3  340,67  340,13 339,7 

Abpumpzeit min  50  50  50  50 50 

Fördermenge l/min  40  40  40  40 40 

Abflußmenge l  2000  2000  2000  2000 2000 

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  9,9  9,8  10  10,1 9,95 

pH-Wert  6,8  7,2  6,8  6,5 6,825 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  0,9  0,31  0,47  1,28 0,74 

Leitfähigkeit mS/m  7,7  6,73  25,3  31,3 17,7575 

Redoxpotential mV  330  290  260  270 290 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l 10  97  110  120  180 126,75 

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  170  150  210  240 192,5 

KW (H53) mg/l 0,1 < 0,1 0,1 

AOX mg/l 0,01  0,03  0,02 < 0,01 < 0,01 0,0175 

Phenole ges(H16 2) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

TOC mg/l 0,5  7,5  5,2  3,1  2,7 4,625 

DOC mg/l

CSB mg/l 15  18 < 15 < 15 < 15 15,75 

BSB5 mg/l 2  2  3 < 2 < 2 2,25 

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005 < 0,005    0,005 

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03 < 0,03 < 0,03  0,05  0,04 0,0375 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,15 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,5 

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l

Borate (B) mg/l 0,01  0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  4,9  4,8  6,3  7,2 5,8 

Phosphor gesamt mg/l 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  24  25  31  30 27,5 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,01 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  1,85  2,43 2,14 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH 0,1  6,3  8 7,15 

Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l 5  7,5  6,6  6,9  10,1 7,775 

Kalium (K) mg/l 0,5  0,8 < 0,5 < 0,5  0,8 0,65 

Calcium (Ca) mg/l 0,5  30  31,4  37,3  53,6 38,075 

Magnesium (Mg) mg/l 0,05  9,31  9,25  11,9  16,8 11,815 

Zink (Zn) mg/l 0,005  0,036  0,016 0,026 

Eisen (Fe) mg/l 0,005  0,15  0,1 0,125 

Mangan mg/l 0,001  0,31  0,4 0,355 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,001 < 0,0005 < 0,0005 0,0005 

Nickel (Ni) mg/l 0,001  0,006  0,003 0,0045 

Kupfer (Cu) mg/l 0,001  0,006  0,002 0,004 

Cadmium (Cd) mg/l 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,0002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 

Arsen (As) mg/l 0,001  0,001  0,001  0,002  0,002 0,0015 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l

ohne

ohne

ohne

2022.1620-06

RMD

SGS Herten

Schneider

22.11.2022

360,38

2022.1472-06

RMD

SGS Herten

Schirrmann

02.09.2022

360,38

2022.1306-06

RMD

ohne

ohne

09.06.2022

360,38

ohne

ohne

2022.1139-06

RMD

SGS Herten

Schneider

09.03.2022

ohne

SGS Herten
Schirrmann / 

Tittel

Mittelwert

Trockenwetter Trockenwetter

ohne

360,38

Trockenwetter

ohne

ohne

ohne

Trockenwetter



Eigenkontrolle Rhein-Main Deponie GmbH

Deponie Brandholz
Grundwassermessungen

Probenahme RMD

Analytik SGS Herten

Betriebsjahr der Deponie 50

Berichtsjahr 2022

Messstelle KB 21

Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C  3  13  16  5 9,25 

Wsp. vor Abpumpen m NN  340,87  341,08  339,98  339,87 340,45 

Wsp. nach Abpumen m NN  339,15  339,11  338,22  338,24 338,68 

Abpumpzeit min  50  50  50  50 50 

Fördermenge l/min  40  40  40  40 40 

Abflußmenge l  2000  2000  2000  2000 2000 

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  10,1  10  10,1  10 10,05 

pH-Wert  7,1  7,3  6,9  6,6 6,975 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  1,65  1,04  0,8  0,84 1,0825 

Leitfähigkeit mS/m  17,5  12,62  69,7  62,8 40,655 

Redoxpotential mV  330  330  270  270 300 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l 10  300  340  290  400 332,5 

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  540  670  670  630 627,5 

KW (H53) mg/l 0,1 < 0,1 0,1 

AOX mg/l 0,01  0,02  0,01 < 0,01 < 0,01 0,0125 

Phenole ges(H16 2) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

TOC mg/l 0,5  3  2,5  1,3  2,5 2,325 

DOC mg/l

CSB mg/l 15 < 15 < 15 < 15 < 15 15 

BSB5 mg/l 2 < 2  3 < 2 < 2 2,25 

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005    < 0,005 0,005 

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03 < 0,03  0,03  0,04 < 0,03 0,0325 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  0,8  1  1  1 0,95 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l 0,5  0,8  1  1  1 0,95 

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l

Borate (B) mg/l 0,01  0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  116  122  119  140 124,25 

Phosphor gesamt mg/l 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  62  56  65  64 61,75 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,01 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  3,5  3,43 3,465 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH 0,1  20,4  20,8 20,6 

Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l 5  18,3  17,1  16,5  17,8 17,425 

Kalium (K) mg/l 0,5  1,7  1,5  1,5  1,9 1,65 

Calcium (Ca) mg/l 0,5  121  131  123  136 127,75 

Magnesium (Mg) mg/l 0,05  15,2  15,7  15,7  16,7 15,825 

Zink (Zn) mg/l 0,005  0,086  0,054 0,07 

Eisen (Fe) mg/l 0,005  0,1  0,007 0,0535 

Mangan mg/l 0,001  0,088  0,086 0,087 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,001 < 0,0005 < 0,0005 0,0005 

Nickel (Ni) mg/l 0,001  0,003  0,004 0,0035 

Kupfer (Cu) mg/l 0,001  0,002  0,002 0,002 

Cadmium (Cd) mg/l 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,0002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 

Arsen (As) mg/l 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l

ohne

ohne

ohne

2022.1620-07

RMD

SGS Herten

Schneider

22.11.2022

350,08

2022.1472-07

RMD

SGS Herten

Schirrmann

02.09.2022

350,08

2022.1306-07

RMD

ohne

ohne

09.06.2022

350,08

ohne

ohne

2022.1139-07

RMD

SGS Herten

Schneider

09.03.2022

ohne

SGS Herten
Schirrmann / 

Tittel

Mittelwert

Trockenwetter Trockenwetter

ohne

350,08

Trockenwetter

ohne

ohne

ohne

Trockenwetter



Eigenkontrolle Rhein-Main Deponie GmbH

Deponie Brandholz
Grundwassermessungen

Probenahme RMD

Analytik SGS Herten

Betriebsjahr der Deponie 50

Berichtsjahr 2022

Messstelle KB 22

Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C  7  14  20  6 11,75 

Wsp. vor Abpumpen m NN  347,2  346,53  346,42  347,3 346,863 

Wsp. nach Abpumen m NN  333,87  335,85  334,98  335,96 335,165 

Abpumpzeit min  60  60  60  60 60 

Fördermenge l/min  40  40  40  40 40 

Abflußmenge l  2400  2400  2400  2400 2400 

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  11,7  11,8  13  12,3 12,2 

pH-Wert  7,1  7,4  6,9  7 7,1 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  0,29  0,36  0,39  0,91 0,4875 

Leitfähigkeit mS/m  51,8  69,1  71,1  70 65,5 

Redoxpotential mV  400  290  290  280 320 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l 10  390  320  340  380 357,5 

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  540  500  640  480 540 

KW (H53) mg/l 0,1 < 0,1 0,1 

AOX mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Phenole ges(H16 2) mg/l 0,01 < 0,008 0,008 

TOC mg/l 0,5  0,7  0,8  3,4 < 0,5 1,35 

DOC mg/l

CSB mg/l 15 < 15 < 15 < 15 < 15 15 

BSB5 mg/l 2 < 2  3 < 2 < 2 2,25 

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005     

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03 < 0,03  0,04  0,04  0,04 0,0375 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,5 

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l

Borate (B) mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  105  99,4  93,3  94,7 98,1 

Phosphor gesamt mg/l 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  56  47  50  47 50 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,01 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  5,26  5,32 5,29 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH 0,1  23  22,4 22,7 

Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l 5  23,2  21,6  21,9  24,1 22,7 

Kalium (K) mg/l 0,5  2,3  1,8  1,5  1,7 1,825 

Calcium (Ca) mg/l 0,5  111  117  110  123 115,25 

Magnesium (Mg) mg/l 0,05  32,7  33  30,6  37,7 33,5 

Zink (Zn) mg/l 0,005  0,006 < 0,005 0,0055 

Eisen (Fe) mg/l 0,005  0,58  0,67 0,625 

Mangan mg/l 0,001  0,79  0,67 0,73 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,001 < 0,0005 < 0,0005 0,0005 

Nickel (Ni) mg/l 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 

Kupfer (Cu) mg/l 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 

Cadmium (Cd) mg/l 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,0002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 

Arsen (As) mg/l 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  0,001 0,001 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l

24.11.2022

350,6

Regenwetter

ohne

ohne

ohne

ohne

ohne

350,6350,6

ohne

09.06.2022

2022.1473-08

RMD

SGS Herten

Mittelwert

350,6

Trockenwetter

2022.1621-08

RMD

SGS Herten

SchneiderSchirrmann

06.09.2022

Trockenwetter

ohne

ohne

ohne

ohne

ohne

ohne

2022.1140-08

Trockenwetter

SGS Herten

Schneider

16.03.2022

Schirrmann / 

Tittel

2022.1307-08

RMD

SGS Herten

RMD



Eigenkontrolle Rhein-Main Deponie GmbH

Deponie Brandholz
Grundwassermessungen

Probenahme RMD

Analytik SGS Herten

Betriebsjahr der Deponie 50

Berichtsjahr 2022

Messstelle KB 23

Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C  6  18  15  5 11 

Wsp. vor Abpumpen m NN  340,35  339,1  334,85  339,84 338,535 

Wsp. nach Abpumen m NN  339,52  338,19  334,28  338,92 337,728 

Abpumpzeit min  60  60  60  60 60 

Fördermenge l/min  40  40  40  40 40 

Abflußmenge l  2400  2400  2400  2400 2400 

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  11,2  11,5  11,4  11,2 11,325 

pH-Wert  6,5  6,9  6,8  6,3 6,625 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  0,28  0,3  0,37  0,52 0,3675 

Leitfähigkeit mS/m  59,4  19,5  68  60,6 51,875 

Redoxpotential mV  340  300  260  270 290 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l 10  400  370  390  600 440 

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  550  610  560  740 615 

KW (H53) mg/l 0,1 < 0,1 0,1 

AOX mg/l 0,01  0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Phenole ges(H16 2) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

TOC mg/l 0,5  1,6  1,2  1,2  1,1 1,275 

DOC mg/l

CSB mg/l 15 < 15 < 15 < 15 < 15 15 

BSB5 mg/l 2  2 < 2 < 2 < 2 2 

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005     

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03 < 0,03 < 0,03  0,05 < 0,03 0,035 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,125 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 < 0,006 < 0,006  0,024 0,0105 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,5 

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l

Borate (B) mg/l 0,01  0,02  0,01  0,01  0,03 0,0175 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  112  127  104  96,9 109,975 

Phosphor gesamt mg/l 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  57  40  28  36 40,25 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,01 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  4,99  5,09 5,04 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH 0,1  23,1  22,7 22,9 

Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l 5  26,5  22,2  20,1  21,4 22,55 

Kalium (K) mg/l 0,5  1,3  1,1  1,4  1,4 1,3 

Calcium (Ca) mg/l 0,5  118  118  116  113 116,25 

Magnesium (Mg) mg/l 0,05  28,6  28,6  28,2  28,7 28,525 

Zink (Zn) mg/l 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 

Eisen (Fe) mg/l 0,005  0,1  0,61 0,355 

Mangan mg/l 0,001  0,97  1 0,985 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,001 < 0,0005 < 0,0005 0,0005 

Nickel (Ni) mg/l 0,001  0,001  0,001 0,001 

Kupfer (Cu) mg/l 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 

Cadmium (Cd) mg/l 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,0002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 

Arsen (As) mg/l 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l

Trockenwetter

ohne

ohne

ohne

2022.1621-09

RMD

SGS Herten

Schneider

28.11.2022

345,43

ohne

ohne

ohne

2022.1473-09

RMD

SGS Herten

Schneider

12.09.2022

345,43

Trockenwetter

ohne

ohne

ohne

Mittelwert

ohne

ohne

ohne

Trockenwetter Trockenwetter

2022.1307-09

RMD

SGS Herten

Schneider

01.06.2022

2022.1140-09

345,43

RMD

SGS Herten

Schirrmann

10.03.2022

345,43



Eigenkontrolle Rhein-Main Deponie GmbH

Deponie Brandholz
Grundwassermessungen

Probenahme RMD

Analytik SGS Herten

Betriebsjahr der Deponie 50

Berichtsjahr 2022

Messstelle KB 24

Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C  6  15  19  5 11,25 

Wsp. vor Abpumpen m NN  347,1  346,86  345,34  346,12 346,355 

Wsp. nach Abpumen m NN  345,26  344,96  343,57  344,31 344,525 

Abpumpzeit min  60  60  60  60 60 

Fördermenge l/min  40  40  40  40 40 

Abflußmenge l  2400  2400  2400  2400 2400 

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  10,2  10,3  10,3  10,4 10,3 

pH-Wert  6,5  7,3  6,8  6,4 6,75 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  0,47  0,2  0,22  0,87 0,44 

Leitfähigkeit mS/m  16,7  17,1  19,1  54,6 26,875 

Redoxpotential mV  420  310  270  290 320 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l 10  280  270  200  380 282,5 

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  360  330  280  470 360 

KW (H53) mg/l 0,1 < 0,1 0,1 

AOX mg/l 0,01  0,02  0,02 < 0,01  0,02 0,0175 

Phenole ges(H16 2) mg/l 0,01 < 0,008 0,008 

TOC mg/l 0,5  5,1  3,9  2,5  6,4 4,475 

DOC mg/l

CSB mg/l 15 < 15 < 15 < 15 < 15 15 

BSB5 mg/l 2 < 2 < 2 < 2 < 2 2 

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005     

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 0,03 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  0,2 < 0,1 < 0,1  2,5 0,725 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5  2,5 1 

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l

Borate (B) mg/l 0,01  0,05  0,04  0,02  0,09 0,05 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  17,8  15,4  11  29,5 18,425 

Phosphor gesamt mg/l 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  139  85  62  137 105,75 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,01 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  3,16  3,8 3,48 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH 0,1  12,2  11,6 11,9 

Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l 5  44  35,4  26,9  55,7 40,5 

Kalium (K) mg/l 0,5  3,1  2,5  2  4,3 2,975 

Calcium (Ca) mg/l 0,5  60,2  64  60,2  86 67,6 

Magnesium (Mg) mg/l 0,05  16,5  15,5  13,7  22,1 16,95 

Zink (Zn) mg/l 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 

Eisen (Fe) mg/l 0,005 < 0,005  0,006 0,0055 

Mangan mg/l 0,001  0,034  0,24 0,137 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,001 < 0,0005 < 0,0005 0,0005 

Nickel (Ni) mg/l 0,001  0,005  0,006 0,0055 

Kupfer (Cu) mg/l 0,001  0,005  0,003 0,004 

Cadmium (Cd) mg/l 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,0002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,001 < 0,001  0,001 0,001 

Arsen (As) mg/l 0,001  0,001  0,002  0,002  0,002 0,00175 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l

ohne

ohne

ohne

352,73

Trockenwetter

ohne

ohneohne

30.11.2022

352,73

Schirrmann

07.09.2022

Regenwetter

ohne

Mittelwert

352,73

2022.1307-10

RMD

SGS Herten

352,73

2022.1621-10

RMD

SGS Herten

Schneider

ohne

ohne

ohne

ohne

Schneider Schneider

ohne

02.06.202217.03.2022

2022.1473-10

RMD

SGS Herten

Trockenwetter Trockenwetter

SGS Herten

2022.1140-10

RMD



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anhang 12 (2) 
 

 

 

 

 

- Resultate Grundwasseranalysen -  

 
 

Grafiken: Leitfähigkeit, Sulfat, AOX, Bor und CSB 
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Anhang 12 (3) 
 
 
 
 
 

- Resultate Grundwasseranalysen -  
 
 

Graphiken: N-Parameter und TOC 
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Resultate Oberflächenwasseranalysen  

 
Ergebnistabellen 

Grafiken N-Param. und TOC 

 

Grafiken: Leitfähigkeit, Chlorid, AOX, CSB, Ammonium-N sowie Bor 
(Schleichenbachdrainage / Schleichenbachauslauf) 

 



Eigenkontrolle Rhein-Main Deponie GmbH

Deponie Brandholz
Oberflächenwassermessungen

Probenahme RMD

Analytik SGS Herten

Betriebsjahr der Deponie 50

Berichtsjahr 2022

Messstelle Oflw Schleichenbachdrainage

Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C

Wsp. vor Abpumpen m NN

Wsp. nach Abpumen m NN

Abpumpzeit min

Fördermenge l/min

Abflußmenge l

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  8,2  12 10,1 

pH-Wert  7,4  7,4 7,4 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  5,86  5,61 5,735 

Leitfähigkeit mS/m  86,3  93,8 90,05 

Redoxpotential mV  470  310 390 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l 10  670  520 595 

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  800  690 745 

KW (H53) mg/l 0,1 < 0,1 0,1 

AOX mg/l 0,01  0,03 0,03 

Phenole ges(H16 2) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

TOC mg/l 0,5  5,1  5 5,05 

DOC mg/l

CSB mg/l 15 < 15  15 15 

BSB5 mg/l 2 < 2 < 2 2 

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03  0,11  0,12 0,115 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  1,9  1,3 1,6 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l 0,5  2  1,4 1,7 

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l

Borate (B) mg/l 0,1 < 0,1 0,1 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  181  77,4 129,2 

Phosphor gesamt mg/l 0,08 < 0,08 0,08 

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  106  87 96,5 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,03 < 0,03 < 0,03 0,03 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l 0,03 < 0,03 0,03 

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  6,88 6,88 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH 0,1  23,5 23,5 

Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l 1  96 96 

Kalium (K) mg/l 1  6 6 

Calcium (Ca) mg/l 1  130 130 

Magnesium (Mg) mg/l 0,1  23 23 

Zink (Zn) mg/l 0,005 < 0,02 0,02 

Eisen (Fe) mg/l 0,02  1,1 1,1 

Mangan mg/l 0,01  0,04 0,04 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Nickel (Ni) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Kupfer (Cu) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Cadmium (Cd) mg/l 0,002 < 0,002 0,002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,0002 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Arsen (As) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l

RMD

SGS Herten

Schneider

17.03.2022

2022.1622-01

RMD

SGS Herten

Schneider

25.11.2022

2022.1141-01

Regenwetter

ohne

ohne

ohne

Mittelwert

schwach

grau, schwach

ohne

Trockenwetter



Eigenkontrolle Rhein-Main Deponie GmbH

Deponie Brandholz
Oberflächenwassermessungen

Probenahme RMD

Analytik SGS Herten

Betriebsjahr der Deponie 50

Berichtsjahr 2022

Messstelle Oflw Schleichenbachauslauf

Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C

Wsp. vor Abpumpen m NN

Wsp. nach Abpumen m NN

Abpumpzeit min

Fördermenge l/min

Abflußmenge l

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  8  9,9 8,95 

pH-Wert  7,8  7,4 7,6 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  7,51  5,38 6,445 

Leitfähigkeit mS/m  90,1  66,4 78,25 

Redoxpotential mV  450  310 380 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l 10  630  450 540 

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  750  560 655 

KW (H53) mg/l 0,1 < 0,1 0,1 

AOX mg/l 0,01  0,07 0,07 

Phenole ges(H16 2) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

TOC mg/l 0,5  5,7  5 5,35 

DOC mg/l

CSB mg/l 15  23  15 19 

BSB5 mg/l 2 < 2 < 2 2 

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03  0,18  0,08 0,13 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  1,6  0,8 1,2 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l 0,5  1,8  0,9 1,35 

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l

Borate (B) mg/l 0,1 < 0,1 0,1 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  180  52 116 

Phosphor gesamt mg/l 0,08 < 0,08 0,08 

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  115  90 102,5 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,03 < 0,03 < 0,03 0,03 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l 0,03 < 0,03 0,03 

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  6,59 6,59 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH 0,1  23,9 23,9 

Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l 1  97 97 

Kalium (K) mg/l 1  7 7 

Calcium (Ca) mg/l 1  130 130 

Magnesium (Mg) mg/l 0,1  25 25 

Zink (Zn) mg/l 0,005  0,02 0,02 

Eisen (Fe) mg/l 0,02  1,1 1,1 

Mangan mg/l 0,01  0,11 0,11 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Nickel (Ni) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Kupfer (Cu) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Cadmium (Cd) mg/l 0,002 < 0,002 0,002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,0002 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Arsen (As) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l

RMD

SGS Herten

Schneider

17.03.2022

2022.1622-02

RMD

SGS Herten

Schneider

25.11.2022

2022.1141-02

Regenwetter

ohne

ohne

ohne

Mittelwert

ohne

ohne

ohne

Trockenwetter



Eigenkontrolle Rhein-Main Deponie GmbH

Deponie Brandholz
Oberflächenwassermessungen

Probenahme RMD

Analytik SGS Herten

Betriebsjahr der Deponie 50

Berichtsjahr 2022

Messstelle Lissmannsweiher

Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C

Wsp. vor Abpumpen m NN

Wsp. nach Abpumen m NN

Abpumpzeit min

Fördermenge l/min

Abflußmenge l

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  4,4  14,6  6,9 8,63333 

pH-Wert  6,9  7,5  6,6 7 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  6,35  1,61  2,69 3,55 

Leitfähigkeit mS/m  7,6  8,82  16,1 10,84 

Redoxpotential mV  370  300  310 330 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l 10  110  120  100 110 

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  180  190  160 176,667 

KW (H53) mg/l 0,1 < 0,1 0,1 

AOX mg/l 0,01  0,1 0,1 

Phenole ges(H16 2) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

TOC mg/l 0,5  6,1  11  10 9,03333 

DOC mg/l

CSB mg/l 15 < 15  36  25 25,3333 

BSB5 mg/l 2  3  3 < 2 2,66667 

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03  0,04 < 0,03 < 0,03 0,03333 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  0,8 < 0,1  0,7 0,53333 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 < 0,006 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l 0,5  0,8 < 0,5  0,7 0,66667 

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l

Borate (B) mg/l 0,1 < 0,1 0,1 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  11,9  10,7  10,1 10,9 

Phosphor gesamt mg/l 0,08 < 0,08 0,08 

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  57  28  40 41,6667 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,03 < 0,03  0,03  0,03 0,03 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l 0,03 < 0,03 < 0,03 0,03 

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  1,18 1,18 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH 0,1  6,2 6,2 

Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l 1  14,3 14,3 

Kalium (K) mg/l 1  1,1 1,1 

Calcium (Ca) mg/l 1  29,3 29,3 

Magnesium (Mg) mg/l 0,1  9,17 9,17 

Zink (Zn) mg/l 0,005  0,007 0,007 

Eisen (Fe) mg/l 0,02  0,21 0,21 

Mangan mg/l 0,01  0,16 0,16 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Nickel (Ni) mg/l 0,01  0,002 0,002 

Kupfer (Cu) mg/l 0,01  0,003 0,003 

Cadmium (Cd) mg/l 0,002 < 0,002 0,002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,0002 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Arsen (As) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l

Trockenwetter

ohne

ohne

faulig, schwach

Mittelwert

ohne

ohne

ohne

Trockenwetter Trockenwetter

2022.1308-03

RMD

SGS Herten
Schirrmann / 

Tittel
07.06.2022

2022.1141-03

RMD

SGS Herten

Schirrmann

10.03.2022

ohne

ohne

ohne

2022.1622-03

RMD

SGS Herten

Schneider

21.11.2022
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Oberflächenwasser Schleichenbachdrainage (1993 bis 2022)

Einheiten: Leitfähigkeit µS/cm; Restl. Parameter: mg/l
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Oberflächenwasser Schleichenbachauslauf (1993 bis 2022)

Einheiten: Leitfähigkeit µS/cm; Restl. Parameter: mg/l
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Resultate FID- und Gaspegelmessungen 

 

 
1. Begehung im März / April 2022 

 

2. Begehung im Oktober 2022 

 

3. Diagramm Gaspegel-CH4-Emissionen im zeitlichen Verlauf 
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1.  Ausgangslage 

1.1 Problemstellung 

Infolge der Gasproduktion im Müllkörper entsteht in Deponien mit einem hohen Gaspo-

tential ein Gasüberdruck. Dieser Überdruck bewirkt, dass Gas die Deponie verlässt. 

Frei aus der Deponie ausströmendes Gas kann unter bestimmten Voraussetzungen 

schädliche Auswirkungen verursachen: 

 

 Geruchsbelästigungen auf- und im Umkreis der Deponie 

 Toxische Auswirkungen, verursacht durch Gas begleitende Spurenstoffe 

 Verstärkung des Treibhauseffektes durch freigesetztes Methan und Kohlendioxid 

 Schädigung der Ozonschicht durch freigesetzte Stoffe der Gruppen CKW und FKW 

 Erstickung von Menschen, Tieren und Pflanzen durch lokale Verdrängung des Sau-
erstoffgehaltes in der Außen-, Boden- und Raumluft 

 Brände und Schwelbrände auf und im Deponiekörper 

 Explosionen in Gebäuden und Hohlräumen 

 Gasmigrationen in benachbarte Gebiete 

 

Die Emissionsmessung FID zeigt  die Deponiegaskonzentrationen unmittelbar auf der 

Deponieoberfläche zu einem festgelegten Zeitpunkt. Emissionsmessungen geben dem 

Deponiebetreiber bzw. der Überwachungsbehörde wichtige Hinweise, u. a. auf die 

Wirksamkeit der Oberflächenabdichtung und der Entgasung. Durch periodische Reste-

missionsmessungen wird der Erfolg der Maßnahmen dokumentiert.  
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1.2 Auftragsbeschreibung 

 Die Rytec GmbH wurde von der RMN Rhein-Main-Deponienachsorge GmbH mit der 
1. Emissionsmessung 2022 auf der Deponie Brandholz beauftragt.  

 Mit Hilfe von FID-Messungen werden die relevanten Gasaustritte über die Oberflä-
che ermittelt. Die angelegten Messstraßen sind im Schrittverfahren (Abstand 10 x 20 
m) zu begehen und bei größeren Gasaustrittsfeldern >100 ppm CH auf 5 m zu ver-
dichten (verwendet wird das Gasspürgerät Portafid M2 der Firma Sewerin). 

 Gaskollektoren, Messpegel und Schächte sind auf Gasaustritte zu untersuchen. 

 Die Schwachstellen sind farbig zu interpretieren und eine Fotodokumentation ist an-
zulegen. 

 Die in den Plänen eingetragenen Emissionswerte ergeben sich als rechnerischer 
Mittelwert der im Rasterfeld aufgenommenen Einzelwerte (Flächenmittelwerte mit 
einer Kommastelle). 

 Die Messpegel sind in einem Lageplan aufzunehmen und nach den Hauptkompo-
nenten CH4, CO2, N2 und O2, (rechnerisch) zu analysieren (verwendet wird der Infra-
rot-Gasanalysator G90 der Fa. Ansyco). 

 Die auszuführenden Arbeiten entsprechen der GUV-R 127 Deponien. 

 

1.3 Technische Unterlagen 

Folgende Planunterlagen standen zur Verfügung: 

 Luftbild der Deponie Brandholz. Der Plan wurde von der Fa. Rytec skizzenhaft an 
die aktuelle Situation angepasst. 

 GUV-R 127 Deponien. 
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2. Verfüllungs- und Entgasungssituation

Gesamte Deponiefläche: ca. 25,6 ha

(inkl. Optimierungsfläche und neuer Eingangsbereich)

Deponiefläche Altbereich: ca.   8,9 ha

Deponiefläche Neubereich: ca. 11,5 ha

Mit einem Gasfassungssystem versehene Fläche: ca. 20,4 ha
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3. Grundlagen

Die FID-Messung erfolgte vom 20.03. bis 15.04.2022, bei sonnigen Wetterverhältnis-

sen. Der Luftdruck bewegte sich zwischen 968 bis 983 hPa, die Temperaturen lagen 

zwischen +5°C / +19°C, bei einer Windgeschwindigkeit von 0,8 3 3,6 m/s aus wech-

selnden Richtungen.

Tendenziell wird festgestellt, dass Deponien während fallendem Luftdruck vermehrt Gas 

emittieren. Umgekehrt wird während steigendem Luftdruck atmosphärische Luft über 

die Deponieoberfläche angesaugt.

Die Deponie ist ein "offenes System". Witterungseinflüsse wie Regen, Wind und Luft-

drucklage beeinflussen dieses System. Starker Wind verdünnt das ausströmende De-

poniegas, was zur Messung geringerer Emissionen führt. Ebenso be- und verhindert 

eine von Regen durchnässte Deponieoberfläche das flächige Austreten von Deponie-

gas. Somit stellen sämtliche Messungen und Analysen nur Momentanwerte dar. Sie 

geben jedoch wichtige Anhaltspunkte zur Beurteilung der Emissionssituation. 
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4.  Emissionsmessung FID 

4.1  Emissionsklassen und Ihre Darstellung im Lageplan 

 

CH4-Messwert 
in ppm 

Emissions- 
klasse 

Beschreibung Farbe 

<10 I keine oder geringe Methanemission weiß bzw. leer 

10 bis 100 II niedrige Methanemission grün 

> 100 bis 1000 III hohe  Methanemission gelb 

> 1000 IV sehr hohe Methanemission rot 
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4.2 Flächige Emissionen Farbdarstellung  
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4.3  Punktuelle Emissionen Gasbrunnen 

 



&3

&3

&3

&3
&3

&3

&3

&3

&3

&3

&3

&3

&3
&3

&3

&3

&3

&3

&3

&3

&3

&3

&3

&3

&3

&3

&3

&3

&3

&3

&3

&3

&3

&3

&3

&3

&3 &3

&3

&3

&3

&3

&3

&3

&3

&3

&3

&3

&-

&-

&-

&-

&-
&-

&-

&-

&-

&-

&-

&-

&-
&-

&-

&-

&-

&-

&-

&-

&-

&-

&-

&-

&-

&-

&-

&-

&-&-

&-

&-

&-

&-

&-

&-

&- &-

&-

&-

&-

&-

&-

&-

&-

&-

&-

&-
G

B
 4

9
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

G
B

 4
8
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

G
B

 4
7
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

G
B

 4
6
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

G
B

 4
5
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

G
B

 4
4
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

G
B

 4
3
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

G
B

 4
2
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

G
B

 4
1
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

G
B

 4
0
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

G
B

 3
9
/3

  
  

  
  

  
  

  
  
  

G
B

 3
9
/2

  
  

  
  

  
  

  
  
  

G
B

 3
9
/1

  
  

  
  

  
  

  
  
  G
B

 3
8
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

G
B

 3
7
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

G
B

 3
6
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

G
B

 3
5
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

G
B

 3
4
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

G
B

 3
3
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

G
B

 3
2
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

G
B

 3
1
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

G
B

 3
0
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

G
B

 2
6
a

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

G
B

 2
9
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

G
B

 2
8
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

G
B

 2
7
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

G
B

 2
6
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

G
B

 2
5
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

G
B

 2
3
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

G
B

 2
1
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

G
B

 2
0
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

G
B

 1
9
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

G
B

 1
8
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

G
B

 1
7
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

G
B

 1
5
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

G
B

 1
4
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

G
B

 1
3
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

G
B

 1
2
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

G
B

 1
1

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

G
B

 1
0
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

G
B

 9
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

G
B

 8
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

G
B

 2
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

G
B

 6
/7

a
  
  

  
  

  
  

  
  
  G

B
 5

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

G
B

 4
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

G
B

 3
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

G
B

 1
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

D
e

p
o

n
ie

 B
ra

n
d

h
o

lz
 -

 S
ti

c
h

ta
g

s
m

e
s

s
u

n
g

 M
ä

rz
/A

p
ri

l 
2

0
2

2

±

0
5
0

1
0
0

1
5
0

2
0
0

2
5

M
e
te

r

D
a
tu

m
: 

2
0

.0
3

.2
0
2
2

 -
 1

5
.0

4
.2

0
2

2

M
e

s
s

te
c

h
n

ik
e
r:

 H
r.

 D
ip

l.
-I

n
g

. 
W

. 
E

n
k
e

L
u

ft
d

ru
c
k

: 
9

8
2

-9
6
8

 h
P

a
L

u
ft

d
ru

c
k

te
n

d
e
n

z
: 

w
e

c
h

s
e

ln
d

T
e
m

p
e
ra

tu
r:

 5
 -

2
2
 °

C
  
  

A
ll
g

. 
W

e
tt

e
rl

a
g

e
: 

s
o

n
n

ig
/b

e
w

ö
lk

t
W

in
d

ri
c
h

tu
n

g
: 

w
e

c
h

s
e

ln
d

W
in

d
g

e
s
c

h
w

in
d

ig
k

e
it

: 
0

,8
 -

3
,6

 m
/s

V
e

rm
e

s
s

e
n

e
 F

lä
c
h

e
: 

c
a
. 

2
0
 h

a
M

a
x
im

a
lw

e
rt

 (
p

u
n

k
tu

e
ll
):

 1
0
 p

p
m

D
e
p

o
n

ie
 B

ra
n

d
h

o
lz

E
M

IS
S

IO
N

S
M

E
S

S
U

N
G

 M
ä
rz

/A
p

ri
l 

2
0

2
2

4
.3

 p
u

n
k
tu

e
ll
e

 E
m

is
s
io

n
e
n

 -
 G

a
s

b
ru

n
n

e
n

&3
n

ic
h

t 
b

e
g

e
h

b
a

r

L
E

G
E

N
D

E

C
H

4
-M

e
ss

w
e

rt
 

in
 p

p
m

E
m

is
si

o
n

s-

k
la

ss
e

B
e

sc
h

re
ib

u
n

g
F

a
rb

e

<
1
0

I
k
e
in

e
 o

d
e
r 

g
e
ri
n
g
e
 

M
e
th

a
n
e
m

is
s
io

n
e
n

1
0
 b

is
 1

0
0

II
n
ie

d
ri
g
e
 

M
e
th

a
n
e
m

is
s
io

n
e
n

>
1
0
0
 b

is
 1

0
0
0

III
h
o
h
e
 

M
e
th

a
n
e
m

is
s
io

n
e
n

>
 1

0
0
0

IV
s
e
h
r 

h
o
h
e
 

M
e
th

a
n
e
m

is
s
io

n
e
n



Rhein-Main Deponie Brandholz / Emissionsmessung März /April 2022 

Seite  9  

5.  Pegelmessverfahren 

5.1  Messverfahren 

Im Rahmen der Messung wurden die stationären Gaspegel untersucht. Die Pegel wur-

den besaugt und die drei Hauptkomponenten Methan (CH4), Kohlendioxid (CO2), Sau-

erstoff (O2) gemessen. Die Komponente Stickstoff wurde rechnerisch ermittelt. 

 

 

 



Rhein-Main Deponie Brandholz / Emissionsmessung März /April 2022 

Seite  10  

5.2  Messresultate Gaspegel 

 
 

Pegel- Datum Luftdruck CH4 CO2 O2 N2 Bemerkungen

nummer hPa Vol.% Vol.% Vol.% Vol.%

1 entfernt

2 entfernt

7 13.04.2022 968 0,0 8,9         5,6       85,5          

8 13.04.2022 968 0,0 12,3      4,7       83,0          

9 13.04.2022 968 0,0 7,8         9,2       83,0          

10 13.04.2022 969 0,0 1,0         19,0     80,0          

11 13.04.2022 969 0,0 2,2         15,8     82,0          Neu

12 13.04.2022 970 0,0 3,7         14,8     81,5          

13 13.04.2022 970 0,0 6,6         10,4     83,0          Neu

14 13.04.2022 970 0,0 0,9         16,1     83,0          

15 Baum im Weg

16 13.04.2022 970 0,0 2,1         17,4     80,5          

17 13.04.2022 969 0,0 7,0         0,1       92,9          

18 13.04.2022 969 0,0 6,7         14,8     78,5          

19
entfernt 
(Bereitstellungsfläche)

20
entfernt 
(Bereitstellungsfläche)

21
entfernt 
(Bereitstellungsfläche)

22 13.04.2022 969 0,0 3,4         15,1     81,5          Neu

23 13.04.2022 968 0,0 7,1         9,4       83,5          

24 13.04.2022 968 0,0 1,3         8,2       90,5          Kappe beschädigt

25 13.04.2022 968 0,0 0,2         18,8     81,0          Neu  
Die Gaskomponenten Methan, Kohlendioxid und Sauerstoff wurden mit folgendem 

Messinstrument gemessen: Infrarot-Gasanalysator G90 der Fa. Ansyco.  
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5.3 Messresultate Gasbrunnen (Punktuelle Messung) 
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Gasbrunnen Datum Luftdruck  CH Bemerkungen

GB hPa ppm

1 20.03.2022 982 0 keine
2 20.03.2022 982 0 keine
3 20.03.2022 982 0 keine
4 20.03.2022 982 10 keine
5 20.03.2022 982 0 keine

6 / 7a 20.03.2022 982 0 keine
8 20.03.2022 982 0 keine
9 20.03.2022 982 0 keine

10 20.03.2022 982 15 keine
11 20.03.2022 982 0 keine
12 20.03.2022 982 0 keine
13 20.03.2022 982 0 keine
14 20.03.2022 982 0 keine
15 20.03.2022 982 0 keine
16 20.03.2022 982 0 keine
17 20.03.2022 982 0 keine
18 20.03.2022 982 0 keine
19 20.03.2022 982 0 keine
20 13.04.2022 970 0 keine
21 13.04.2022 970 0 keine
23 13.04.2022 970 10 keine
25 13.04.2022 970 0 keine
26 13.04.2022 970 0 keine

26a 13.04.2022 970 0 keine
27 13.04.2022 970 5 keine
28 13.04.2022 970 0 keine
29 13.04.2022 970 0 keine
30 13.04.2022 970 0 keine
31 13.04.2022 970 0 kein Anschluss
32 13.04.2022 970 0 keine
33 13.04.2022 970 0 keine
34 13.04.2022 970 0 keine
35 13.04.2022 970 0 keine
36 13.04.2022 970 0 keine
37 13.04.2022 970 0 keine
38 15.04.2022 980 0 keine

39 / 1 15.04.2022 980 0 keine
39 / 2 15.04.2022 980 0 keine
39 / 3 15.04.2022 980 0 keine

40 15.04.2022 980 0 keine
41 15.04.2022 980 0 keine
42 15.04.2022 980 0 keine
43 15.04.2022 980 0 keine
44 15.04.2022 980 0 keine
45 15.04.2022 980 0 keine
46 15.04.2022 980 0 keine
47 15.04.2022 980 0 keine
48 15.04.2022 980 0 keine
49 15.04.2022 980 0 keine  
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5.4   Messpegelplan 
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6.  Bewertung der Messresultate 

6.1 Flächige Emissionen auf der Deponieoberfläche 

Flächige Emissionen 

Flächige Emissionen wirken sich in Abhängigkeit von dem Konzentrationsbereich unter-

schiedlich aus. Für eine differenzierte Beurteilung kann folgende Abstufung vorgenom-

men werden: 

 

Abschätzung der Auswirkungen unterhalb 100 ppm CH 

Systematische Untersuchungen auf Deponien über längere Zeiträume zeigen, dass auf 

Flächen mit Mittelwerten unterhalb 100 ppm CH praktisch keine Vegetationsschäden 

auftreten. Gerüche sind nicht wahrnehmbar. Flächige Emissionen dieser Größenord-

nung dürften weder für Lebewesen noch für Pflanzen eine Gefahrenquelle sein. 

 

Abschätzung der Auswirkungen im Bereich von 100 - 400 ppm CH 

Mittelwerte von 100 bis 400 ppm CH müssen bezüglich der Vegetation und der Boden-

lebewesen bereits als kritisch eingestuft werden. Namentlich tief wurzelnde Pflanzen 

sterben infolge Bodenluftmangels ab. Die Geruchsemissionen sind wahrnehmbar. 

 

Abschätzung der Auswirkungen im Bereich von 400 - 1.000 ppm CH 

Gasemissionen von 400 - 1.000 ppm CH stellen Gefahrenquellen dar. Die Bodenluft 

wird durch die ausströmenden Gase verdrängt. Die Vegetation fällt aus. Gase verlassen 

wenig verdünnt die Deponieoberfläche. Der Gas begleitende Geruch kann belästigend 

wirken. 

 

Abschätzung der Auswirkungen im Bereich von mehr als 1.000 ppm CH 

Das Deponiegas stellt eine Gefahrenquelle dar. Der Sauerstoff wird durch das ausströ-

mende Gas aus dem Boden verdrängt. Die Vegetation fällt aus. Brennbare und toxiko-

logisch bedenkliche Gase verlassen zum Teil unverdünnt die Deponieoberfläche. Bei 

bestimmten Wetterlagen (z. B. Inversionslage) können in Bodennähe Gasansammlun-

gen entstehen. Dadurch nimmt die Brandgefahr bei Zündung von außen zu. Der Gas 

begleitende Geruch wirkt störend. 
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Da der Austritt von Deponiegas bevorzugt entlang von Rissen oder sonstigen Wegsam-

keiten im Untergrund erfolgt, ist generell mit sehr unterschiedlichen Messwerten zu 

rechnen. Darüber hinaus spielen beim Deponiegasaustritt die Bodendichte und -feuchte 

sowie die Luftdrucktendenz eine große Rolle. 

 

Während der Emissionsmessung im  März / April  2022 befand sich die Entgasungsan-

lage nicht in Betrieb (Motorbetrieb), da Reparaturarbeiten am Gasfassungssystem. 

Es zeigt sich, dass nach der Oberflächenabdichtung im Betriebsbereich III weniger flä-

chige bis keine Emissionen mit relativ geringen Werten zu messen sind, wie aus dem 

Plan (4.2) zu ersehen ist. 

Der Emissionsmittelwert liegt auf dem Niveau der Messkampagne vom Oktober 2021. 

Die Emissionen wurden mit einer konstanten Absaugleistung (Gefahr der Übersaugung 

beachten) und einer verbesserten Deponieabdichtung, insbesondere an den Gasbrun-

nenköpfen, erreicht. 
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Die einzelnen Klassifizierungsanteile verteilen sich auf die gesamt untersuchte Fläche 

wie in der folgenden Tabelle angegeben. Für die Bereiche 0 ppm und 1 3 25 ppm wur-

den die Flächenanteile zusammengelegt. 

 

Gesamtfläche

Klassfizierungsbereich Anteil an der Ages Anteil an der Ages

[ppm] [m2] [%]

< 25 190.000                100,00                 
26 - 100 -                           -                       

101 - 400 -                           -                       
401 - 1.000 -                           -                       

1.001 - 4.000 -                           -                       
-                           -                       

> 4.001
Summen 190.000                100                     

Verteilung auf den BA I/II und Gesamtanteile

Klassfizierungsbereich Anteil an dem BA I/II Anteil an der BA I/II Anteil an der Ages

[ppm] [m2] [%] [%]

< 25 79.329                  100,00                 41,75                    
26 - 100 -                           -                       -                         

101 - 400 -                           -                       -                         
401 - 1.000 -                           -                       -                         

1.001 - 4.000 -                           -                       -                         
> 4.001 -                           -                       -                         

Summen 79.329                  100                     42                         

Verteilung auf den BA III und Gesamtanteile

Klassfizierungsbereich Anteil an dem BA III Anteil an der BA III Anteil an der Ages

[ppm] [m2] [%] [%]

< 25 110.671                100,00                 58,25                    
26 - 100 -                           -                       -                         

101 - 400 -                           -                       -                         
401 - 1.000 -                           -                       -                         

1.001 - 4.000 -                           -                       -                         
> 4.001 -                           -                       -                         

Summen 110.671                100                     58                         
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6.2 Punktuelle Emissionen  

Flammen-Ionisations-Detektoren (FID) messen alle brennbaren Kohlenwasserstoffe, die 

in der Luft vorkommen, wie z. B. Lösemitteldämpfe sowie unverbrannte Anteile von 

Auspuffgasen bei Verbrennungsmaschinen. Emissionsmessungen können daher, falls 

in der Nähe derartige Stoffe entweichen, verfälscht werden. Im Hinblick auf mögliche 

Explosionsgefährdungen auf einer Deponie gilt die untere Explosionsgrenze (UEG) als 

Kriterium, der Anteil des Methans im Gas-Luft-Gemisch beträgt dann 4,4 Vol.-% (44.000 

ppm). Die obere Explosionsgrenze liegt bei 16,4 Vol.-%. 

Messwerte Berechnungswerte untere Explosionsgrenze 

(ppm CH) (Vol.-% CH) (% UEG) 

1 0,0001 0,0022 

10 0,001 0,022 

100 0,01 0,22 

1.000 0,1 2,2 

10.000 1 22 

Bereits geringe Emissionen aus dem Deponiekörper können sich in Hohlräumen zu ex-

plosionsfähigen Gemischen anreichern. Besondere Aufmerksamkeit ist deshalb Gas-

konzentrationen an folgenden Orten zu widmen: 

 Kabelkanälen, Rohrleitungen 

 Schächten, Bauten 

 Straßenentwässerungen o. ä.  

 

Neben der Brand-, Vergiftungs- und Erstickungsgefahr gehen von den Emissionen der 

Deponie auch Geruchsbelästigungen aus. 

Im Bereich des neuen Betriebsgebäudes, einschließlich Waage, konnten keine CH-

Konzentrationen gemessen werden. An den SW3Schächten H2, 100 und 114 ergaben 

sich geringe Messwerte bis 10 ppm und 20 ppm am SW- Schacht 2, sowie am Mess-

schacht 115M  Werte bis 10 ppm (siehe Fotogalerie 7.2 und Tabelle 6.2.1). 

Direkt an den Gasbrunnen konnten keine bis niedrige Emissionen bis 15 ppm lokalisiert 

werden (GB 23 und GB 4 bis 10 ppm, sowie GB 10 bis 15 ppm). Es ist zu prüfen, ob die 

Abdichtung um die Gasbrunnen bzw. Schächte repariert werden kann. 

Sicherheitshinweis: Auf die Einhaltung der entsprechenden Sicherheitsvorschriften 

(TBG-Richtlinien, GUV-R 127 bisher GUV 17/4) bei Begehung von Schächten etc. ist zu 

achten. 
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6.2.1 Messpunkte und Messwerte 

Datum Uhrzeit Messpunkt Bezeichnung  CH4-Messwert  Auffälligkeiten 

Nr. in ppm

20.03.2022 12:00 H2 Sickerwasserschacht 10 -

20.03.2022 11:00 100 Sickerwasserschacht 10 -

15.04.2022 10:30 114 Sickerwasserschacht 5 -

13.04.2022 10:00 2 Sickerwasserschacht 20 -

13.04.2022 11:00 10 -Messschacht 115M Gullideckel  
  
 
6.3 Gasmigrationen in benachbarte Gebiete (Oberflächenemission) 

Im Bereich der Schneisen 76-81 ergaben sich nahe der Deponieumzäunung (zum Stra-

ßenrand hin) niedrige Methanemissionen (sh. Fotogalerie 7.2).  

Ansonsten konnten keine Migrationen in benachbarte Gebiete der Deponie festgestellt 

werden. 

 
6.4 Gasmigrationen in benachbarte Gebiete (Beobachtungspegel) 

An den Gaspegeln konnte kein Methan (GP siehe Fotogalerie 7.2) nachgewiesen wer-

den. Die Gaspegel 1 und 2  wurden im Zuge der Baumaßnahmen entfernt und die Gas-

pegel 19, 20 und 21 wurden ebenfalls im Bereich der Bereitstellungsfläche (BF) ent-

fernt, des Weiteren wurden 3 Gaspegel wieder hergestellt GP 11,13 und 22 , sowie ein 

zusätzlicher neu errichtet, nämlich GP 25. 

 

.
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7. Anlagen 

7.1 Verwendete Messgeräte 

 

  FID - Messgerät  Firma: Sewerin, Gütersloh 

 Typenbezeichnung: PORTAFID M2 

 Messbereich: 0 - 10000 ppm 

 

  Digitalmanometer SI - Special Instruments, Nördlingen 

 Typenbezeichnung: Digima premo 

 Messbereich: 200 / 2000 hPa Diff. 

 

  Infra-Rot Gasanalysator Firma: Ansyco GmbH, Karlsruhe 

 Typenbezeichnung: GA - 90/94 

 Messbereich: 

 CH4 0 - 80 Vol.-% 

 CO2 0 - 80 Vol.-% 

 O2 0 - 25 Vol.-% 

 
 
 
 
 
 
 
 
Deponie Brandholz/ im April 2022 
 
Rytec GmbH 
 
 
 
i.V. Marcus Nickel    i. A. Wolfgang Enke 
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7.2 Fotodokumentation 

 

 

 

 

Im Bereich der ehemaligen Deponieumzäunung konnten bis 
10 ppm am Straßenrand gemessen werden. 

 

 

 

Am Sickerwasserschacht Nr. 100 wurden bis 10 ppm gemessen. 
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Am  Messschacht 115M wurde am Gullideckel punktuell bis 10 ppm gemessen. 

 

 

 

Am Gaspegeln wurden  0,0 Vol.-% CH4 gemessen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Resultate FID- und Gaspegelmessungen 

 

 

2. Begehung im Oktober 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rytec GmbH 
Service und Betrieb

Deponie Brandholz

Bericht zur

FID-EMISSIONSMESSUNG Oktober 2022

Auftraggeber: RMD Rhein-Main Deponie GmbH
Rhein-Main Deponiepark 1
65439  Flörsheim-Wicker

Auftragnehmer Rytec GmbH Service u. Betrieb
Außerhalb 1 an der L 3262
63303  Dreieich-Buchschlag   
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1.  Ausgangslage 

1.1 Problemstellung 

Infolge der Gasproduktion im Müllkörper entsteht in Deponien mit einem hohen Gaspo-

tential ein Gasüberdruck. Dieser Überdruck bewirkt, dass Gas die Deponie verlässt. 

Frei aus der Deponie ausströmendes Gas kann unter bestimmten Voraussetzungen 

schädliche Auswirkungen verursachen: 

 

 Geruchsbelästigungen auf- und im Umkreis der Deponie 

 Toxische Auswirkungen, verursacht durch Gas begleitende Spurenstoffe 

 Verstärkung des Treibhauseffektes durch freigesetztes Methan und Kohlendioxid 

 Schädigung der Ozonschicht durch freigesetzte Stoffe der Gruppen CKW und FKW 

 Erstickung von Menschen, Tieren und Pflanzen durch lokale Verdrängung des Sau-
erstoffgehaltes in der Außen-, Boden- und Raumluft 

 Brände und Schwelbrände auf und im Deponiekörper 

 Explosionen in Gebäuden und Hohlräumen 

 Gasmigrationen in benachbarte Gebiete 

 

Die Emissionsmessung FID zeigt  die Deponiegaskonzentrationen unmittelbar auf der 

Deponieoberfläche zu einem festgelegten Zeitpunkt. Emissionsmessungen geben dem 

Deponiebetreiber bzw. der Überwachungsbehörde wichtige Hinweise, u. a. auf die 

Wirksamkeit der Oberflächenabdichtung und der Entgasung. Durch periodische Reste-

missionsmessungen wird der Erfolg der Maßnahmen dokumentiert.  
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1.2 Auftragsbeschreibung 

 Die Rytec GmbH wurde von der RMN Rhein-Main-Deponienachsorge GmbH mit der 
2. Emissionsmessung 2022 auf der Deponie Brandholz beauftragt.  

 Mit Hilfe von FID-Messungen werden die relevanten Gasaustritte über die Oberflä-
che ermittelt. Die angelegten Messstraßen sind im Schrittverfahren (Abstand 10 x 20 
m) zu begehen und bei größeren Gasaustrittsfeldern >100 ppm CH auf 5 m zu ver-
dichten (verwendet wird das Gasspürgerät Portafid M2 der Firma Sewerin). 

 Gaskollektoren, Messpegel und Schächte sind auf Gasaustritte zu untersuchen. 

 Die Schwachstellen sind farbig zu interpretieren und eine Fotodokumentation ist an-
zulegen. 

 Die in den Plänen eingetragenen Emissionswerte ergeben sich als rechnerischer 
Mittelwert der im Rasterfeld aufgenommenen Einzelwerte (Flächenmittelwerte mit 
einer Kommastelle). 

 Die Messpegel sind in einem Lageplan aufzunehmen und nach den Hauptkompo-
nenten CH4, CO2, N2 und O2, (rechnerisch) zu analysieren (verwendet wird der Infra-
rot-Gasanalysator G90 der Fa. Ansyco). 

 Die auszuführenden Arbeiten entsprechen der GUV-R 127 Deponien. 

 

1.3 Technische Unterlagen 

Folgende Planunterlagen standen zur Verfügung: 

 Luftbild der Deponie Brandholz. Der Plan wurde von der Fa. Rytec skizzenhaft an 
die aktuelle Situation angepasst. 

 GUV-R 127 Deponien. 
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2. Verfüllungs- und Entgasungssituation

Gesamte Deponiefläche: ca. 25,6 ha

(inkl. Optimierungsfläche und neuer Eingangsbereich)

Deponiefläche Altbereich: ca.   8,9 ha

Deponiefläche Neubereich: ca. 11,5 ha

Mit einem Gasfassungssystem versehene Fläche: ca. 20,4 ha



Rhein-Main Deponie Brandholz / Emissionsmessung Oktober 2022

Seite  5

3. Grundlagen

Die FID-Messung erfolgte vom 20.10. bis 30.10.2022, bei sonnigen bis bewölkten Wet-

terverhältnissen. Der Luftdruck bewegte sich zwischen 978 bis 965 hPa, die Temperatu-

ren lagen zwischen +10°C / +20°C, bei einer Windgeschwindigkeit von 1,5 3 3,7 m/s 

aus wechselnden Richtungen.

Tendenziell wird festgestellt, dass Deponien während fallendem Luftdruck vermehrt Gas 

emittieren. Umgekehrt wird während steigendem Luftdruck atmosphärische Luft über 

die Deponieoberfläche angesaugt.

Die Deponie ist ein "offenes System". Witterungseinflüsse wie Regen, Wind und Luft-

drucklage beeinflussen dieses System. Starker Wind verdünnt das ausströmende De-

poniegas, was zur Messung geringerer Emissionen führt. Ebenso be- und verhindert 

eine von Regen durchnässte Deponieoberfläche das flächige Austreten von Deponie-

gas. Somit stellen sämtliche Messungen und Analysen nur Momentanwerte dar. Sie 

geben jedoch wichtige Anhaltspunkte zur Beurteilung der Emissionssituation. 
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4.  Emissionsmessung FID 

4.1  Emissionsklassen und Ihre Darstellung im Lageplan 

 

CH4-Messwert 
in ppm 

Emissions- 
klasse 

Beschreibung Farbe 

<10 I keine oder geringe Methanemission weiß bzw. leer 

10 bis 100 II niedrige Methanemission grün 

> 100 bis 1000 III hohe  Methanemission gelb 

> 1000 IV sehr hohe Methanemission rot 



Rhein-Main Deponie Brandholz / Emissionsmessung Oktober 2022 

Seite  7  

 
4.2 Flächige Emissionen Farbdarstellung  
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4.3  Punktuelle Emissionen Gasbrunnen 
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5.  Pegelmessverfahren 

5.1  Messverfahren 

Im Rahmen der Messung wurden die stationären Gaspegel untersucht. Die Pegel wur-

den besaugt und die drei Hauptkomponenten Methan (CH4), Kohlendioxid (CO2), Sau-

erstoff (O2) gemessen. Die Komponente Stickstoff wurde rechnerisch ermittelt. 
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5.2  Messresultate Gaspegel 

 
 

Pegel- Datum Luftdruck CH4 CO2 O2 N2 Bemerkungen

nummer hPa Vol.% Vol.% Vol.% Vol.%

1 entfernt

2 entfernt

7 20.10.2022 978 0,0 7,1         12,9     80,0          

8 20.10.2022 978 0,0 10,4      8,6       81,0          

9 20.10.2022 978 0,0 7,7         15,3     77,0          

10 20.10.2022 978 0,0 2,1         17,9     80,0          

11 20.10.2022 978 0,0 4,9         14,1     81,0          Neu

12 20.10.2022 978 0,0 9,7         10,3     80,0          

13 20.10.2022 978 0,0 7,8         13,7     78,5          Neu

14 20.10.2022 978 0,0 5,0         15,5     79,5          

15 Baum im Weg

16 20.10.2022 978 0,0 2,0         19,0     79,0          

17 20.10.2022 978 0,0 11,3      1,7       87,0          

18 20.10.2022 978 0,0 5,0         12,0     83,0          

19
entfernt 
(Bereitstellungsfläche)

20
entfernt 
(Bereitstellungsfläche)

21
entfernt 
(Bereitstellungsfläche)

22 20.10.2022 978 0,0 4,3         13,3     82,4          Neu

23 20.10.2022 978 0,0 7,6         11,6     80,8          

24 20.10.2022 978 0,0 2,6         14,1     83,3          Kappe beschädigt

25 20.10.2022 978 0,0 2,2         20,3     77,5          Neu  
Die Gaskomponenten Methan, Kohlendioxid und Sauerstoff wurden mit folgendem 

Messinstrument gemessen: Infrarot-Gasanalysator G90 der Fa. Ansyco.  
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5.3 Messresultate Gasbrunnen (Punktuelle Messung) 

Gasbrunnen Datum Luftdruck  CH Bemerkungen 

GB   hPa ppm   

1 20.10.2022 978 0 keine 
2 20.10.2022 978 0 keine 
3 20.10.2022 978 0 keine 
4 20.10.2022 978 10 keine 
5 20.10.2022 978 0 keine 

6 / 7a 20.10.2022 978 0 keine 
8 20.10.2022 978 0 keine 
9 20.10.2022 978 0 keine 

10 20.10.2022 978 15 keine 
11 20.10.2022 978 0 keine 
12 20.10.2022 978 0 keine 
13 20.10.2022 978 0 keine 
14 20.10.2022 978 0 keine 
15 20.10.2022 978 0 keine 
16 20.10.2022 978 0 keine 
17 20.10.2022 978 0 keine 
18 20.10.2022 978 0 keine 
19 20.10.2022 978 0 keine 
20 23.10.2022 969 0 keine 
21 23.10.2022 969 0 keine 
23 23.10.2022 969 10 keine 
25 23.10.2022 969 0 keine 
26 23.10.2022 969 0 keine 

26a 23.10.2022 969 0 keine 
27 23.10.2022 969 5 keine 
28 23.10.2022 969 0 keine 
29 23.10.2022 969 0 keine 
30 23.10.2022 969 0 keine 
31 23.10.2022 969 0 kein Anschluss 
32 23.10.2022 969 0 keine 
33 23.10.2022 969 0 keine 
34 23.10.2022 969 0 keine 
35 23.10.2022 969 0 keine 
36 23.10.2022 969 0 keine 
37 23.10.2022 969 0 keine 
38 30.10.2022 974 0 keine 

39 / 1 30.10.2022 974 0 keine 
39 / 2 30.10.2022 974 0 keine 
39 / 3 30.10.2022 974 0 keine 

40 30.10.2022 974 0 keine 
41 30.10.2022 974 0 keine 
42 30.10.2022 974 0 keine 
43 30.10.2022 974 0 keine 
44 30.10.2022 974 0 keine 
45 30.10.2022 974 0 keine 
46 30.10.2022 974 0 keine 
47 30.10.2022 974 0 keine 
48 30.10.2022 974 0 keine 
49 30.10.2022 974 0 keine 

 



Rhein-Main Deponie Brandholz / Emissionsmessung Oktober 2022 

Seite  12  

5.4   Messpegelplan 
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6.  Bewertung der Messresultate 

6.1 Flächige Emissionen auf der Deponieoberfläche 

Flächige Emissionen 

Flächige Emissionen wirken sich in Abhängigkeit von dem Konzentrationsbereich unter-

schiedlich aus. Für eine differenzierte Beurteilung kann folgende Abstufung vorgenom-

men werden: 

 

Abschätzung der Auswirkungen unterhalb 100 ppm CH 

Systematische Untersuchungen auf Deponien über längere Zeiträume zeigen, dass auf 

Flächen mit Mittelwerten unterhalb 100 ppm CH praktisch keine Vegetationsschäden 

auftreten. Gerüche sind nicht wahrnehmbar. Flächige Emissionen dieser Größenord-

nung dürften weder für Lebewesen noch für Pflanzen eine Gefahrenquelle sein. 

 

Abschätzung der Auswirkungen im Bereich von 100 - 400 ppm CH 

Mittelwerte von 100 bis 400 ppm CH müssen bezüglich der Vegetation und der Boden-

lebewesen bereits als kritisch eingestuft werden. Namentlich tief wurzelnde Pflanzen 

sterben infolge Bodenluftmangels ab. Die Geruchsemissionen sind wahrnehmbar. 

 

Abschätzung der Auswirkungen im Bereich von 400 - 1.000 ppm CH 

Gasemissionen von 400 - 1.000 ppm CH stellen Gefahrenquellen dar. Die Bodenluft 

wird durch die ausströmenden Gase verdrängt. Die Vegetation fällt aus. Gase verlassen 

wenig verdünnt die Deponieoberfläche. Der Gas begleitende Geruch kann belästigend 

wirken. 

 

Abschätzung der Auswirkungen im Bereich von mehr als 1.000 ppm CH 

Das Deponiegas stellt eine Gefahrenquelle dar. Der Sauerstoff wird durch das ausströ-

mende Gas aus dem Boden verdrängt. Die Vegetation fällt aus. Brennbare und toxiko-

logisch bedenkliche Gase verlassen zum Teil unverdünnt die Deponieoberfläche. Bei 

bestimmten Wetterlagen (z. B. Inversionslage) können in Bodennähe Gasansammlun-

gen entstehen. Dadurch nimmt die Brandgefahr bei Zündung von außen zu. Der Gas 

begleitende Geruch wirkt störend. 
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Da der Austritt von Deponiegas bevorzugt entlang von Rissen oder sonstigen Wegsam-

keiten im Untergrund erfolgt, ist generell mit sehr unterschiedlichen Messwerten zu 

rechnen. Darüber hinaus spielen beim Deponiegasaustritt die Bodendichte und -feuchte 

sowie die Luftdrucktendenz eine große Rolle. 

 

Während der Emissionsmessung im Oktober 2022 befand sich die Entgasungsanlage in 

Betrieb (Motorbetrieb). Im Mittel wurden ca. 85 m³/h Gasvolumen aus der Deponie mit 

einen Saugdruck von -10 mbar und 55,1 Vol.-% CH4, 27,1 Vol.-% CO2 und 0,1 Vol.-% 

O2 abgesaugt. 

Es zeigt sich, dass nach der Oberflächenabdichtung im Betriebsbereich III weniger flä-

chige bis keine Emissionen mit relativ geringen Werten zu messen sind, wie aus dem 

Plan (4.2) zu ersehen ist. 

Der Emissionsmittelwert liegt auf dem Niveau der Messkampagne vom April 2022. Die 

Emissionen wurden mit einer konstanten Absaugleistung (Gefahr der Übersaugung be-

achten) und einer verbesserten Deponieabdichtung, insbesondere an den Gasbrunnen-

köpfen, erreicht. 
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Die einzelnen Klassifizierungsanteile verteilen sich auf die gesamt untersuchte Fläche 

wie in der folgenden Tabelle angegeben. Für die Bereiche 0 ppm und 1 3 25 ppm wur-

den die Flächenanteile zusammengelegt. 

 

Gesamtfläche

Klassfizierungsbereich Anteil an der Ages Anteil an der Ages

[ppm] [m2] [%]

< 25 190.000                100,00                 
26 - 100 -                           -                       

101 - 400 -                           -                       
401 - 1.000 -                           -                       

1.001 - 4.000 -                           -                       
-                           -                       

> 4.001
Summen 190.000                100                     

Verteilung auf den BA I/II und Gesamtanteile

Klassfizierungsbereich Anteil an dem BA I/II Anteil an der BA I/II Anteil an der Ages

[ppm] [m2] [%] [%]

< 25 79.329                  100,00                 41,75                    
26 - 100 -                           -                       -                         

101 - 400 -                           -                       -                         
401 - 1.000 -                           -                       -                         

1.001 - 4.000 -                           -                       -                         
> 4.001 -                           -                       -                         

Summen 79.329                  100                     42                         

Verteilung auf den BA III und Gesamtanteile

Klassfizierungsbereich Anteil an dem BA III Anteil an der BA III Anteil an der Ages

[ppm] [m2] [%] [%]

< 25 110.671                100,00                 58,25                    
26 - 100 -                           -                       -                         

101 - 400 -                           -                       -                         
401 - 1.000 -                           -                       -                         

1.001 - 4.000 -                           -                       -                         
> 4.001 -                           -                       -                         

Summen 110.671                100                     58                         
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6.2 Punktuelle Emissionen  

Flammen-Ionisations-Detektoren (FID) messen alle brennbaren Kohlenwasserstoffe, die 

in der Luft vorkommen, wie z. B. Lösemitteldämpfe sowie unverbrannte Anteile von 

Auspuffgasen bei Verbrennungsmaschinen. Emissionsmessungen können daher, falls 

in der Nähe derartige Stoffe entweichen, verfälscht werden. Im Hinblick auf mögliche 

Explosionsgefährdungen auf einer Deponie gilt die untere Explosionsgrenze (UEG) als 

Kriterium, der Anteil des Methans im Gas-Luft-Gemisch beträgt dann 4,4 Vol.-% (44.000 

ppm). Die obere Explosionsgrenze liegt bei 16,4 Vol.-%. 

Messwerte Berechnungswerte untere Explosionsgrenze 

(ppm CH) (Vol.-% CH) (% UEG) 

1 0,0001 0,0022 

10 0,001 0,022 

100 0,01 0,22 

1.000 0,1 2,2 

10.000 1 22 

Bereits geringe Emissionen aus dem Deponiekörper können sich in Hohlräumen zu ex-

plosionsfähigen Gemischen anreichern. Besondere Aufmerksamkeit ist deshalb Gas-

konzentrationen an folgenden Orten zu widmen: 

 Kabelkanälen, Rohrleitungen 

 Schächten, Bauten 

 Straßenentwässerungen o. ä.  

 

Neben der Brand-, Vergiftungs- und Erstickungsgefahr gehen von den Emissionen der 

Deponie auch Geruchsbelästigungen aus. 

Im Bereich des neuen Betriebsgebäudes, einschließlich Waage, konnten keine CH-

Konzentrationen gemessen werden. An den SW3Schächten H2, 100 und 114 ergaben 

sich geringe Messwerte bis 10 ppm und niedrige Messwerte 20 ppm am SW- Schacht 2 

und am Messschacht 115M hohe  Werte bis 100 ppm (siehe Fotogalerie 7.2 und Tabel-

le 6.2.1). 

Direkt an den Gasbrunnen konnten keine bis niedrige Emissionen bis 15 ppm lokalisiert 

werden (GB 23 und GB 27 sowie GB 4 bis 10 ppm, und GB 10 bis 15 ppm). Es ist zu 

prüfen, ob die Abdichtung um die Gasbrunnen bzw. Schächte repariert werden kann. 
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Sicherheitshinweis: Auf die Einhaltung der entsprechenden Sicherheitsvorschriften 

(TBG-Richtlinien, GUV-R 127 bisher GUV 17/4) bei Begehung von Schächten etc. ist zu 

achten. 

 

6.2.1 Messpunkte und Messwerte 

Datum Uhrzeit Messpunkt Bezeichnung  CH4-Messwert  Auffälligkeiten 

Nr. in ppm

23.10.2022 12:00 H2 Sickerwasserschacht 10 -

20.10.2022 11:00 100 Sickerwasserschacht 10 -

23.10.2022 10:30 114 Sickerwasserschacht 5 -

30.10.2022 10:00 2 Sickerwasserschacht 20 -

20.10.2022 11:00 100 -Messschacht 115M Gullideckel  
  
 
6.3 Gasmigrationen in benachbarte Gebiete (Oberflächenemission) 

Im Bereich der Schneisen 76-81 ergaben sich nahe der Deponieumzäunung (zum Stra-

ßenrand hin) niedrige Methanemissionen (sh. Fotogalerie 7.2).  

Ansonsten konnten keine Migrationen in benachbarte Gebiete der Deponie festgestellt 

werden. 

 
6.4 Gasmigrationen in benachbarte Gebiete (Beobachtungspegel) 

An den Gaspegeln konnte kein Methan  (GP17 siehe Fotogalerie 7.2) nachgewiesen 

werden. Die Gaspegel 1 und 2  wurden im Zuge der Baumaßnahmen entfernt und die 

Gaspegel 19, 20 und 21 wurden ebenfalls im Bereich der Bereitstellungsfläche (BF) 

entfernt, desweiteren wurden 3 Gaspegel wieder hergestellt GP 11,13 und 22 , sowie 

ein zusätzlicher neu errichtet, nämlich GP 25. 

 

.
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7. Anlagen 

7.1 Verwendete Messgeräte 

 

  FID - Messgerät  Firma: Sewerin, Gütersloh 

 Typenbezeichnung: PORTAFID M2 

 Messbereich: 0 - 10000 ppm 

 

  Digitalmanometer SI - Special Instruments, Nördlingen 

 Typenbezeichnung: Digima premo 

 Messbereich: 200 / 2000 hPa Diff. 

 

  Infra-Rot Gasanalysator Firma: Ansyco GmbH, Karlsruhe 

 Typenbezeichnung: GA - 90/94 

 Messbereich: 

 CH4 0 - 80 Vol.-% 

 CO2 0 - 80 Vol.-% 

 O2 0 - 25 Vol.-% 

 
 
 
 
 
 
 
 
Deponie Brandholz/ im Oktober 2022 
 
Rytec GmbH 
 
 
 
i.V. Marcus Nickel    i. A. Wolfgang Enke 
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7.2 Fotodokumentation 

 

 

 

 

Im Bereich der ehemaligen Deponieumzäunung konnten bis 
10 ppm am Straßenrand gemessen werden. 

 

 

 

Am Sickerwasserschacht Nr. 100 wurden bis 10 ppm gemessen. 
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Am  Messschacht 115M wurde am Gullideckel punktuell bis 100 ppm gemessen. 

 

 

 

An den Gaspegeln  wurde kein CH4 gemessen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultate FID- und Gaspegelmessungen 

 

 

3. Diagramm Gaspegel-CH4-Emissionen im zeitlichen Verlauf 
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Bemerkungen  / Störung Datum Mitarbeiter

1. KW 03. Jan 09. Jan 707 707 1,2 7. Jan. 2022 Koppel

2. KW 10. Jan 16. Jan X 574 1.281 0,9 13. Jan. 2022 Koppel

3. KW 17. Jan 23. Jan 322 1.603 0,5 21. Jan. 2022 Wietschorke

4. KW 24. Jan 30. Jan X X X X X X X 158 1.761 0,3 28. Jan. 2022 Koppel

5. KW 31. Jan 06. Feb X X 239 2.000 0,4 4. Feb. 2022 Koppel

6. KW 07. Feb 13. Feb X 447 2.447 0,7 11. Feb. 2022 Koppel

7. KW 14. Feb 20. Feb X 441 2.888 0,7 18. Feb. 2022 Koppel

8. KW 21. Feb 27. Feb X X X X X X X 409 3.297 0,7 25. Feb. 2022 Koppel

9. KW 28. Feb 06. Mrz X X 77 3.386 0,1 4. Mrz. 2022 Koppel

10. KW 07. Mrz 13. Mrz 1 3.387 0 11. Mrz. 2022 Koppel

11. KW 14. Mrz 20. Mrz 195 3.582 0,3 17. Mrz. 2022 Koppel

12. KW 21. Mrz 27. Mrz 10 3.592 0 14. Mrz. 2022 Koppel

13. KW 28. Mrz 03. Apr X X X X X X X X X X 15 3.607 0 1. Apr. 2022 Koppel

14. KW 04. Apr 10. Apr 346 3.953 0,6 8. Apr. 2022 Koppel

15. KW 11. Apr 17. Apr X 350 4.303 0,6 14. Apr. 2022 Koppel

16. KW 18. Apr 24. Apr 10 4.313 0 22. Apr. 2022 Koppel

17. KW 25. Apr 01. Mai X X X X X X X X 472 4.785 0,8 28. Apr. 2022 Koppel

18. KW 02. Mai 08. Mai 100 4.885 0,2 6. Mai. 2022 G.Wietschorke

19. KW 09. Mai 15. Mai 16 4.901 0 13. Mai. 2022 G.Wietschorke

20. KW 16. Mai 22. Mai X 88 4.989 0,1 20. Mai. 2022 Koppel

21. KW 23. Mai 29. Mai X X X X X X X X X 253 5.242 0,4 27. Mai. 2022 Koppel

22. KW 30. Mai 05. Jun 5 5.247 0 3. Jun. 2022 Koppel

23. KW 06. Jun 12. Jun X 34 5.281 0,1 10. Jun. 2022 Koppel

24. KW 13. Jun 19. Jun X 1 5.282 0 17. Jun. 2022 Koppel

25. KW 20. Jun 26. Jun X X X X X X X X 4 5.286 0 23. Jun. 2022 Koppel

26. KW 27. Jun 03. Jul 653 5.939 1,1 30. Jun. 2022 G.Wietschorke

27. KW 04. Jul 10. Jul 47 5.985 0,1 8. Jul. 2022 Koppel

28. KW 11. Jul 17. Jul 19 6.004 0 15. Jul. 2022 Koppel

29. KW 18. Jul 24. Jul X X X X X X X X X 207 6.211 0,3 22. Jul. 2022 Koppel

30. KW 25. Jul 31. Jul 79 6.290 0,1 29. Jul. 2022 Koppel

1/2 2022

Th. Klinkig
(Betriebsleiter)  .
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Bemerkungen  / Störung Datum Mitarbeiter

31. KW 01. Aug 07. Aug 294 6.584 0,5 4. Aug. 2022 Koppel

32. KW 08. Aug 14. Aug 121 6.705 0,2 12. Aug. 2022 Koppel

33. KW 15. Aug 21. Aug X 0 6.705 0 19. Aug. 2022 Koppel

34. KW 22. Aug 28. Aug X X X X X X X X 7 6.711 0 26. Aug. 2022 Koppel

35. KW 29. Aug 04. Sep X X 1 6.712 0 2. Sep. 2022 Koppel

36. KW 05. Sep 11. Sep X X X X X X X X 12,8 179 6.891 0,3 Sandfang vor RÜB auch gereinigt 9. Sep. 2022 Koppel

37. KW 12. Sep 18. Sep 1.026 7.917 1,7 16. Sep. 2022 G.Wietschorke

38. KW 19. Sep 25. Sep X X X 495 8.412 0,8 20. Sep. 2022 G.Wietschorke

39. KW 26. Sep 02. Okt 304 8.716 0,5 30. Sep. 2022 Koppel

40. KW 03. Okt 09. Okt 443 9.159 0,7 7. Okt. 2022 Koppel

41. KW 10. Okt 16. Okt 3 9.162 0 14. Okt. 2022 G.Wietschorke

42. KW 17. Okt 23. Okt X 847 10.009 1,4 21. Okt. 2022 G.Wietschorke

43. KW 24. Okt 30. Okt 222 10.231 0,4 28. Okt. 2022 Koppel

44. KW 31. Okt 06. Nov X X X X X X 43 10.274 0,1 4. Nov. 2022 Koppel

45. KW 07. Nov 13. Nov X 163 10.437 0,3 11. Nov. 2022 Koppel

46. KW 14. Nov 20. Nov 51 10.488 0,1 17. Nov. 2022 Koppel

47. KW 21. Nov 27. Nov 335 10.823 0,6 25. Nov. 2022 Koppel

48. KW 28. Nov 04. Dez X X X 104 10.927 0,2 2. Dez. 2022 Koppel

49. KW 05. Dez 11. Dez 65 10.992 0,1 9. Dez. 2022 Koppel

50. KW 12. Dez 18. Dez 320 11.312 0,5 16. Dez. 2022 Koppel

51. KW 19. Dez 25. Dez X X X X X X 331 11.643 0,5 22. Dez. 2022 Koppel

52. KW 26. Dez 01. Jan X X 442 12.085 0,7 30. Dez. 2022 Koppel

2/2 2022

Th. Klinkig
(Betriebsleiter)  .



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 16 
 

 

Wasserbilanzierung BA I/II 
 

 

 

Berechnungstabelle 
 

 



Berechnungstabelle

Messung

Schacht 115M  

(1M)

BA I/II

 Summe

BA I/II

inkl. Quelle

Messung

Quellfassung 

Schacht QF

m³/d Tage
m³/Monat

Quellfassung

BAI/II

Schacht 1M

m³/Monat

BA I/II

Siwa-

Gesamtmenge

m³

NS

Summe

mm/Mon.

Verd. tat.

 mm - Mittel/d

Verd. tat

Summe

 mm/Mon.

OFW-Abfluß

mm/Mon.

Jan 11.01.2022 0,43 31 13,39 547,90 561,29 75,51 0,125 3,886

Feb 04.02.2022 0,07 28 2,02 631,10 633,12 96,47 0,367 10,277

Mrz 03.03.2022 0,86 31 26,78 619,60 646,38 24,06 0,243 7,536

Apr 05.04.2022 1,87 30 56,16 899,30 955,46 63,65 0,646 19,376

Mai 18.05.2022 2,13 31 66,07 977,00 1.043,07 29,44 1,169 36,245 abgeschätzt

Jun 07.06.2022 1,90 30 57,02 711,80 768,82 58,05 1,779 53,367

Jul 07.07.2022 1,73 31 53,57 711,60 765,17 6,05 1,784 55,294 40%

Aug 02.08.2022 1,01 31 31,25 823,40 854,65 0,00 0,196 6,068 von NS

Sep 08.09.2022 0,58 30 17,28 99,30 116,58 126,44 0,416 12,482

Okt 04.10.2022 0,58 31 17,86 250,30 268,16 100,43 0,441 13,657

Nov 07.11.2022 0,86 30 25,92 271,30 297,22 53,16 0,238 7,146

Dez 07.12.2022 1,44 31 44,64 1.060,80 1.105,44 51,82 0,107 3,320

365

412 m³ 7.603 m³ 685 mm 229 mm 274 mm

Fl. BA I/II: 54.100 m² wasserwirksame Fläche (5,41 ha)

8.015 m³ Siwa-Neubildung: 9.867 m³

Wasserbilanz Siwa aus BAI/II 2022

Messung Quellfassung BA I/II  Theoretische Ermittlung der Sw-Neubildung

Monat



 

 
 
 
 

Anhang 17 

 

 

 
1. Monatswerte Gasmessungen 

 

2. Rohgasanalyse 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
1. Monatswerte Gasmessungen 

 

 

 

 

Gasqualität verwertetes Deponiegas 

 
Methan (CH4) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sauerstoff (O2) Stickstoff (N2) 

[Vol-%] [Vol-%] [Vol-%] [Vol-%] 

Januar     

Februar     

März     

April     

Mai     

Juni     

Juli 49,3 25,7 4,5 20,5 

August 52,5 26,5 3,8 17,2 

September 57,0 31,6 0,1 11,3 

Oktober 51,7 32,7 0,2 15,4 

November 49,9 23,5 0,3 26,3 

Dezember 45,4 19,8 0,2 34,6 

 

 

 

 

 

2. Rohgasanalyse 

 
 



RMD Rhein-Main-Deponie GmbH
Rhein-Main-Deponiepark 1
65439 Flörsheim am Main

Longuich, 08.08.2022

Prüfbericht Nr. 5915859 vom 08.08.2022

Proben-Bezeichnung

sonstige Angaben

Gastyp

Probeneingang

Probenahmedatum  / Probenehmer

Bestellnummer  / Bestelldatum

Probennummer  /  SAP-Auftrag

Gasbeutel  /  Füllstand

Prüfzeitraum
Durchführendes Labor

Bemerkungen:

2022-101749  /  20.07.2022

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH 
.
 Im Paesch 1a 

.
 D-54340 Longuich

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Labor Longuich

Deponiegas Brandholz

-

28.07.2022  /  Kunde

220802877  /  6281390

10 L Tedlar  /  100 %

keine Bemerkungen

WARNUNG: Die Probe(n), auf die sich die hier dargelegten Erkenntnisse (die „Erkenntnisse“) beziehen, wurde(n) durch den Kunden oder durch im Auftrage des 
Kunden handelnde Dritte entnommen. Die Erkenntnisse geben keine Garantie für den repräsentativen Charakter der Probe bezüglich irgendwelcher Waren und 
beziehen sich ausschließlich auf die Probe(n). Die Gesellschaft übernimmt keine Haftung für den Ursprung oder die Quelle aus der die Probe(n) 
angeblich/tatsächlich entnommen wurde(n).

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen erstellt, die unter www.sgsgroup.de/agb 
zugänglich sind. Es wird ausdrücklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen.  Dieses 
Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital übermittelt wird, ist es als Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. 

Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschließlich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der 
Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern überhaupt vorhanden, wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden 
gegenüber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschäften nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede 
nicht genehmigte Änderung, Fälschung oder Verzerrung des Inhalts oder des äußeren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Verstoß kann 
rechtlich geahndet werden.  
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände und den Zeitpunkt der Durchführung der Prüfung im Rahmen der 
Prüfvorgaben.

Deponiegas

29.07.02.022

29.07.02.022 - 08.08.2022

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Im Paesch 1a . D-54340 Longuich
Tel. +49 (0)6502-9339-0 (Fax -29)

mail: thomas.haeusler@sgs.com
www.sgs.com

www.umweltueberwachung.de
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Parameter Ergebnis 100 % CH4
Hauptkomponenten
Methan 70,9 -
Kohlendioxid 27,1 -
Sauerstoff 0,2 -
Stickstoff 1,8 -

Vinylchlorid < 0,1 < 0,1
Benzol 0,5 0,6

Summenparameter Wickbold
Gesamt-Fluor 2,9 4,1
Gesamt-Chlor 2,5 3,5
Gesamt-Schwefel 59,9 84,5

n. b. = nicht bestimmt, n. a. = nicht anwendbar

Analysenmethoden

Die Werte in der Spalte "100% CH4" beziehen sich auf 100 % Methan.

Hauptkomponenten (CH4,CO2,O2,N2) Hausmethode i. A. DIN 51872-04-A:1990-06 (GC-WLD), bez. auf trock. Gas
Gesamt Chlor, Fluor, Schwefel Hausmethode i. A. DIN EN 24260:1994-05, DIN EN 10304-1:2009-07 (IC)
BTEX, LCKW, FCKW * Hausmethode i. A. VDI 3865-4:2000-12 (GC-MS)

 mit * markierte Verfahren sind nicht akkreditiert

Halogenierte Kohlenwasserstoffe/BTEX

Einheit

Vol.- %
Vol.- %
Vol.- %

Prüfbericht Nr. 5915859 vom 08.08.2022

Vol.- %

mg/m³N

mg/m³N

mg/m³N

mg/m³N

 - Ende des Prüfberichtes -

mg/m³N
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RMD Rhein-Main-Deponie GmbH
Rhein-Main-Deponiepark 1
65439 Flörsheim am Main

Longuich, 18.01.2023

Prüfbericht Nr. 6151354 vom 18.01.2023

Proben-Bezeichnung

sonstige Angaben

Gastyp

Probeneingang

Probenahmedatum  / Probenehmer

Bestellnummer  / Bestelldatum

Probennummer  /  SAP-Auftrag

Gasbeutel  /  Füllstand

Prüfzeitraum
Durchführendes Labor

Bemerkungen:

2023-100276  /  10.01.2023

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH 
.
 Im Paesch 1a 

.
 D-54340 Longuich

Brandholz

-

10.01.2023  /  Kunde

230001006  /  6463830

10 L Tedlar  /  100 %

keine Bemerkungen

WARNUNG: Die Probe(n), auf die sich die hier dargelegten Erkenntnisse (die „Erkenntnisse“) beziehen, wurde(n) durch den Kunden oder durch im Auftrage des 
Kunden handelnde Dritte entnommen. Die Erkenntnisse geben keine Garantie für den repräsentativen Charakter der Probe bezüglich irgendwelcher Waren und 
beziehen sich ausschließlich auf die Probe(n). Die Gesellschaft übernimmt keine Haftung für den Ursprung oder die Quelle aus der die Probe(n) 
angeblich/tatsächlich entnommen wurde(n).

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen erstellt, die unter www.sgsgroup.de/agb 
zugänglich sind. Es wird ausdrücklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen.  Dieses 
Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital übermittelt wird, ist es als Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. 

Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschließlich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der 
Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern überhaupt vorhanden, wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden 
gegenüber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschäften nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede 
nicht genehmigte Änderung, Fälschung oder Verzerrung des Inhalts oder des äußeren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Verstoß kann 
rechtlich geahndet werden.  
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände und den Zeitpunkt der Durchführung der Prüfung im Rahmen der 
Prüfvorgaben.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Labor Longuich

Deponiegas

11.01.2023

11.01.2023 - 18.01.2023

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Im Paesch 1a . D-54340 Longuich
Tel. +49 (0)6502-9339-0 (Fax -29)

mail: thomas.haeusler@sgs.com
www.sgs.com

www.umweltueberwachung.de
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Parameter Ergebnis 100 % CH4
Hauptkomponenten
Methan 52,0 -
Kohlendioxid 26,1 -
Sauerstoff 0,3 -
Stickstoff 21,3 -

Vinylchlorid 0,1 0,2
Benzol 0,5 0,9

Summenparameter Wickbold
Gesamt-Fluor 3,1 6,0
Gesamt-Chlor 4,3 8,3
Gesamt-Schwefel 56,4 108

n. b. = nicht bestimmt, n. a. = nicht anwendbar

Analysenmethoden

Die Werte in der Spalte "100% CH4" beziehen sich auf 100 % Methan.

Hauptkomponenten (CH4,CO2,O2,N2) Hausmethode i. A. DIN 51872-04-A:1990-06 (GC-WLD), bez. auf trock. Gas
Gesamt Chlor, Fluor, Schwefel Hausmethode i. A. DIN EN 24260:1994-05, DIN EN 10304-1:2009-07 (IC)
Siliziumorganische Verbindungen * Hausmethode i. A. VDI 3865-4:2000-12 (GC-MS)

 mit * markierte Verfahren sind nicht akkreditiert

Halogenierte Kohlenwasserstoffe/BTEX

Einheit

Vol.- %
Vol.- %
Vol.- %

Prüfbericht Nr. 6151354 vom 18.01.2023

Vol.- %

mg/m³N

mg/m³N

mg/m³N

mg/m³N

 - Ende des Prüfberichtes -

mg/m³N
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Anhang 18 
 
 
 

Liste der 2022 tatsächlich angenommenen Abfälle 
zur Verwertung 
(Abfallkataster) 

 
 
 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 19 
 
 
 
 
 

 

 

Liste der Genehmigungsbescheide 
Stand 31.12.2022 

 
 



 

Genehmigungen 

Gedruckt am 
20.07.2023 
 
Gedruckt von 
Klinkig, Thomas 

  

 Seite 1 von 43 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Errichtung und Betrieb einer zentralen Abfallbeseitigungsanlage 

Genehmigungsart Abfallrechtliches Planfeststellungsverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. V 14 – 79 n 08/01 (15348) –U- 

Datum (vom) 07.09.1973 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Errichtung und Betrieb einer zentralen Abfallbeseitigungsanlage 
(Brandschutzplan) 

Genehmigungsart Abfallrechtliches Planfeststellungsverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. V/1 - 79 i 06/01 (15348) - u - 

Datum (vom) 16.04.1975 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Baumaßnahmen in Teilbereichen des BA IIIa (Zulassung vorzeitiger Beginn) 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Zulassung vorzeitiger Beginn 

Datum (vom) 30.11.1981 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Errichtung und Betrieb einer zentralen Abfallbeseitigungsanlage 

Genehmigungsart Abfallrechtliches Planfeststellungsverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. V l – 79 n 08/01 (15 348) – U - 

Datum (vom) 13.12.1982 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Errichtung von zwei Fahrzeugwaagen 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Datum (vom) 21.06.1983 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Infrastruktur: Errichtung von Wasser- und Stromversorgungsanlg., Grünwiesenweiher 

Genehmigungsart Landschafts- und naturschutzrechtliche Genehmigung 

Datum (vom) 30.11.1983 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Infrastruktur: Wasserversorgungsanlage Brandholz 

Genehmigungsart Wasserrechtliche Genehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. 32/24 le-tr 

Datum (vom) 05.12.1983 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGEA: Versuchsbetrieb mit drei Entgasungsbrunnen auf BA.II 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Datum (vom) 21.05.1985 



 

Genehmigungen 

Gedruckt am 
20.07.2023 
 
Gedruckt von 
Klinkig, Thomas 

  

 Seite 2 von 43 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Änderung der Deponiegrenzen 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. V 1/39 d - 79 n 08/01 (15348) - U - 

Datum (vom) 07.06.1985 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Genehmigung des Betriebsplanes für Bauabschnitt IIIa 

Genehmigungsart Abfallrechtliches Änderungsverfahren 

Datum (vom) 08.10.1985 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Oberflächenentwässerung u. Oberflächengestaltung BA I-III 

Genehmigungsart Abfallrechtliches Änderungsverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. V 1/39d-79n 08/01 - - Lahmeyer 

Datum (vom) 05.11.1985 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGEA/Deponie: Bau Entgasungsanlage Zentralmülldeponie Brandholz 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. V 1/39d - 79 n 08/01 (15348) - U - 

Datum (vom) 16.09.1986 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGEA/Deponie: Bau Entgasungsanlage Zentralmülldeponie Brandholz - hier: 
Widerspruch zur Anordnung von Gaspegeln 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. 78/110 schn-fe 

Datum (vom) 03.10.1986 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Anerkennung des Betriebsplanes v. 17.02.1987 für BA.IIIa 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Datum (vom) 11.05.1987 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Verlängerung der Betriebsfrist bis zum 31.12.1997 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Datum (vom) 13.08.1987 

  



 

Genehmigungen 

Gedruckt am 
20.07.2023 
 
Gedruckt von 
Klinkig, Thomas 
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Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGEA/Deponie: Bau Entgasungsanlage Zentralmülldeponie Brandholz - hier: 
Gasbrunnenbau (Ausführungspläne) 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. V 1/39d - 79 n 08/01 (15348) - U - 

Datum (vom) 16.09.1987 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Schreiben Einleiten Oberflächenwasser in Kanalisisation 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Datum (vom) 14.07.1988 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGVA. Versuchsanlage zur Verstromung von Deponiegas 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliche Genehmigung 

Datum (vom) 07.05.1990 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Ablagerungsverbot unbel., bel. Erdaushub, verwertb. Bausch. 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Anordnung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. V 39e-79 n 02.01 – UVF- -6 - 

Datum (vom) 21.05.1990 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Verlegung der inneren Deponiezufahrt 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Datum (vom) 18.07.1990 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGVA: Fundamentierungsarbeiten für Deponiegasverstromungsanlage 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliche Genehmigung 

Datum (vom) 26.07.1990 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGVA: Errichtung einer Deponiegasverstromungsanlage 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliche Genehmigung 

Datum (vom) 11.10.1990 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie Übertragung der Deponieträgerschaft auf den UVF 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Übertragung von Entsorgungspflichten 

Datum (vom) 05.02.1991 

 



 

Genehmigungen 

Gedruckt am 
20.07.2023 
 
Gedruckt von 
Klinkig, Thomas 

  

 Seite 4 von 43 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGVA: Errichtung einer Deponiegasverstromungsanlage 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliche Genehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. V 32 –53 e 621 – Lahmeyer AG - 

Datum (vom) 06.02.1991 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung SIRA: Einleitung von Deponiesickerwasser in Kläranlage 

Genehmigungsart Wasserrechtliche Genehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. 32/24 ge-tr 

Datum (vom) 10.04.1991 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGEA/DGVA: Deponiegasverbindungsleitung 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Datum (vom) 10.05.1991 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGEA/DGVA: Deponiegasverbindungsleitung 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Datum (vom) 10.05.1991 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGVA: Inbetriebnahmefristverlängerung Deponiegasverstromung 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliche Genehmigung 

Datum (vom) 09.03.1992 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung SIRA: Einleitung von Deponiesickerwasser in Kläranlage (Verlängerung 
Einleiteerlaubnis) 

Genehmigungsart Wasserrechtliche Genehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. V 39 d-97g 18.03 --Usingen-SIWA 

Datum (vom) 29.06.1992 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung SIRA: Errichtung und den Betrieb der provisorischen Sickerwasser-Behandlungsanlage 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. V 39 d – 97g 18.03- Usingen – SIWA/53 

Datum (vom) 27.08.1992 
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Genehmigung 

Kurzbezeichnung SIRA: Grundwassermeßstellen KB 19-KB 24 im Abstrombereich 

Genehmigungsart Wasserrechtliche Erlaubnis 

Gen.-Besch./Akt.-Z. 32/24 rö-tr 

Datum (vom) 17.09.1992 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung SIRA: Errichtung und den Betrieb der provisorischen Sickerwasser-Behandlungsanlage 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. V 39 d – 97g 18.03- Usingen – SIWA 

Datum (vom) 21.12.1992 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung SIRA: Errichtung und Betrieb Sickerwasserbehandlungsanlage 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Datum (vom) 12.01.1993 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Umsetzung EKVO und VwV zur EKVO für die Deponie Brandholz (Änderung 
Untersuchungsrhytmus bei einem Grundwasserparameter 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Gen.-Besch./Akt.-Z. V39e-79n08/01-(1548)-U 

Datum (vom) 12.03.1993 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGEA: Forderung der Entgasungsplanung für Bauabschnitt III 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Anordnung 

Datum (vom) 14.04.1993 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGEA: Bau von 5 Gasversuchsbrunnen in Bauabschnitt III 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Datum (vom) 17.06.1993 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Überdachung eines Verteilerkastens 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Datum (vom) 05.10.1993 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGEA: Gasversuchsbrunnenbau und Entgasungsversuch 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Datum (vom) 19.11.1993 
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Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Umsetzung der TA-Siedlungsabfall 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Anordnung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. V 39d-100g 18.03 Usingen- ü- 

Datum (vom) 20.12.1994 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Umsetzung der TA-Siedlungsabfall - hier: Widerspruch 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Anordnung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. V 39d-100g 18.03  Usingen- Ü- 

Datum (vom) 02.05.1995 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGVA: Inbetriebnahmefristverlängerung Deponiegasverstromung 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliche Genehmigung 

Datum (vom) 24.07.1995 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGEA/DGVA: Errichtung und Betrieb der Entgasungsanlage im BA III sowie Umrüstung 
des vorhandenen Gasfassungssystems der BA I und II 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. V39d-l00g 18.03- -Usingen-2- 

Datum (vom) 10.08.1995 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGEA/DGVA: Errichtung und Betrieb der Entgasungsanlage im BA III sowie Umrüstung 
des vorhandenen Gasfassungssystems der BA I und II 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. V39d-l00g 18.03- -Usingen-2-- 

Datum (vom) 10.08.1995 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGEA/DGVA: Errichtung und Betrieb der Entgasungsanlage im BA III sowie Umrüstung 
des vorhandenen Gasfassungssystems der BA I und II - Widerspruch 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. V39d-l00g 18.03-1996 -Usingen, 2 

Datum (vom) 22.01.1996 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGEA/DGVA: Errichtung und Betrieb der Entgasungsanlage im BA III sowie Umrüstung 
des vorhandenen Gasfassungssystems der BA I und II - Widerspruch 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. V39d-l00g 18.03-1996 -Usingen, 2 

Datum (vom) 22.01.1996 
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Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Errichtung und Betrieb der Löschwasserversorgung 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Datum (vom) 30.01.1996 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Entsorgung des Sickerwasserfeinschlamms aus der 
Sickerwasseraufbereitungsanlage 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Anordnung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. V 39 d- l00g  04.03-(02) - Usingen, dep 

Datum (vom) 16.02.1996 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGVA: Errichtung und Betrieb der Entgasungsanlage im BA III sowie Umrüstung des 
vorhandenen Gasfassungssystems der BA I und II 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. V39d-l00g 18.03- -Usingen-2 

Datum (vom) 29.03.1996 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Böschungsfußumgestaltung im Rahmen der Entgasung 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Datum (vom) 15.05.1996 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGVA: Inbetriebnahmefristverlängerung Deponiegasverstromung 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliche Genehmigung 

Datum (vom) 21.08.1996 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGEA/DGVA: Errichtung und Betrieb der Entgasungsanlage im BA III sowie Umrüstung 
des vorhandenen Gasfassungssystems der BA I und II 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. V39d-l00g 18.03-1996 -Usingen, 2 

Datum (vom) 27.08.1996 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGEA/DGVA: Errichtung und Betrieb der Entgasungsanlage im BA III sowie Umrüstung 
des vorhandenen Gasfassungssystems der BA I und II 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. V39d-l00g 18.03-1996 -Usingen, 2 

Datum (vom) 27.08.1996 
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Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Verlängerung d. Dichtungsschürze zwischen BA I/II u.III 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Gen.-Besch./Akt.-Z. V 39 d- l00g  18.03-Usingen -4-ü 

Datum (vom) 25.09.1996 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Änderung der Böschungsfußumgestaltung im Rahmen der Entgasung im 
Norden und Nordosten der Deponie Brandholz 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. V 39 d- l00g  18.03-Usingen 2- 

Datum (vom) 02.10.1996 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGEA/DGVA: Änderung der Entgasungsanlage BA II 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. V39d-l00g 18.03-- Usingen-2-ü 

Datum (vom) 26.11.1996 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGEA: Errichtung und Betrieb der Entgasungsanlage im BA III sowie Umrüstung des 
vorhandenen Gasfassungssystems der BA I und II 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Gen.-Besch./Akt.-Z. V 39 d- l00g  18.03-Usingen -2-ü 

Datum (vom) 02.12.1996 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Umsetzung der TA-Siedlungsabfall 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Datum (vom) 17.12.1996 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Ausnahmeantrag zur ständigen Verschiebung des Abgabetermins für den 
Eigenkontrollbericht vom 31. März auf den 30. Juni des jeweils folgenden 
Kalenderjahres 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Gen.-Besch./Akt.-Z. V 39d-100g 18.03-Usingen-5-Ü- 

Datum (vom) 14.01.1997 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGVA: Inbetriebnahmefristverlängerung Deponiegasverstromung 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliche Genehmigung 

Datum (vom) 11.02.1997 
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Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Landschaftspflegerischer Begleitplan Rekultivierung (Deponie alt) 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. V39d-100g 18.03-Usingen-3- 

Datum (vom) 28.04.1997 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Landschaftspflegerischer Begleitplan Rekultivierung (Deponie alt) 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. V39d-100g 18.03-Usingen-3- 

Datum (vom) 27.05.1997 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGVA: Probebetrieb Deponiegasverstromung, Brandholz 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Datum (vom) 17.09.1997 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGVA: Erlaubnis von Gewinnung von Methangas (Klärgas) in der Deponie Brandholz 
Verwendung des hergestellten Biogases zur Stromerzeugung 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Gen.-Besch./Akt.-Z. V 0321/ V 0350 B - BZ 04 

Datum (vom) 19.05.1998 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung SIRA: Entsorgung des Sickerwasserfeinschlammes aus der 
Sickerwasseraufbereitungsanlage 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Anordnung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV Wi 43.2 100b 04.03 (02) 

Datum (vom) 28.05.1998 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Umstellung der abfallrechtlichen Zulassung auf die Abfallschlüssel und -
bezeichnungen gemäß der Anlage zur EAKV 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/WI-43.3 100g18.03-Usingen-ü- 

Datum (vom) 17.05.1999 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Umstellung der abfallrechtlichen Zulassung auf die Abfallschlüssel und -
bezeichnungen gemäß der Anlage zur EAKV 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/WI-43.3 100g18.03-Usingen-ü- 

Datum (vom) 10.06.1999 

 



 

Genehmigungen 

Gedruckt am 
20.07.2023 
 
Gedruckt von 
Klinkig, Thomas 

  

 Seite 10 von 43 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung SIRA: Austausch des SIWA-Ableitungskanals zum Sammler 

Genehmigungsart Landschafts- und naturschutzrechtliche Genehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. 60/21-Na-We-8/99 

Datum (vom) 05.08.1999 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung SIRA: Austausch des SIWA-Ableitungskanals zum Sammler 

Genehmigungsart Wasserrechtliche Genehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. Iv/WI / 42.4-79f12-(585)-FL-S5-RMD 

Datum (vom) 19.08.1999 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Vereinfachung von Eigenkontrollmaßnahmen (Änderung der NB 6.1.9 u. 6.2.5 
Planfeststlg. 13.12.82) 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV Wi 43.3 1 O Ob 18.03(O2)—Usingen-ü- 

Datum (vom) 16.11.1999 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Vereinfachung von Eigenkontrollmaßnahmen (Änderung der NB 6.1.9 u. 6.2.5 
Planfeststlg. 13.12.82) 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV Wi 43.3 1 O Ob 18.03(O2)—Usingen-ü- 

Datum (vom) 16.11.1999 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Errichtung eines Bermenweges in BA III 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV Wi 43.3-100g-18.03-Usingen-20-ü 

Datum (vom) 25.01.2000 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Vergabe von Betriebsnummern für Erzeuger von besonders 
überwachungsbedürftigen und überwachungsbedürftigen Abfällen ( F40 E90440) 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV Wi 43.2 1 OOb 04.03(O2)--Brandholz 

Datum (vom) 23.08.2000 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGVA: Änderungen der Deponiegasverwertungsanlage 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. Iv/WI -44 .19/00Ki 

Datum (vom) 04.01.2001 
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Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Übertragung der Deponie Brandholz auf die RMD 

Genehmigungsart Abfallrechtliches Änderungsverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/WI 43.3 -100g 18.03-Usingen-Ü- 

Datum (vom) 04.05.2001 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie/Eingangsbereich: Verlegung des Eingangsbereiches und Endprofilierung 
Deponie Brandholz (neuer Eingangsbereich) 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Zulassung vorzeitiger Beginn 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/WI 42.2 100g 18.03 - Usingen - EG - 

Datum (vom) 07.09.2001 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie/Eingangsbereich: Verlegung des Eingangsbereiches und Endprofilierung 
Deponie Brandholz (neuer Eingangsbereich) - hier Widerspruch 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Zulassung vorzeitiger Beginn 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/WI 42.2 100g 18.03 - Usingen - EG - 

Datum (vom) 06.12.2001 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie/Eingangsbereich: Neuere Eingangsbereich (Ausführungsplanung und 
Qualitätssicherung) 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Gen.-Besch./Akt.-Z. Iv/Wi-42.2 100g 18.03 – Usingen-EG 

Datum (vom) 27.05.2002 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie/Eingangsbereich: Fristverlängerung des Bescheid vorzeitiger Baubeginn v. 
07.09.01 Eingangsbereich 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Zulassung vorzeitiger Beginn 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/WI 42.2 100g 18.03 - Usingen - EG - 

Datum (vom) 08.08.2002 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie/Eingangsbereich: Endprofilierung und Verfüllung alter Eingangsbereich der 
Deponie, Neuer Eingangsbereich 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/WI 42.2 100g 18.03 - Usingen - EG - 

Datum (vom) 02.09.2002 
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Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGVA: Anpassung des Anlagekonzeptes (DGVA) 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 43.2GB-RMD-DeponieBrandholz-2-IM37/02KI 

Datum (vom) 04.09.2002 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie Wicker und Brandholz: Emissionserklärung Wasser (Abwasserbelastungen aus 
„Deponien mit einer Aufnahmekapazität von über 10 t pro Tag“) 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi-41.4-79f 12 (1755) – EPER (Wasser) 

Datum (vom) 05.11.2002 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung SIRA: Änderung der Sickerwasserreinigungsanlage - hier: Rodung von Gehölzen 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Zulassung vorzeitiger Beginn 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42.2 100g 18.03 - Usingen - SIWA - 1 - 

Datum (vom) 07.03.2003 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung SIRA: Wesentliche Änderung der Sickerwasserreinigungsanlage 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42.2 100g 18.03 - Usingen - SIWA - 1 - 

Datum (vom) 19.09.2003 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung SIRA: Umbau der Sickerwasserreinigungsanlage /Betriebsoptimierung der SIRA 

Genehmigungsart Abfallrechtliches Änderungsverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi-42.2 100g 18.03 - Usingen - SIWA - Ü - 

Datum (vom) 13.11.2003 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DEP, WSH: Verlegung des Eingangsbereiches und Endprofilierung 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi-42.2 100g 18.03 - Usingen - EG - 

Datum (vom) 28.11.2003 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DEP, WSH: Verlegung des Eingangsbereiches und Endprofilierung 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi-42.2 100g 18.03 - Usingen - EG - 

Datum (vom) 28.11.2003 
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Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie/Eingangsbereich: Errichtung einer Tankstelle für den Eigenbedarf im neuen 
Eingangsbereich 

Genehmigungsart Abfallrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi-42.2 100g 18.03 – Usingen – Ü – 1- 

Datum (vom) 30.03.2004 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie/Eingangsbereich: Vergrößerung des Schmutzwasserpolders im neuen 
Eingangsbereich 

Genehmigungsart Abfallrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi-42.2 100g 18.03 – Usingen – Ü – 2- 

Datum (vom) 31.03.2004 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Errichtung einer temporären Deponiezufahrt im Deponieabschnitt III 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Zulassung vorzeitiger Beginn 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi-42 100g 18.03 - Usingen - EG – alt - 

Datum (vom) 08.06.2004 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Änderung der Annahmestelle für kompostierbare Grünabfälle - Errichtung und 
Betrieb einer Trommelsiebanlage 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g 18.03 - Usingen - 15 - Ü - 1 - 

Datum (vom) 24.06.2004 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Waldumwandlung im Böschungsbereich - Herstellung einer Zufahrt außerhalb 
der Deponie 

Genehmigungsart Forstrechtliche Genehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. 60.10 - 63.1 F – 06/04 

Datum (vom) 14.07.2004 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Gewässer: Einleitung von Oberflächenwasser in Schleichenbach und Vorfluter 

Genehmigungsart Wasserrechtliche Erlaubnis 

Gen.-Besch./Akt.-Z. 32/24ug 

Datum (vom) 26.07.2004 
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Genehmigung 

Kurzbezeichnung Bauschuttaufbereitung: Errichtung und Betrieb einer Bauschuttaufbereitungsanlage und 
Abfalllagerung 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliche Genehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42- 100g 14.21.02 - RMD - 

Datum (vom) 28.07.2004 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Gewässer: Einleitung von Oberflächenwasser in Schleichenbach und Vorfluter 
(Ergänzung) 

Genehmigungsart Wasserrechtliche Erlaubnis 

Gen.-Besch./Akt.-Z. 32/24 hb 

Datum (vom) 20.08.2004 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie/Eingangsbereich: Errichtung eines Eingangkontoll-Containers 

Genehmigungsart Baugenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. 312-701-VA-1373-04-14 

Datum (vom) 23.08.2004 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Vergabe von Betriebsnummern für Erzeuger für SIRA ( F 40 E 09150) 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42/Fe - 100b 04.03 (02) - F24RD0014 

Datum (vom) 05.10.2004 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung WSH: Prüfung von Nachweiserklärungen (Aspest- und KMF-Abfälle aus der 
Kleinmengenannahme) - Anfallstelle Recyclinghof 

Genehmigungsart Befreiung von Nachweispflichten, Kostenfestsetzung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV Wi 42 100b 04.03(02) F40RD0011 

Datum (vom) 26.10.2004 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: temporäre Waldumwandlung und temporäre Lagerfläche mit 
Regenrückhaltebecken 

Genehmigungsart Landschafts- und naturschutzrechtliche Genehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. 612-701-UN-1927-04-51 

Datum (vom) 15.12.2004 
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Genehmigung 

Kurzbezeichnung WSH: Erweiterung und Betrieb eines Wertstoff-/Recyclinghofes 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliche Genehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi-42-100g 16.01-RMD-(1)- 

Datum (vom) 17.12.2004 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: temporäre Waldumwandlung und temporäre Lagerfläche mit 
Regenrückhaltebecken 

Genehmigungsart Forstrechtliche Genehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. 60.10 - 63.1-F - 11/04 

Datum (vom) 30.12.2004 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Annahme und Einbau von Aushubmaterial, Friesenhagen-L279 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Ausnahmegenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi/42.2-100g 14.11-k&s-Ü 

Datum (vom) 03.01.2005 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Gewässer: Errichtung eines Regenrückhaltebeckens im Schleichenbach 

Genehmigungsart Landschafts- und naturschutzrechtliche Genehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. 612-701-UN-2539-04-51 

Datum (vom) 19.01.2005 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Gewässer: Herstellung einer temporärenn Materialbereitstellungs und 
Baustelleneinrichtungsfläche mit Regenrückhaltebecken 

Genehmigungsart Baugenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. 612-701-BA-1594-04-14 

Datum (vom) 26.01.2005 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: temporäre Waldumwandlung und temporäre Lagerfläche mit 
Regenrückhaltebecken 

Genehmigungsart Landschafts- und naturschutzrechtliche Genehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. 612-701-UN-1927-04-51 

Datum (vom) 11.02.2005 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Gewässer: Bau eines Regenrückhaltebeckens im Verlauf des Schleichenbachs 

Genehmigungsart Wasserrechtliche Genehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. 60.40 ug 

Datum (vom) 11.02.2005 



 

Genehmigungen 

Gedruckt am 
20.07.2023 
 
Gedruckt von 
Klinkig, Thomas 

  

 Seite 16 von 43 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: temporäre Waldumwandlung und temporäre Lagerfläche mit 
Regenrückhaltebecken (Renaturierung Oberes Schleichenbachtal) 

Genehmigungsart Landschafts- und naturschutzrechtliche Genehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. 612-701-UN-1927-04-51 

Datum (vom) 02.03.2005 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Einleitung von Oberflächenwasser in Schleichenbach und Vorfluter 

Genehmigungsart Eintragung im Wasserbuch 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Da 41.1 - 79b 06/43 (55480) - N - 

Datum (vom) 18.03.2005 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung WSH/Grünschnittannahme: Wertstoff- /Recyclinghof im Neuen Eingangbereich der 
Deponie Brandholz Änderung des Betriebs 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Datum (vom) 08.04.2005 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Verfüllung alter Eingangsbereich 

Genehmigungsart Abfallrechtliches Anzeigeverfahren 

Datum (vom) 17.05.2005 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Kurzfristiges Abstellen von Containern aus der Hausmüllsammlung 

Genehmigungsart Abfallrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03 - Usingen - Ü -3- 

Datum (vom) 02.09.2005 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Verlegung des Eingagsbereiches und Endprofilierung (Einstellen des 
Messprogramms nach NB. 8.9.3 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42.2 100g18.03 - Usingen - EG 

Datum (vom) 21.12.2005 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung WSH: Erweiterung Wertstoff- /Recyclinghof um Sammelstelle und Zwischenlager für 
Elektro- und Elektronikgeräte 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliche Zulassung vorzeitiger Baubeginn 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g16.01-RMD (2) 

Datum (vom) 09.01.2006 
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Genehmigung 

Kurzbezeichnung E-Halle/WSH/ZEBRA: Erweiterung Wertstoff- /Recyclinghof um Sammelstelle und 
Zwischenlager für Elektro- und Elektronikgeräte 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliche Änderungsgenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g16.01-RMD-Brandholz (2) 

Datum (vom) 23.02.2006 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung E-Halle/WSH/ZEBRA: Erweiterung Wertstoff- /Recyclinghof um Sammelstelle und 
Zwischenlager für Elektro- und Elektronikgeräte 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliche Änderungsgenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g16.01-RMD-Brandholz (2) 

Datum (vom) 23.02.2006 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung E-Halle/WSH/ZEBRA: Erweiterung Wertstoff- /Recyclinghof um Sammelstelle und 
Zwischenlager für Elektro- und Elektronikgeräte 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliche Änderungsgenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g16.01-RMD-Brandholz (2) 

Datum (vom) 23.02.2006 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Rodung und Waldumwandlung 

Genehmigungsart Forstrechtliche Genehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. V52 - P83 Westerfeld 

Datum (vom) 22.03.2006 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Bau eines Regenrückhaltebeckens (Oberflächenwasserpolder) im Verlauf des 
Schleichenbachs 

Genehmigungsart Eintragung im Wasserbuch 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Da 41.1 - 79b 06/43 (55832) - N - 

Datum (vom) 23.03.2006 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Zwischenabdeckung des BA III - baubetrieblichen Nutzung von gereinigtem 
Sickerwasser aus der SIRA 

Genehmigungsart Abfallrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03 - Usingen . Ofl III 

Datum (vom) 16.08.2006 
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Genehmigung 

Kurzbezeichnung Agrogasanlage: Erd-, Rohrleitungs- Fundament-, Stahlbetonarbeiten 

Genehmigungsart Baugenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. 612-701-BA-1798-06-14 

Datum (vom) 26.09.2006 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Agrogasanlage: Errichtung und inbetriebnahme einer Agrogasanlage auf der Deponie 
Brandholz 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03-Usingen-Agrogasanlage -Ü 

Datum (vom) 27.09.2006 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie/Grundwassererfassung: Grundwasserentnahme aus 6 
Grundwasserbeobachtungsbrunnen 

Genehmigungsart Wasserrechtliche Erlaubnis 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV Wi 41.1 - 79e04 – Ans -N 1736 

Datum (vom) 23.10.2006 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGVA: Widerruf einer Erlaubnis zur Gewinnung von Deponiegas - steuerfreie 
Verwendung von Deponiegas 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Gen.-Besch./Akt.-Z. V 0321 B - B 10 

Datum (vom) 07.12.2006 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Agrogasanlage: Neubau einer Agrogasanlage 

Genehmigungsart Baugenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. 612-701-BA-1798-06-14 

Datum (vom) 08.12.2006 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGVA: Umbau der Deponiegasstromungsanlage zum Betrieb von Biogas 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 43.2 GB-RMD-DeponieBrandholz-2/06KI 

Datum (vom) 12.01.2007 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Gewässer: Renaturierung des Schleichenbaches 

Genehmigungsart Wasserrechtliche Genehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi-41.2-79i08 

Datum (vom) 06.03.2007 
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Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Technische Maßnahmen während der Stilllegungsphase 
(Besprechungsvermerk) 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03-Usingen-Stilllegung 

Datum (vom) 25.04.2007 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Abschuss von Wild auf dem Gelände der Deponie Brandholz 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Gen.-Besch./Akt.-Z. 40.80. - ned 

Datum (vom) 24.05.2007 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Agrogasanlage: Neubau einer Agrogasanlage - hier: Nachtrag zu BA-1798 (beränderte 
Bauausführung) 

Genehmigungsart Baugenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. 612-701-NA-416-07-14 

Datum (vom) 30.05.2007 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Verlegung des Eingagsbereiches und Endprofilierung (Vorläufige Einstellung 
der Kontrolluntersuchungen nach NB. 6.2.3) 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42.2 100g18.03 - Usingen - EG 

Datum (vom) 27.06.2007 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Verlegung des Eingangbereiches und Profilierung - hier: naturschutzrechtliche 
Kompensation des verbliebenen Eingriffs 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03 - Usingen - EG 

Datum (vom) 22.08.2007 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Gewässer: Wasserbuch Renaturierung des Schleichenbaches 

Genehmigungsart Eintragung im Wasserbuch 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Da 41.1 -79b 06/43(16906) - U - 

Datum (vom) 17.09.2007 
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Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie/Eingangsbereich: Herstellung einer Basis- und Flankenabdichtung im ehem. 
Eingangsbereich 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03 -Usingen-EG-alt 

Datum (vom) 20.02.2008 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Infiltration von Wässern zur Feuchterhaltung des Deponiekörpers des 
Betriebsabschnitts III 

Genehmigungsart Abfallrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03 -Usingen -Infiltr.-Ü 

Datum (vom) 30.04.2008 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGEA/DGVA: Betrieb Entgasungsanlage - Änderung von Nebenbestimmungen 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. V39d-l00g 18.03-Usingen-Deponiegas-Ü 

Datum (vom) 08.06.2008 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGVA: Nachrüsten der Deponiegasverwertungsanlage Brandholz 

Genehmigungsart Abfallrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. V39d-l00g 18.03-Usingen-Deponiegas-Ü 

Datum (vom) 08.06.2008 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Grundwasserfassung: Grundwasserentnahme aus 6 
Grundwasserbeobachtungsbrunnen (10.000 m³/a als Brauchwasser) 

Genehmigungsart Eintragung im Wasserbuch 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Da 41.1 - 79b 06/43 (23589) - N - 

Datum (vom) 08.08.2008 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: EKVO jährliche Grundwasserüberwachung (NB. 6.1.11 des 
Planfeststellungsbeschlusses vom 13.12.1982) 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Datum (vom) 20.08.2008 
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Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Herstellung einer Basis- und Flankenabdichtung im ehem. Eingangsbereich 
(Schlussabnahme) 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03 -Usingen-EG-alt 

Datum (vom) 04.02.2009 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Bauschuttaufbereitung: Verkleinerung der Betriebsfläche der Bauschuttaufbereitung und 
Anpassung Flächennutzung 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi-42 100g 14.21.02 - RMD - Ü - 1 - 

Datum (vom) 30.03.2009 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Errichtung Abfallumschlaghalle 

Genehmigungsart Abfallrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03 - Usingen - Abfallumschlag 

Datum (vom) 11.05.2009 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Festlegung und Zulassung von Stilllegungsmaßnahmen 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03 - Usingen - Stilllegung 

Datum (vom) 09.06.2009 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Deponieabschnitt III, Oberflächenabdichtung im BA 3-4 - Einbau 
Dränagematte (NB IV.7.4.6 vom 09.06.2009, Az: IV/Wi 42 100g18.03 - Usingen - 
Stilllegung) 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03 - Usingen - Stilllegung-Ü 

Datum (vom) 09.09.2009 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie/Eingangsbereich: Abnahme Basis- und Flankenabdichtung alter 
Eingangsbereich 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Abnahme 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03 - Usingen - EG-alt- 

Datum (vom) 21.09.2009 
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Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Untersuchungsvorgaben für den Bereich Grund-, Oberflächen- und 
Wickerwasser (Plangenehmigungsbescheid vom 09.09.2009) 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Datum (vom) 30.09.2009 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Holzvergasungsanlage/Bauschuttaufbereitung: Errichtung und Betrieb einer 
Holzvergasungsanlage, Anpassung Flächenlayout, Brandholz 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi-42 100g 14.21.02 - RMD - Ü - 2 

Datum (vom) 18.01.2010 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Holzvergasungsanlage/Bauschuttaufbereitung: Errichtung und Betrieb einer 
Holzvergasungsanlage, Anpassung Flächenlayout, Brandholz 

Genehmigungsart Abfallrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03-Usingen-Bauschuttaufbereit 

Datum (vom) 19.01.2010 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Holzvergasungsanlage: Neubau Holzvergasungsanlage - hier Erdarbeiten 
Rohrleitungsarbeiten 

Genehmigungsart Baugenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. 612-701-BA-2469-09-14 

Datum (vom) 05.02.2010 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Übertragung der Pflichten der Entsorgungsträger (MTK ,HTK) auf Dritte (RMD) - hier: für 
Bio- und Grünabfälle 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Übertragung von Entsorgungspflichten 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV Wi 42 100g 06.03 

Datum (vom) 22.02.2010 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGVA: Nachrüstung einer bestehenden Deponiegasverwertungsanlage im 
abfallrechtlich genehmigten Eingangsbereich 

Genehmigungsart Abfallrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi-42 100g 18.03 - Usingen-DGVA- 

Datum (vom) 11.03.2010 
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Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGVA: Deponie- und Biogasverwertungsanlage (z.B. ORC, Rohgasreinigung, 
Gasmischbetrieb) 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 43.2 GB–RMD-DeponieBrandholz-2-A4/10Ki 

Datum (vom) 30.04.2010 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung SIRA: Oberflächenabdichtung des BA1/5 im Betriebsabschnitt IIII - hier:Sanierung 
Sickerwasserleitung Haltung Nr. 40 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Abnahme 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03 Neu-Anspach OAD BA1/5-Ü 

Datum (vom) 28.06.2010 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung SIRA: Zustimmung Ausführungsplanung Sickerwasserfassung BA1/BA5 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Gen.-Besch./Akt.-Z. E-Mail 

Datum (vom) 28.06.2010 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Agrogasanlage: Errichtung einer Überdachung über dem Fahrsilo der Agrogasanlage 

Genehmigungsart Baugenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. 612-701-BA-242-10-14 

Datum (vom) 02.07.2010 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Oberflächenabdichtung im BA III - hier Bauabschnitt BA 2 (Abnahme der 
Maßnahme ) 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Abnahme 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03 - Usingen - OAD BA 2 - 

Datum (vom) 21.07.2010 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGVA: Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (ORC-Anlage, Gasmotor 4.1) - 
behördliche Anlagennummern 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV-Wi41.3-79g14-NE-Brandholz 

Datum (vom) 21.07.2010 
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Genehmigung 

Kurzbezeichnung Bauschuttaufbereitung: Verkleinerung der Betriebsfläche der Bauschuttaufbereitung zur 
Bereitstellung einer Aufstellfläche eines Perkolatspeichers 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi-42 100g14.21.02 - RMD - Ü - 3 

Datum (vom) 09.08.2010 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Agrogasanlage/Bauschuttaufbereitung: Verkleinerung der Betriebsfläche der 
Bauschuttaufbereitung zur Bereitstellung einer Aufstellfläche eines Perkolatspeichers 

Genehmigungsart Abfallrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03 Usingen-Bauschuttaufbereit 

Datum (vom) 22.09.2010 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Agrogasanlage: Errichtung eines Prozesswasserspeichers 

Genehmigungsart Baugenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. 612-701-BA-994-10-14 

Datum (vom) 22.09.2010 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DEP/WSH: Änderung des bestehenden WSH - Verkleinerung der Fläche BE VIII 
(Lagerbereich/Stellfläche für Behältnisse/Container) für Grünabfallumschlag 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g16.01 - RMD - Brandholz - Ü-1- 

Datum (vom) 27.09.2010 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung PV-Anlage: Errichtung und Betrieb einer Photovoltaikanlage 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03Neu-Anspach - PV-Anlage 

Datum (vom) 29.09.2010 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Oberflächenabdichtung BA III - hier: Gesamtausführungsplanung 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03 Neu-Anspach Ofl III 

Datum (vom) 29.09.2010 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung PV-Anlage: Errichtung und Betrieb einer Photovoltaikanlage, Proberammung im BA 2 
und 3/4 im 1. TA 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Datum (vom) 07.10.2010 



 

Genehmigungen 

Gedruckt am 
20.07.2023 
 
Gedruckt von 
Klinkig, Thomas 

  

 Seite 25 von 43 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (Behälter Rapsöl, Behälter 
Kondensat, ...) - behördliche Anlagennummern 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV-WI41.3-79g14-NE-Brandholz 

Datum (vom) 27.10.2010 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung PV-Anlage: Errichtung und BetriebPhotovoltaikanlage, Ausführungsplanung 1. TA, BA 
2,3,4 DA III 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03 Neu-Anspach PV-Anlage 

Datum (vom) 09.12.2010 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung PV-Anlage: Errichtung und BetriebPhotovoltaikanlage, Ausführungsplanung 1. TA, BA 
2,3,4 DA III 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03 Neu-Anspach PV-Anlage 

Datum (vom) 05.04.2011 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung E-Halle/WSH/ZEBRA: Änderung des bestehenden Wertstoff-/Recyclinghofes 
(Jahresdurchsatz der Übergabe-Sammelstelle, Errichtung und Betrieb Zererlege- und 
Demontagebetriebes) 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliche Änderungsgenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g 16.01 - RMD - Brandholz (3) 

Datum (vom) 08.07.2011 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung E-Halle/WSH/ZEBRA: Änderung des bestehenden Wertstoff-/Recyclinghofes 
(Jahresdurchsatz der Übergabe-Sammelstelle, Errichtung und Betrieb Zerlege- und 
Demontagebetriebes) 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliche Änderungsgenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g 16.01 - RMD - Brandholz (3) 

Datum (vom) 08.07.2011 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung E-Halle/WSH/ZEBRA: Änderung des bestehenden Wertstoff-/Recyclinghofes 
(Jahresdurchsatz der Übergabe-Sammelstelle, Errichtung und Betrieb Zerlege- und 
Demontagebetriebes) 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliche Änderungsgenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g 16.01 - RMD - Brandholz (3) 

Datum (vom) 08.07.2011 
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Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Rekultivierung der Deponie Brandholz, QSP Vegetationstechnik, Eignung 
Gärreste zum Einsatz im Oberboden der Rekultivierungsschicht 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03 Neu-Anspach - Stilllegung 

Datum (vom) 02.11.2011 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Oberflächenabdichtung des BA 4 in III - Nachbesserung der 
Gesamtschichtdicke der mineralischen dichtung im BA 4 (Standort PV-Anlage 
Wechseltrichterstation) 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Abnahme 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03 Neu-Anspach - OAD BA 4 

Datum (vom) 16.02.2012 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Oberflächenabdichtung des BA 4 in III - Sanierung von Teilbereichen der min. 
Entwässerungsschicht im BA4 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Abnahme 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03 Neu-Anspach - OAD BA 4 

Datum (vom) 16.02.2012 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGVA: Deponie- und Biogasverstromungsanlage - hier: nur Gasmotor 4.1 

Genehmigungsart Bescheingung gemäß EEG 

Gen.-Besch./Akt.-Z. RP Da IV/Wi-43.2-Im 147/11Ki 

Datum (vom) 16.02.2012 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Betreiberwechsel MTR-RMD best Anlage zur Lagerung 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliche Änderungsgenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi-42 100g 14.15-MTR-Grävenwiesbach-Ü- 

Datum (vom) 18.07.2012 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung PV-Anlage: Errichtung und Betrieb des 2. Teilabschnitts der Photovoltaikanlage 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03 Neu-Anspach - PV 2. TA 

Datum (vom) 05.09.2012 

  



 

Genehmigungen 

Gedruckt am 
20.07.2023 
 
Gedruckt von 
Klinkig, Thomas 

  

 Seite 27 von 43 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Agrogasanlage: Bestätigung der Anzeige 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. RP Da IV/Wi 43.2 GB-RMD-Agrogas-5-A1/Ki 

Datum (vom) 01.10.2012 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Optimierung der technischen Sicherheitseinrichtungen und der Rekultivierung 
der Deponie - Profilierung der Aufstandsfläche, z.Z. Materiallager 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Zulassung vorzeitiger Beginn 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03 Neu-Ans9ach Stilllegung 2 

Datum (vom) 21.11.2012 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Eigenkontrollbericht 2011, Anmerkungen, Vorderungen 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03 Neu-Anspach - EKB 2011 

Datum (vom) 26.11.2012 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Deponie: Betriebliche Umweltdatenberichterstattung (BUBE) für Brandholz 
(Emissionserklärung, PRTR-Bericht) - Datenabgleich (Stammdatenabgleich) für 
Brandholz 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi - 43.2 - Im 136/12 

Datum (vom) 26.11.2012 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung WSH: Änderung Wertstoffhof (Erhöhung Jahresdurchsatzleitung und Lagerkapazitäten, 
Errichtung einer Sonderabfallkleinannahme) 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliche Änderungsgenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g16.01 - RMD - Brandholz (4) - 

Datum (vom) 03.12.2012 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGEA/SIRA/Deponie: Antrag auf Entfall der analytischen Untersuchungen 
Deponiegaskondensat gem. Anhang 1, 2.2 DEKVO 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Anordnung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03 Neu-Anspach-Eigenkontrolle 

Datum (vom) 21.02.2013 
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Genehmigung 

Kurzbezeichnung E-Halle/ZEBRA: Änderung der bestehenden Übergabe-Sammelstelle sowie des 
Elektrozerlege- und Demontagebetriebes 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliche Genehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g 10.23 - RMD - Brandholz - 

Datum (vom) 22.02.2013 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung E-Halle/ZEBRA: Änderung der bestehenden Übergabe-Sammelstelle sowie des 
Elektrozerlege- und Demontagebetriebes 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliche Genehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g 10.23 - RMD - Brandholz - 

Datum (vom) 22.02.2013 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Deponie: Betriebliche Umweltdatenberichterstattung (BUBE) für Brandholz 
(Emissionserklärung, PRTR-Bericht) 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi - 43.2 - Im 136/12 

Datum (vom) 25.02.2013 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Optimierung der technischen Sicherheitseinrichtungen und der Rekultivierung 
der Deponie - Erweiterung der Grenzen, Änderung des Anlageverzeichnisses und der 
NB) 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03 Neu-Anspach Stilllegung 3 

Datum (vom) 20.03.2013 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung viele: Emissionserklärung 2012, Fristverlängerung für die Anlagen BBZ, Inertstofflager, 
Abfallaufbereitungsanlage, Stabilisierungsanlage und DGVA in Wicker und die DGVA 
Brandholz 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Gen.-Besch./Akt.-Z. RP Da IV/Wi 43.2 Im 13-040/Ki 

Datum (vom) 29.05.2013 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Optimierung der technischen Sicherheitseinrichtungen und der Rekultivierung 
der Deponie - Eignung Trennflies (neue Fassung NB III.8.1.5) 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03 Neu-Anspach Stilllegung 3 

Datum (vom) 15.07.2013 
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Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGVA: Deponie- und Biogasverstromungsanlage - hier: nur Gasmotor 4.1 

Genehmigungsart Bescheingung gemäß EEG 

Gen.-Besch./Akt.-Z. RP Da IV/Wi-43.2-Im 13-073/Ki 

Datum (vom) 24.09.2013 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DEP: Auslöseschwellenkonzept zur Grundwasserüberwachung 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Anordnung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03 Neu-Anspach - Auslöseschwe 

Datum (vom) 30.10.2013 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung WSH: Änderung Aufstellungsorte Annahmecontainer und Lagercontainer 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Datum (vom) 14.11.2013 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Optimierung der technischen Sicherheitseinrichtungen - Bau der 
Basisabdichtung im Betriebsabschnitt BA III 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Abnahme 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03 Neu-Anspach Stilllegung 3 

Datum (vom) 24.03.2014 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Eigenkontrollbericht 2013 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03 Neu-Anspach EKB 2013 

Datum (vom) 06.08.2014 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung BGA: Errichtung und Betrieb einer Bioabfallvergärungsanlage (UVPG) 

Genehmigungsart Umweltverträglichkeitsprüfung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 43.2 GB-RMD-Biogas(Brandholz)-5-/Ki 

Datum (vom) 04.09.2014 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung SIRA/DEP: Erneuerung der Einleitgenehmigung, Reduzierung der jährlichen 
Einleiteabwassermenge und der Abwasseruntersuchung, Vorlage des 
Eigenkontrollberichtes 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03 Neu-Anspach-SWRA-GB 

Datum (vom) 08.10.2014 
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Genehmigung 

Kurzbezeichnung BGA: Errichtung und Betrieb einer Bioabfallvergärungsanlage (inkl. behördlicher 
Anlagenummern) 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliche Genehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 43.2 GB-RMD-Biogas(Brandholz)-5-/Ki 

Datum (vom) 12.12.2014 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGEA: Bau der Basisabdichtung im BA III zur Optimierung der techn. 
Sicherungseinrichtungen - hier: Verlegung der Gassammelleitung von GUS 9 zu GUS 
11 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Abnahme 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03 Neu-Anspach Stilllegung3 

Datum (vom) 26.03.2015 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung BGA: Technische Optimierung der Betriebseinheiten BE 10, 20, 30 und 40 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 43.2 GB-RMD-Biogas(Brandholz)-5-A2/Ki 

Datum (vom) 17.04.2015 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung BGA: Zeitlich befristerer arbeitstäglicher Umschlag von bis zu 10.000 t/a Bioabfällen auf 
bzw. in den Betriebseinheiten BE 50,10 und 10 bis 30.06.2016 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 43.2 GB-RMD-Biogas(Brandholz)-5-A1/Ki 

Datum (vom) 05.05.2015 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung WSH: Teil-Verzichtserklärung Lagerung gefährlicher Abfälle 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliche Genehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g 16.01 - RMD - Brandholz(4) - 

Datum (vom) 18.05.2015 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung BGA: Technische Optimierung der BE 50 (Mischhalle/Aerobisierung) und BE 90 
(Abluftbehandlung) 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 43.2 GB-RMD-Biogas(Brandholz)-5-A3/Ki 

Datum (vom) 25.06.2015 
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Genehmigung 

Kurzbezeichnung Bauschuttaufbereitung: Stilllegung und Teilverzichtserklärung 
Bauschuttaufbereitungsanlage 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi-42.2-100g 14.21.02-RMD- 

Datum (vom) 14.08.2015 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung BGA: Optimierung der Gebäudekonfiguration (nachtrag veränderte Ausführung zu ST-
1813-14) 

Genehmigungsart Baugenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. 612-701-BA-1125-15-14 

Datum (vom) 19.08.2015 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung BGA: baulichen und technischen Optimierung der BE 10 (Mischhalle/Aerobisierung) und 
der BE 90 (Abluftbehandlung) (Nachtrag zu ST-1813-14) 

Genehmigungsart Baugenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. 612-701-BA-1642-15-14 

Datum (vom) 03.09.2015 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung BGA: Temporäre Errichtung Betrieb (Betriebszeitraum: 02.02.2016-30.06.2016) einer 
Containeranlage mit Hochtemperaturfackel und Verdichteranlage 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 43.2 GB-RMD-Biogas(Brandholz)-5-A4/Ki 

Datum (vom) 16.12.2015 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung WSH: Erweiterung des Input-Abfallschlüssel_Kataloges für die Schadstoffsammelstelle 
auf dem Wertstoffhof 

Genehmigungsart Abfallrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV Wi 42 100g 16.01-RMD-Brandholz(4)- 

Datum (vom) 07.01.2016 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung GVA: Optimierung der Bioabfallvergärungsanlage durch Errichtung und Betrieb 
Gasverwertungsanlage (GVA) als Nebeneinrichtung - hier: vorzeitiger Baubeginn 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliche Zulassung vorzeitiger Baubeginn 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 43.2 GB-Biogas(Brandholz)-5-Ä1/Ki 

Datum (vom) 29.04.2016 
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Genehmigung 

Kurzbezeichnung BGA: Optimierung der Bioabfallvergärungsanlage durch Errichtung und Betrieb 
Gasverwertungsanlage (GVA) als Nebeneinrichtung (UVPG) 

Genehmigungsart Umweltverträglichkeitsprüfung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 43.2 GB-Biogas(Brandholz)-5-Ä1/Ki 

Datum (vom) 18.05.2016 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGVA: Temporär und zeitlich befristete energetische Verwertung des in der 
Bioabfallvergärungsanlage erzeugten überschüssigen Biogases in der DGVA - hier 
DGVA 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 43.2 GB-RMD-Biogas(Brandholz)-2-A5/Ki 

Datum (vom) 02.09.2016 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung BGA: Temporär und zeitlich befristete energetische Verwertung des in der 
Bioabfallvergärungsanlage erzeugten überschüssigen Biogases in der DGVA 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 43.2 GB-RMD-Biogas(Brandholz)-5-A5/Ki 

Datum (vom) 02.09.2016 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGEA: Temporär und zeitlich befristete energetische Verwertung des in der 
Bioabfallvergärungsanlage erzeugten überschüssigen Biogases in der DGVA - hier BGA 

Genehmigungsart Abfallrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03 Neu-Anspach - GB 

Datum (vom) 12.09.2016 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung GVA: Optimierung der Bioabfallvergärungsanlage durch Errichtung und Betrieb 
Gasverwertungsanlage (GVA) als Nebeneinrichtung 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliche Änderungsgenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 43.2 GB-Biogas(Brandholz)-5-Ä1/Ki 

Datum (vom) 21.10.2016 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie Wicker und Deponie Brandholz - systematischer Aufbau und inhaltliche 
Gliederung von Jahresberichten 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03 Neu Anspach - EKB 

Datum (vom) 25.10.2016 
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Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Betriebliche Umweltdatenberichterstattung (BUBE) für Brandholz 
(Emissionserklärung, PRTR-Bericht) 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 

Datum (vom) 08.02.2017 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung BGA/DGEA: Verlängerung der temporären Einspeisung von in der Biovergärungsanlage 
erzeugten Biogases in das Deponiegaserfassungssystem (Gasunterstation GUS5) inkl. 
Leitungszuführungen 

Genehmigungsart Abfallrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03 Neu-Anspach - GB/2 

Datum (vom) 28.02.2017 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung BGA/DGVA: Verlängerung der temporär und zeitlich befristeten energetische 
Verwertung des in der Bioabfallvergärungsanlage erzeugten überschüssigen Biogases 
in der DGVA - hier BGA 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 43.2 GB-RMD-Biogas(Brandholz)-5-A6/Ki 

Datum (vom) 28.02.2017 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGVA/BGA: Verlängerung der temporär und zeitlich befristeten energetische 
Verwertung des in der Bioabfallvergärungsanlage erzeugten überschüssigen Biogases 
in der DGVA - hier DGVA 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 43.2 GB-RMD-Biogas(Brandholz)-2-A6/Ki 

Datum (vom) 28.02.2017 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGVA/Deponie: DGVA mit den Gasmotoren 1+2, Emissionsgrenzwert Umsetzungsfrist 
bis 1.1.2025 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliche nachträgliche Anordnung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV Wi 43.2- IM 17-052/Ki 

Datum (vom) 06.03.2017 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung BGA: Zulassung der Annahme von Abfällen mit dem Abfallschlüssel AVV 020304 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 43.2 GB-RMD-Biogas(Brandholz)-5-A7/Ki 

Datum (vom) 24.03.2017 
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Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGVA/Deponie: Errichtung von Gaspegeln zur Erstellung einer Gaspotentialanalyse 

Genehmigungsart Abfallrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03Neu-Anspach-Errichtung ... 

Datum (vom) 10.05.2017 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie/Sickerwassererfassung/Gewässer: Sanierung des Sickerwasser- und 
Abwasserableitungssystems 

Genehmigungsart Abfallrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03 Neu-Anspach - Sanierung .. 

Datum (vom) 22.05.2017 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung BGA: Gärprodukt flüssig und fest, Fertigkompost (Befreiung von Nachweispflichten gem. 
§ 11 Abs.3 BioAbfV) 

Genehmigungsart Befreiung von Lieferscheinverfahren nach BioAbfV 

Gen.-Besch./Akt.-Z. 25/2-06 07 11(3) Biogas Brandholz 

Datum (vom) 10.07.2017 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung E-Halle/ZEBRA: Übergabe-Sammelstelle Elektro, Vergrößerung Montageräume 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g 10.23 - RMD - Brandholz - 

Datum (vom) 12.07.2017 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung E-Halle/ZEBRA: Übergabe-Sammelstelle Elektro, Vergrößerung Montageräume 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g 10.23 - RMD - Brandholz - 

Datum (vom) 12.07.2017 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung BGA/DGVA: Verlängerung der temporären zeitlich befristeten energetische Verwertung 
Biogas der Bioabfallvergärung in DGEA (GUS5) 

Genehmigungsart Abfallrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03 Neu-Anspach - GB/3 

Datum (vom) 07.09.2017 
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Genehmigung 

Kurzbezeichnung DGVA/GVA: Verlängerung der temporären zeitlich befristeten energetische Verwertung 
Biogas der Bioabfallvergärung in DGVA (GUS5) - hier: DGVA 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 43.2 GB-RMD-DeponieBrandholz-2-A7/Ki 

Datum (vom) 25.09.2017 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung GVA/DGVA: Verlängerung der temporären zeitlich befristeten energetische Verwertung 
Biogas der Bioabfallvergärung in DGEA (GUS5) - hier BGA 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 43.2 GB-RMD-Biogas(Brandholz)-5-A8/Ki 

Datum (vom) 25.09.2017 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Eigenkontrollbericht Jahr 2016 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03 Neu-Anspach - EKB 2016 

Datum (vom) 06.11.2017 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung GVA: Erstbegehung der Gasvewertungsanlage durch RP 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Datum (vom) 17.11.2017 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung BGA/DGVA: Einstellung der temporären und zeitlich befristeten Einspeisung von in der 
Bioabfallvergärungsanl. erzeugtem Biogas in das Deponiegaserfassungssystem GUS 5 
inkl. Leitungsführung 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Datum (vom) 22.01.2018 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung BGA/DGVA: Einstellung der temporären und zeitlich befristeten Einspeisung von in der 
Bioabfallvergärungsanl. erzeugtem Biogas in das Deponiegaserfassungssystem GUS 5 
inkl. Leitungsführung 

Genehmigungsart Abfallrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03 Neu-Anspach - GB/3 

Datum (vom) 29.01.2018 
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Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Betriebliche Umweltdatenberichterstattung (BUBE) für Brandholz (PRTR-
Bericht) 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 

Datum (vom) 09.02.2018 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung WSH: Änderung Betrieb Wertstoffhof (Lagerkapazitäten, Abfallschlüssel, Stellfläche 
Container, Lagerdauer Grünschnitt) 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliche Änderungsgenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g 16.01 - RMD - Brandholz (5) - 

Datum (vom) 15.02.2018 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung BGA/GVA: Anordnung jährliche Emmissionsmessung (Formaldehyd, Stickstoffoxiden 
und Kohlenstoffmonoxid)Gasmotoren B1 und B2 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliche nachträgliche Anordnung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 43.2- Im 17-174/Ki 

Datum (vom) 05.03.2018 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung GVA: zeitlich befristete Aufstellung einer mobilen Gasverdichter- Fackelanlage in der 
Gasverwertungsanlage (BE 100 - GVA) 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 43.2 GB-RMD-Biogas(Brandholz)-5-A11/Ki 

Datum (vom) 27.04.2018 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung BGA: Erhöhung Durchsatzmenge, Errichtung eines Bereitstellungslagers für 
Grünabfälle, geänderte Lage und Ausführung des Abluftkamins (Emissionsquelle Q5-2) 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 43.2 GB-RMD-Biogas(Brandholz)-5-A9/ki 

Datum (vom) 27.04.2018 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung GVA: bau- und verfahrenstechnische Änderung in der GVA (BE 100) im Rahmen der 
Bauausführung 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 43.2. GB-RMD-Biogas(Brandholz)-5-A10/Ki 

Datum (vom) 22.05.2018 
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Genehmigung 

Kurzbezeichnung GVA: zeitlich befristeten Betrieb des Mietmotors GM B 2 Ersatz 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 43.2-GB-RMD-Biogas(Brandholz)-5-A12/Ki 

Datum (vom) 04.09.2018 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Übertragung der Deponie Brandholz auf RMD - hier: Nachweis von 
Vorsorgerückstellung (Sicherheitsleitung) für 2018 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/WI 42 100g 18.03 - Neu-Anspach 

Datum (vom) 04.09.2018 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DEP: IED-Überwachung 2017 der Anlage "Deponie Brandholz" 

Genehmigungsart Behördliche IED-Überwachung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42-IED-020 100g18.03 Neu-Anspach-RÜ2018 

Datum (vom) 30.10.2018 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung PV - Anlage: Abnahme der Baumaßnahme "Errichtung der Photovoltaik-Anlage, 2. 
Teilabschnitt im Betriebsabschnitt BA III, Bauabschnitte BA 1 und 5" 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Abnahme 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03Neu-Anspach-PV,2.TA-Abnahme 

Datum (vom) 15.11.2018 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung WSH: Aufhebung interner Lagermengenbegrenzung für die Bauschutt-/Erdaushubboxen 
BE VII/1 und BE VII/2, Erhöhung Lagermenge Grünschnitt 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV Wi 42 100g 16.01-RMD-Brandholz(5)- 

Datum (vom) 14.01.2019 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung ZEBRA: Anpassung betriebsinterner Stoffströme, Erweiterung des Input- und Output-
Kataloges, Errichtung und Betrieb einer Annahmetheke 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g 10.23-RMD-Brandholz- 

Datum (vom) 05.02.2019 
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Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie: Betriebliche Umweltdatenberichterstattung (BUBE) für Brandholz (PRTR-
Bericht) 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV Wi 42 

Datum (vom) 07.03.2019 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung SIRA: Abnahme der Baumaßnahme "Sanierung der schadhaften Halterungen und 
Ertüchtigung von Teilstrecken im Sickerwasser- und Ableitungssystem 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Abnahme 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03 Neu-Anspach - Abnahme 

Datum (vom) 20.03.2019 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung BGA: Änderung der Beschaffenheit der bestehenden BGA (Fassadenbegrünung) 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi-43.2 GB-RMD-Biogas (Brandholz)-5-A13/Pe 

Datum (vom) 31.05.2019 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung GVA: zeitlich befristetete Verlängerung der Aufstellungund des Betrieb einer mobilen 
Gasverdichter- und Fackelanlage auf der BGA 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. lV/Wi 43.2 GB-RMD-Biogas (Brandholz)-5-A14/Ki 

Datum (vom) 18.06.2019 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DEP - OFA: Errichtung des Oberflächensystems im BA 6 - Eignungsnachweis nach 
BGS 7-1 "Rekuböden aus dem Rhein-Main-Gebiet" als möglicher Grundsatz-
Eignungsnachweis für die Oberflächenmaßnahme 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi42 100g18.03 Neu-Anspach - EignungsNW Re 

Datum (vom) 08.10.2019 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung BGA: Prüfung eines Berichts über die Durchführung von Emissionsmessungen gem. § 
28 BImSchG 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 43.2 Im 19-034 

Datum (vom) 28.10.2019 
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Genehmigung 

Kurzbezeichnung Verlängerung der Übertragung der Pflichten der Entsorgungsträger (MTK ,HTK) auf 
RMD - hier: für Bio- und Grünabfälle 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Übertragung von Entsorgungspflichten 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42-100 s 05/26-2019/1 

Datum (vom) 30.10.2019 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DEP - OFA: Gießereialtsande mit TOC/GV-Überschreitung aus der Maßnahme ,,Robert 
Bosch Lollar Guss GmbH” (Projekt-Nr.: MTR102828) 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42 100g18.03-Neu-Anspach-Verwertung 24 

Datum (vom) 31.10.2019 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DEP: Überprüfung des Annahmeverfahrens für 5.600 t Schlacke aus der 
Schlackeaufbereitungsanlage der Deponie Wicker 

Genehmigungsart Verwaltungsakt 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42-100 g 40/1-2019/5 

Datum (vom) 12.11.2019 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung GVA: Erweiterung der Gasverwertungsanlage BE 100 (Zwischenmitteilung zur 
Einleitung der Änderungsgenehmigungsverfahren plus eine 2.te Nachforderung (nur zu 
UVPG und Kaminhöhe) 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliche Änderungsgenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 43.2 GB-Biogas(Bradholz-5-Ä2/Ki 

Datum (vom) 21.01.2020 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Ü-Stelle/ZEBRA: Änderung der Betriebszeiten für die Übergabe-Sammelstelle für 
Elekro- und -Elektronikaltgeräte und den Elektrozerlege- und Demontagebetrieb 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42-100 h 40.09/3-2020/1 

Datum (vom) 30.04.2020 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Ü-Stelle/ZEBRA: Änderung der Betriebszeiten für die Übergabe-Sammelstelle für 
Elekro- und -Elektronikaltgeräte und den Elektrozerlege- und Demontagebetrieb 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 42-100 h 40.09/3-2020/1 

Datum (vom) 30.04.2020 
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Genehmigung 

Kurzbezeichnung WSH: Änderung der Öffnungszeiten 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. iV/Wi 42-100 h 40.09/2-2020/1 

Datum (vom) 30.04.2020 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DEP - OFA (BA 6): umwelttechnischer Nachweis für den Ton als mineralische 
Dichtungskomponente in der Oberflächenabdichtung sowie für die Rekultivierungsböden 

Genehmigungsart umwelttechnische Nachweis 

Gen.-Besch./Akt.-Z. RPDA - Dez. IV/Wi 42-100 g 40/1-2019/2 

Datum (vom) 26.05.2020 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DEP - OFA (BA 6): umwelttechnischer Nachweis für die Gießereialtsande als 
mineralische Dichtungskomponente in der Oberflächenabdichtung 

Genehmigungsart umwelttechnische Nachweis 

Gen.-Besch./Akt.-Z. RPDA - Dez. IV/Wi 42-100 g 40/1-2019/2 

Datum (vom) 26.05.2020 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DEP - OFA (BA 6): umwelttechnischer Nachweis für die Abdeckböden der Halden H2 
und H3 als Material für die technische Funktionsschicht 

Genehmigungsart umwelttechnische Nachweis 

Gen.-Besch./Akt.-Z. RPDA - Dez. IV/Wi 42-100 g 40/1-2019/2 

Datum (vom) 08.09.2020 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DEP: Aufnahme des AVV-Abfallschlüssels 191302 zur Annahme von festen Abfällen 
aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter AVV 191301 fallen, 
in den Abfallkatalog der Dep. Brandholz 

Genehmigungsart Abfallrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. RPDA - Dez. IV/Wi 42-100 g 40/4-2020/1 

Datum (vom) 11.09.2020 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DEP - OFA (BA 6): umwelttechnischer Nachweis für ca. 4.000 qbm 
Rekultivierungsboden (AVV-AS 17 05 04) aus dem Projekt „Siemensstraße, Bad Vilbel, 
Haus 18“ (MTR108919) 

Genehmigungsart umwelttechnische Nachweis 

Gen.-Besch./Akt.-Z. RPDA - Dez. IV/Wi 42-100 g 40/1-2019/2 

Datum (vom) 28.09.2020 
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Genehmigung 

Kurzbezeichnung DEP - OFA (BA 6): umwelttechnischer Nachweis für ca. 8.500 qbm 
Rekultivierungsboden (AVV-AS 17 05 04) aus dem Projekt „Max-Planck-Str., 
Friedrichsdorf“ (MTR108923) 

Genehmigungsart umwelttechnische Nachweis 

Gen.-Besch./Akt.-Z. RPDA - Dez. IV/Wi 42-100 g 40/1-2019/2 

Datum (vom) 06.10.2020 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DEP - OFA (BA 6): umwelttechnischer Nachweis für ca. 1.000 qbm 
Rekultivierungsboden (AVV-AS 17 05 04) aus dem Projekt „Wiesenau 5, Wehrheim“ 
(MTR108956) 

Genehmigungsart umwelttechnische Nachweis 

Gen.-Besch./Akt.-Z. RPDA - Dez. IV/Wi 42-100 g 40/1-2019/2 

Datum (vom) 08.10.2020 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DEP - OFA (BA 6): umwelttechnischer Nachweis für ca. 1.500 qbm 
Rekultivierungsboden (AVV-AS 17 05 04) aus dem Projekt „e-shelter, Voltastr., 
Hattersheim“ (MTR107369) 

Genehmigungsart umwelttechnische Nachweis 

Gen.-Besch./Akt.-Z. RPDA - Dez. IV/Wi 42-100 g 40/1-2019/2 

Datum (vom) 08.10.2020 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DEP - OFA (BA 6): umwelttechnischer Nachweis für ca. 4.000 qbm 
Rekultivierungsboden (AVV-AS 17 05 04) aus dem Projekt „Siemensstraße, Bad Vilbel, 
Haus 18“ (MTR108919) 

Genehmigungsart umwelttechnische Nachweis 

Gen.-Besch./Akt.-Z. RPDA - Dez. IV/Wi 42-100 g 40/1-2019/2 

Datum (vom) 09.10.2020 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DEP: naturschutzrechtliche Abschlussbilanzierung der Photovoltaikanlage auf 
Teilbereichen der Ablagerungsfläche der Deponie 

Genehmigungsart Abfallrechtliche Plangenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. RPDA - Dez. IV/Wi 42-100 g 40/4-2020/2 

Datum (vom) 22.10.2020 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DEP - OFA (BA 6): umwelttechnischer Nachweis für ca. 7.000 t Rekultivierungsboden 
(AVV-AS 17 05 04) aus dem Bauvorhaben „Hermelinweg 59, Bad Nauheim“ 

Genehmigungsart umwelttechnische Nachweis 

Gen.-Besch./Akt.-Z. RPDA - Dez. IV/Wi 42-100 g 40/1-2019/2 

Datum (vom) 30.10.2020 
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Genehmigung 

Kurzbezeichnung DEP - OFA (BA 6): umwelttechnischer Nachweis für ca. 2.000 t Rekultivierungsboden 
(AVV-AS 17 05 04) aus dem Bauvorhaben „Hermelinweg 59, Bad Nauheim“ 
(MTR109027 - Mehrmengen) 

Genehmigungsart umwelttechnische Nachweis 

Gen.-Besch./Akt.-Z. RPDA - Dez. IV/Wi 42-100 g 40/1-2019/2 

Datum (vom) 08.12.2020 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung DEP: Aufnahme des AVV-Abfallschlüssels 10 11 12 zur Annahme von Glasabfällen mit 
Ausnahme derjenigen, die unter AW 10 11 11* fallen, in den Abfallkatalog der Deponie 
Brandholz 

Genehmigungsart Abfallrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. RPDA - Dez. IV/Wi 42-100 g 40/4-2020/3 

Datum (vom) 06.01.2021 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Deponie/Grundwassererfassung: Entnahme Grundwasser aus dem Brunnen GW 8 

Genehmigungsart Wasserrechtliche Erlaubnis 

Gen.-Besch./Akt.-Z. RPDA - Dez. IV/Wi 41.1-79 e 10.34/8-2020/3 

Datum (vom) 10.05.2021 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Erweiterung der Gasverwertungsanlage BE 100: Zulassung vorzeitiger Beginn 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliche Zulassung vorzeitiger Baubeginn 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 43.2-53 u 34.07/1-2020/2 

Datum (vom) 20.05.2021 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung GVA: Verlängerung GM B 2 Ersatz + mob. Fackel um ein weiteres Jahr 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. RPDA - Dez. IV/Wi 43.2-53 u 34.07/1-2020/5 

Datum (vom) 11.11.2021 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung BGA (Antrag zurückgezogen): Sicherheitstechnische Ertüchtigung des 
Presswasserbehälters (PS1), kontinuierliche Absaugung des Restgases und 
Verwertung über bestehende Biofilter 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. Dez. IV/Wi 43.2-53 u 34.07/1-2020/4 (zurückgezogen) 

Datum (vom) 26.11.2021 

  



 

Genehmigungen 

Gedruckt am 
20.07.2023 
 
Gedruckt von 
Klinkig, Thomas 

  

 Seite 43 von 43 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung WSH: Temporäre Grünschnittaufbereitung in der Grünschnittecke 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. RPDA - Dez. IV/Wi 42-100 h 40.09/2-2020/2 

Datum (vom) 10.02.2022 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung Einstandspflichtserklärung und Sicherheitsleistung für die Deponie Brandholz 

Genehmigungsart Abfallrechtliches Änderungsverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. RPDA -Dez. IV/Wi 42-100 g 40/4-2020/4 

Datum (vom) 16.02.2022 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung GVA: Erweiterung der Gasverwertungsanlage BE 100 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliche Änderungsgenehmigung 

Gen.-Besch./Akt.-Z. IV/Wi 43.2-53 u 34.07/1-2020/2 

Datum (vom) 02.08.2022 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung GVA: Verlängerung der Laufzeit GM B2 Ersatz und mobile Fackel 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. RPDA - Dez. IV/Wi 43.2-53 u 34.07/1-2020/9 

Datum (vom) 23.08.2022 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung BGA: Mengenerhöhung Annahme Bioabfall auf 30.000 t/a 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. RPDA - Dez. IV/Wi 43.2-53 u 34.07/1-2020/7 

Datum (vom) 30.11.2022 

 

Genehmigung 

Kurzbezeichnung WSH: Temporäre Grünschnittaufbereitung 

Genehmigungsart Immissionsschutzrechtliches Anzeigeverfahren 

Gen.-Besch./Akt.-Z. RPDA - Dez. IV/Wi 42-100 h 40.09/2-2020/3 

Datum (vom) 16.12.2022 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anhang 20 
 
 
 
 

Liste der im Rahmen der Eigenkontrolle verwendeten 
 Parameter und Analyseverfahren 

 
 

 



RMD Rhein-Main Deponie GmbH
Deponienachsorge/-eigenkontrolle

Grundwasser (Gw)

Parameter Messverfahren
Abdampfrückstand DIN 38409 H1-2
Glührückstand (Asche) DIN 38409 H1-3
Biochem.Sauerstoffbed.(BSB5) DIN EN 1899-1
Ges.org.geb.Kohlenst.(TOC) DIN EN 1484
Chem.Sauerstoffbedarf (CSB) DIN 38409 H41-1(2)
Ammonium-Stickstoff (NH4-N) DIN EN ISO 11732
Nitrit-Stickstoff (NO2-N) DIN EN ISO 10304-1(2/3/4)
Nitrat-Stickstoff (NO3-N) DIN EN ISO 10304-1(2/3/4)
Gesamt anorg.Stickstoff DIN EN ISO 11905-1
Phosphor gesamt (P) DIN EN ISO 11885
Kalium (K) DIN EN ISO 11885
Calcium (Ca) DIN EN ISO 11885
Magnesium (Mg) DIN EN ISO 11885
Gesamthärte DIN EN ISO 11885
Säure-Kapazität  4,3 DIN 38409 H7-1-2
Borate (B) DIN EN ISO 17294-2
Chloride DIN EN ISO 10304-1(2/3/4)
Cyanide (gesamt) DIN 38405 D13-1(2)-3
Sulfate DIN EN ISO 10304-1(2/3/4)
Sulfide DIN 38405 D26
Arsen (As) DIN EN ISO 17294-2
Cadmium (Cd) DIN EN ISO 17294-2
Chrom (Cr) DIN EN ISO 17294-2
Kupfer (Cu) DIN EN ISO 17294-2
Eisen (Fe) DIN EN ISO 17294-2
Quecksilber (Hg) DIN EN ISO 12846
Mangan (Mn) DIN EN ISO 17294-2
Natrium (Na) DIN EN ISO 11885
Nickel (Ni) DIN EN ISO 17294-2
Blei (Pb) DIN EN ISO 17294-2
Zink (Zn) DIN EN ISO 17294-2
Phenole-Index DIN 38409 H16-2
Kohlenwasserstoffe / min. Öle/Fette DIN EN ISO 9377-2
Ads.org.geb.Hal.(AOX) DIN EN ISO 9562
Halog.Kohlenwasserstoffe (LHKW) DIN EN ISO 10301/DIN 38407 F9
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RMD Rhein-Main Deponie GmbH
Deponienachsorge/-eigenkontrolle

Oberflächenwasser (Oflw)

Parameter Messverfahren
Trockenrückstand (TR) DIN 38409 H1-1
Glührückstand (Asche) DIN 38409 H1-3
Biochem.Sauerstoffbed.(BSB5) DIN EN 1899-1
Chem.Sauerstoffbedarf (CSB) DIN 38409 H41-1(2)
Ges.org.geb.Kohlenst.(TOC) DIN EN 1484
Ammonium-Stickstoff (NH4-N) DIN EN ISO 11732
Nitrit-Stickstoff (NO2-N) DIN EN ISO 10304-1(2/3/4)
Nitrat-Stickstoff (NO3-N) DIN EN ISO 10304-1(2/3/4)
Gesamt anorg.Stickstoff DIN EN ISO 11905-1
Sulfate DIN EN ISO 10304-1(2/3/4)
Chloride DIN EN ISO 10304-1(2/3/4)
Cyanide (gesamt) DIN 38405 D13-1(2)-3
Sulfide DIN 38405 D27
Borate (B) DIN EN ISO 11885
Säure-Kapazität  4,3 DIN 38409 H7-1-2
Gesamthärte DIN EN ISO 11885
Arsen (As) DIN EN ISO 11885
Calcium (Ca) DIN EN ISO 11885
Cadmium (Cd) DIN EN ISO 11885
Chrom (Cr) DIN EN ISO 11885
Kupfer (Cu) DIN EN ISO 11885
Eisen (Fe) DIN EN ISO 11885
Quecksilber (Hg) DIN EN ISO 12846
Kalium (K) DIN EN ISO 11885
Magnesium (Mg) DIN EN ISO 11885
Mangan (Mn) DIN EN ISO 11885
Natrium (Na) DIN EN ISO 11885
Nickel (Ni) DIN EN ISO 11885
Phosphor gesamt (P) DIN EN ISO 11885
Blei (Pb) DIN EN ISO 11885
Zink (Zn) DIN EN ISO 11885
Phenole-Index DIN 38409 H16-2
Kohlenwasserstoffe / min. Öle/Fette DIN EN ISO 9377-2
Ads.org.geb.Hal.(AOX) DIN EN ISO 9562

RMD.Brh -- Messverf. f. Analysen.xlsx Oflw_Brh, 3/5



RMD Rhein-Main Deponie GmbH
Deponienachsorge/-eigenkontrolle

Roh-Sickerwasser (Roh-Sw)

Parameter Messverfahren
Trockenrückstand (TR) DIN 38409 H1-1
Biochem.Sauerstoffbed.(BSB5) DIN EN 1899-1
Chem.Sauerstoffbedarf (CSB) DIN 38409 H41-1(2)
Ges.org.geb.Kohlenst.(TOC) DIN EN 1484
Ammonium-Stickstoff (NH4-N) DIN EN ISO 11732
Nitrit-Stickstoff (NO2-N) DIN EN ISO 10304-1(2/3/4)
Nitrat-Stickstoff (NO3-N) DIN EN ISO 10304-1(2/3/4)
Gesamt anorg.Stickstoff DIN EN ISO 11905-1
Phosphor gesamt (P) DIN EN ISO 11885
Kalium (K) DIN EN ISO 11885
Calcium (Ca) DIN EN ISO 11885
Magnesium (Mg) DIN EN ISO 11885
Gesamthärte DIN EN ISO 11885
Chloride DIN EN ISO 10304-1(2/3/4)
Sulfate DIN EN ISO 10304-1(2/3/4)
Arsen (As) DIN EN ISO 11885
Cadmium (Cd) DIN EN ISO 11885
Chrom (Cr) DIN EN ISO 11885
Kupfer (Cu) DIN EN ISO 11885
Eisen (Fe) DIN EN ISO 11885
Quecksilber (Hg) DIN EN ISO 12846
Mangan (Mn) DIN EN ISO 11885
Natrium (Na) DIN EN ISO 11885
Nickel (Ni) DIN EN ISO 11885
Blei (Pb) DIN EN ISO 11885
Zink (Zn) DIN EN ISO 11885
Phenole-Index DIN 38409 H16-1
Ads.org.geb.Hal.(AOX) DIN EN ISO 9562
Halog.Kohlenwasserstoffe (LHKW) DIN EN ISO 10301/DIN 38407 F9
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RMD Rhein-Main Deponie GmbH
Deponienachsorge/-eigenkontrolle

Sickerwasser (Sw) / Sw-Reinigungsanlage (SwRA)

Parameter Messverfahren
Trockenrückstand (TR) DIN 38409 H1-1
Glührückstand (Asche) DIN 38409 H1-3
Biochem.Sauerstoffbed.(BSB5) DIN EN 1899-1
Chem.Sauerstoffbedarf (CSB) DIN 38409 H41-1(2)
Ges.org.geb.Kohlenst.(TOC) DIN EN 1484
Kjeldahl-Stickstoff DIN EN 25663
Gesamt-Stickstoff DIN EN ISO 11905-1
Org.gebundener Stickstoff DIN EN 25663
Ammonium-Stickstoff (NH4-N) DIN EN ISO 11732
Nitrit-Stickstoff (NO2-N) DIN EN ISO 10304-1(2/3/4)
Nitrat-Stickstoff (NO3-N) DIN EN ISO 10304-1(2/3/4)
Gesamt anorg.Stickstoff DIN EN ISO 11905-1
Phosphor gesamt (P) DIN EN ISO 11885
Kalium (K) DIN EN ISO 11885
Calcium (Ca) DIN EN ISO 11885
Magnesium (Mg) DIN EN ISO 11885
Gesamthärte DIN EN ISO 11885
Säure-Kapazität  4,3 DIN 38409 H7-1-2
Borate (B) DIN EN ISO 11885
Chloride DIN EN ISO 10304-1(2/3/4)
Cyanide (gesamt) DIN 38405 D13-1(2)-3
Sulfate DIN EN ISO 10304-1(2/3/4)
Sulfide DIN 38405 D27
Chromat (Cr VI) DIN 38 405 D24
Arsen (As) DIN EN ISO 11885
Cadmium (Cd) DIN EN ISO 11885
Chrom (Cr) DIN EN ISO 11885
Kupfer (Cu) DIN EN ISO 11885
Eisen (Fe) DIN EN ISO 11885
Quecksilber (Hg) DIN EN ISO 12846
Mangan (Mn) DIN EN ISO 11885
Natrium (Na) DIN EN ISO 11885
Nickel (Ni) DIN EN ISO 11885
Blei (Pb) DIN EN ISO 11885
Zink (Zn) DIN EN ISO 11885
Phenole-Index DIN 38409 H16-2
Kohlenwasserstoffe / min. Öle/Fette DIN EN ISO 9377-2
Ads.org.geb.Hal.(AOX) DIN EN ISO 9562
Abfiltrierbare Stoffe DIN EN 872
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